
















 





      

   

          









           





 











           







         





 



















           





                 

   



                



 





  



  



  





  



  



           







  







 

 



 



 

















                



    



 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 





 

 







 





 

 

           





















 

 



  



 



 



 



 

 

 

 











          

















 

 

 































 



           

         



 



 



 



           









            











              











            

        



















 

              













                







 

 





 















 

 











 

 

 

 



























 

 





                   





 

 

 





 

















 

 

 





           





 

 

























 

 

 











 

 





 







 













            





 

 

 





                 

            



 

 

 





















 













                  





 

 

 





 











 











               





































              











            

           











 







 

   









 



  









 































  



 





  





 





             











            







  



 



 







         



     

            



  

















          







 

 

  

 

         

      



  

  

  







 











 

  

  

  

 

         



  

  





 



























             



 

  

  

 

          



        







             





 

  

  

  

 

         



  

  









 





             

















            

      



 

         





 





 

         



            







                

            







     



            











 

    





             



































 









               







  















   













     





      



















 



 



 



 







                 

           



           



             



 

















         

          







        























 





 

 

  

  

  

  













 











 



               

           





 

 

  

  

          







         

           



















           





             



           

             



 

        





 

 

  

  



            



 



 





 

 

  

  





 



          



 





 

















 

  

  





              



           



             



           

             



               







 

 

  

  





 

             



 







 

 

  

  





















 

       





              

            

           



 

 

  

  

  





              











 





 

          





  





 

 

  

            



  





















 









 



           

            

             



 

 

  







          





     



  



 

 



            



 







 

 



















            



 



  





 



            

             



 



          



 





 



 



 

 

 



        



 

  



 

 





















              



  





 











 



 

  

  

  



 



 

  

  

  



  



 

  

  

  



  



 

  

















  

  





              





 



 

  

  

  



 

 

 

  

  

  



 





 

  

  

  

   







 



 

  

















  

  



 

       



 

  

  

  





 



 

  

  

  



           



 

  







             





 

 

  

  

  































              



 





  

 

  







 

              



 



 

  

  







                 









   

            



 

















  

  







        







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 

 







     





    





























 

 













  

  

  

  

  

  

  

  

  











 

 











































            

            







 





 

           



   



 







 







 







 

































    





            





 

             





   



 

 

 









 

 

 













          







 

















 

 

               







 

  

   



  







               











            

















     







       





























 

 

 

 

              











 

  



  



            

         



             



  





  



          



              























           







             

  











 

 

 

              











 

           

        





                

             



               







             



























          













  



          





















      

          









    

 

 



 





















              







 





 



 







































           































             



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            



               



 

                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





                







 

          

 

           

 

  

  

  

















 



 











 







              

              

 











      



  

  

  

  

  

             



  



  

          



            



















  



  

             



  



  



  



  









 











             









COMENTARIOS ACTA CSN /AIN/COF/21/1000 

Hoja 1 párrafo 5  

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como 
en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de 
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada 
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales 
y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual, por lo 
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros. 
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la 
Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales 
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la 
inspección. 

Hoja 2 párrafos 11 a 13  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. 

A fecha 2 de noviembre las siguientes No Conformidades han quedado 
categorizadas como: 

Categoría C: 

- NC 100000031626 IMPLICACIONES RADIOLÓGICAS DE LA PARADA 
AUTOMÁTICA DE PLANTA EN SEPTIEMBRE DE 2021 

- NC 100000031741 INSPECCIÓN CSN AL PAC 2021. CONCLUSIONES DE 
ACCIÓN EN ACR NO GESTIONADAS 
ADECUADAMENTE 

Categoría D 

- NC 100000031298 INCONGRUENCIAS ENTRE EL PROCEDIMIENTO PEI 
8.01 Y RESTO DE DOCUMENTACIÓN DE PLANTA 
REFERENCIADA. 





Hoja 2 párrafo 17 a 19 hoja 3 párrafo 6 y párrafos 12 a 15  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Errores 
en documentos y/o procedimientos 

19 de julio de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubículo: F.0.19 

En referencia a esta observación indicar que queda corregida con la revisión 8 
del isométrico P42-0028, tal como se refleja en el acta. 

Hoja 2 último párrafo hoja 3 párrafo 2  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Errores 
en documentos y/o procedimientos 

19 de julio de 2021. Edificio Combustible. Cota: +11.500. Cubículo: F.4.02 

En referencia a esta observación indicar que, tal y como ya se indica en el acta, 
se emitió la NC 100000031243 y se modificaron los procedimientos aplicables. 
La NC está cerrada. 

Hoja 3 párrafos 3 a 5  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Errores 
en documentos y/o procedimientos 

17 de agosto de 2021. Edificio N/A. Cota: N/A. Cubículo: N/A  

En referencia a esta observación indicar que, tal y como ya se indica en el acta, 
se ha emitido la NC 100000031430 para modificar el procedimiento. La NC 
está en implantación de acciones. 

Hoja 3 párrafos 6 a 15  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Falta de 
identificación de equipos en planta 

6 de septiembre de 2021. Edificio Reactor. Cota: +10.700. Cubículo: R.2.01  

8 de septiembre de 2021. Edificio Reactor. Cota: +13.950. Cubículo: R.3.03 

En referencia a estas observaciones indicar que se ha emitido la NC 
100000031661 para analizar las mismas y establecer las acciones necesarias 
para normalizar la descripción de los MPL. Señalar, que para la ejecución de 
requisitos y pruebas lo que se verifica es el MPL del instrumento y éste ha sido 
en todo momento correcto por lo que no ha podido haber error en la ejecución 
de los requisitos de vigilancia. 

Hoja 3 párrafos 16 a hoja 4 párrafo 7  

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Falta de 
identificación de equipos en planta 

27 de septiembre de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubículo: G.1.07 

En referencia a esta observación indicar que se ha emitido la NC 
100000031716 para analizar la misma y establecer las acciones necesarias. 





Hoja 6 párrafo 1 y 2  

PT-IV-201. Protección frente a condiciones meteorológicas severas e 
inundaciones. Filtraciones de agua en cubículos con equipos 
relacionados con la seguridad 

2 de septiembre de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubículo: G.1.02 

En referencia a esta observación indicar que se confirma que no afectó a los 
equipos y se procedió a la limpieza de la zona. 

Hoja 6 párrafos 11 a 13  

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Goteos y rezumes de agua en ESC 
relacionados con la seguridad 

8 de julio de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubículo: R.2.01  

Se produce un goteo de agua desde cotas superiores en el pasillo de las 
HCU’s en la orientación 320º. 

En referencia a esta observación indicar que, tal como se refleja en el acta, se 
emitió la orden de trabajo WG 12777235 que se encuentra ejecutada. 

Hoja 7 párrafos 11 a 13  

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Goteos y rezumes de agua en ESC 
relacionados con la seguridad 

8 de julio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubículo: A.0.13 

En referencia a esta observación indicar que se emitió la WG 12783522 para 
sustitución del cierre y la demanda está ejecutada. 

Hoja 8 párrafos 12 a 15  

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Goteos y rezumes de agua en ESC 
relacionados con la seguridad 

15 de septiembre de 2021. Edificio Combustible. Cota: +11.500. Cubículo: F.4.02 

En referencia a esta observación indicar que se han generado las órdenes de 
trabajo WG 12781938 y 12781939 para corregir los ligeros rezumes 
observados en las válvulas P39FF311 y P39FF007 respectivamente. La orden 
WG 12781939 está cerrada. 

Hoja 9 párrafos 2 a 4  

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Goteos y rezumes de agua en ESC 
relacionados con la seguridad 

6 de septiembre de 2021. Edificio Combustible. Cota: +11.500. Cubículo: F.4.04 

En referencia a esta observación indicar que se han realizado varias rondas y 
no se ha observado ninguna fuga. 





Hoja 9 párrafos 14 a último  

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Goteos y rezumes de agua en ESC 
relacionados con la seguridad 

6 de septiembre de 2021. Edificio Reactor. Cota: +10.170. Cubículo: R.3.06 

En referencia a esta observación indicar que, tal como se indica en el acta, se 
han emitido la NC 100000031565 y WS 12780100 para analizar y corregir la 
fuga del manorreductor de la válvula T52FF006. La orden de trabajo está 
programada para ejecutarse durante la recarga R23. Indicar, así mismo que en 
ningún caso se ha visto comprometida la operabilidad de la válvula. 

Por otro lado, respecto a la observación de que al manorreductor le falta uno 
de los dos tornillos para anclaje sísmico al soporte, indicar que se ha repuesto 
el tornillo. 

Hoja 10 párrafos 13 a 17  

PT-IV-205. Protección contra incendios. Dispositivos de protección 
pasiva. Inoperabilidad inadvertida de corta duración en barreras de 
protección contraincendios. 

2 de septiembre de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubículo: G.1.07 

Respecto a esta observación añadir que tras recibir señal de puerta abierta el 
Jefe de Brigada envió un bombero para proceder a su cierre. 

21 de septiembre de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubículo: G.1.02 

Respecto a esta observación indicar que los días 20 y 27 de septiembre se 
revisó la puerta L59PD004 mediante aplicación de la GAMA 027/PCI con 
resultado satisfactorio en ambas fechas. 

Hoja 11 párrafos 6 a 9  

PT.IV.206. Funcionamiento de los cambiadores de calor y del sumidero 
final de calor. Estado inadecuado de valla perimetral de bombas de agua 
de servicios esenciales en UHS 

27 de septiembre de 2021. Edificio Exteriores. Cota: +0.200. Cubículo: UHS 

En referencia esta observación indicar que, tal como se indica en el acta, se 
han emitido la NC 100000031715 y la orden de trabajo WG 12782913 para 
analizar y corregir la observación. 

Hoja 11 párrafo 17 a hoja 12 párrafos 1 a 8  
PT.IV.209. Efectividad del mantenimiento. Alineamiento inadecuado y falta 
de mantenimiento correctivo en indicador de presión diferencial 
P39RR077B 

En referencia a esta observación indicar que se ha emitido la NC 100000031217 
para analizar y corregir la desviación. Del análisis se concluye que esta 





instrumentación no está relacionada con la seguridad ni es requerida para la 
funcionalidad del equipo. Además, en el caso de una improbable colmatación 
de los filtros ésta sería advertida por los parámetros de operación de la unidad 
(presiones en evaporador y condensador, posición de la corredera de control 
de carga, etc). 

Hoja 13 último párrafo a hoja 14 párrafo 7  

PT.IV.211. Evaluaciones del riesgo del mantenimiento y control del trabajo 
emergente. Error durante trabajo de mantenimiento que supone el SCRAM 
de reactor 

En referencia a esta observación indicar que se ha emitido la NC 100000031602 
de categoría A para analizar el suceso Notificable ISN 2021-06 derivado de la 
SCRAM durante trabajos en la válvula neumática N23FF002C. Se encuentra en 
proceso de implantación de las acciones derivadas del análisis del suceso. 

Hoja 15 párrafos 5  

PT.IV.212. Actuación de los operadores durante la evolución de sucesos e 
incidencias no rutinarias. Verificación incompleta de prerrequisitos en 
Procedimiento de Vigilancia que supone la pérdida de un sistema monotren 

En referencia a esta observación indicar que se ha generado la NC 
100000031134 para analizar el suceso notificable ISN 2021-05. La NC está en 
proceso de implantación de las acciones derivadas de dicho análisis. 

Hoja 15 párrafo 7  

PT.IV.212. Actuación de los operadores durante la evolución de sucesos e 
incidencias no rutinarias. Falta de información en el Plan de Maniobra de 
Reactividad que supone el disparo del reactor estando subcrítico 

En referencia a esta observación indicar que se ha generado la NC 
100000031603 para analizar el suceso notificable ISN 2021-07. La NC está en 
proceso de implantación de las acciones derivadas de dicho análisis. 

Hoja 25 párrafos 8 a 17  

PT.IV.219. Requisitos de vigilancia. Cumplimentación de prueba con 
instrumentación distinta a la especificada en MRO. 

En referencia a esta observación indicar que, tal como se referencia en el acta, 
se ha emitido la no conformidad NC 100000031598 para analizar la condición 
anómala CA-2021-34. En base al análisis realizado, se verifica que los rangos 
de los parámetros que son criterios de aceptación no se han visto afectados y 
que la instrumentación utilizada es adecuada para la realización del PS. Por lo 
tanto, se ha estado cumpliendo el RV 3.6.5.2.1 en todo momento. 

Hoja 29 párrafos 17 a 21  





PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de la planta. Estado de 
equipos y cubículos de seguridad. Almacenamiento de material en planta 
sin cumplir criterio sísmico 

La inspección ha identificado dos observaciones relacionadas con elementos sin 
anclaje en edificio sísmico con posibilidad de impacto en ESC de seguridad: 

30 de agosto de 2021. Edificio Servicios. Cota: +4.800. Cubículo: S.1.08 

En referencia a esta observación indicar que se procedió a la correcta sujeción 
de la cadena de polipasto. 

8 de septiembre de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubículo: A.0.13 

En referencia a esta observación indicar que se procedió a la retirada del cable. 

Hoja 34 párrafos 5 y 6 

PT.IV.257. Control de accesos a zona controlada. Acceso de trabajador a 
Zona Controlada sin Dosímetro de Lectura Directa 

24 de agosto de 2021. Edificio Combustible. Cota: +0.200. Cubículo: N/A  

En referencia a esta observación indicar que se realizó la pérdida dosimétrica 
3354 al trabajador de acuerdo a lo indicado en el procedimiento PPR 2.4.01 
EVALUACIÓN DE LA DOSIS EN EL CASO DE PÉRDIDA DE LA DOSIMETRÍA 
PERSONAL. 

- En dicha pérdida se indica que la dosis estimada fue de  y 
que el tiempo de permanencia en Zona Controlada fue desde 12:18 
hasta 13:45 h. 

- La pérdida dosimétrica se realizó en base a la dosis recibida por su 
compañero de actividades. La dosis de este trabajador en el momento 
de la asignación de dosis era de  que fue la dosis que se 
asignó a la persona sin DLD. 

- El trabajador ha llevado el TLD en todo momento. 

- Los trabajos se estaban desarrollando en zona de permanencia limitada, 
con presencia continua del técnico de PR. 

Como aspectos a destacar indicar que: 

- Se trata de un evento aislado y puntual teniendo en cuenta el gran 
número de entradas a zona controlada. 

- CN Cofrentes dispone de mecanismos para asegurar que las dosis de 
los trabajadores son las que realmente han recibido en caso de pérdida 
de los datos del DLD: 

 Realización de pérdidas dosimétricas en función de las tasas de 
dosis y tiempos de exposición (en este caso concreto PR siempre 
estuvo presente). 

 Existencia del dosímetro oficial TLD, que es el que realmente asigna 
las dosis oficiales a los trabajadores. 




















         






















































































































































































