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Pedro Justo Dorado Dellmans. 11. 28040 Madrid 
Te!.: 91 34601 00 
Fax: 91 3460588 

HOJAlDE 6 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEARC:SN 

DILIGENCIA 

En relación con el acta de inspecci6n de referencia CSN/ AIN/ COF/11/740 de fecha dos 

de agosto de dos mil once, los inspectores que la suscriben declaran con relación a los 

comentarios y alegaciones contenidos en el trámite de la misma, lo siguiente: 

Hoja 1, párrafo 6. 

El comentario no afecta al contenido del acta. 

Hoja 2, párrafo 4 
Se acepta la redacci6n alternativa. El párrafo quedaría redactado: 

"... en base a que hay informes externos que explican esta condición, que es recurrente 

todos los años y que genera un programa de dosificaciones especiales durante el tiempo 

que dura este proceso.ll 

' . Hoja 5, párrafo 13. 

~'~;.. El comentario no afecta al contenido del acta . 

.";.~. \. ''\ 
~~\\.. ,.'
"';\liOJa 6, ~.....,.f'o 4.>""li y ....... p.a.. 


. ~'¡La información adicional no afecta al contenido del acta. 

. JHoja 7. PártÚD 14. . 
\ '. C' /1 La lnfotmaCIon adiCIonal no afecta al conterudo del acta. 
\ :~~i:(;"~~~í' 

-'_P Hoja 7, párrafo 20. 
El comentario no afecta al contenido del acta. 

Hoja 8 párrafo 6. 
Se acepta la puntualizaci6n. El párrafo quedaría redactado: 

1f ••.sU funcionamiento está controlado por los termostatos P3SX031A y P38X032..'\ para el 

tren A y P38X0318 y P38X0328 para el tren 8, ajustados pata conectar a 60°C y 

desconectar a los 80°C de temperatura ambiente en el hueco donde están ubicados los 

calentadores de carcasa." 

Hoja 8, párrafo 7. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 


Hoja 8, párrafo 9. 

Se acepta la información adicional. Tras el páttafo se debe incluir lo siguiente: "Que el 


Titular confirma que los calentadores de Catcasa no tienen preventivo de medida de 
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resistencias, pues al ser un equipo normalmente energizado y en control, un fallo produce 

la aparición de la alarma de baja temperatura que está monitorizado con el P38K033A18 y 
P38K034A18" 

Hoja 9, párrafo 13. 
Se acepta sustituir "cottalito" por "area". 

Hoja 9, párrafo varios. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 10, párrafo 3. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

/","-:;::'>:- Hoja 10, párrafo 5. 

"';~~>\La información adicional no afecta al contenido del acta. 


:.\\ 
f"·Woja 10, párrafo lL 

~.:üt infonnación adicional no afecta al contenido del acta. 


fIoja 10, párrafos vanos.'" 
!J 

. . . . . :~La infonnación adicional no afecta al contenido del acta. 
/


Hoja 10, párrafo 14. 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 


Hoja 10, párrafo 18. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 12 párrafo 18. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 12, párrafo 20. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 13, párrafo 6. 
La información adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 13, párrafo 11. 
No se acepta el comentario. 

Hoja 13 párrafos 13, 14 Y15 Ypágina 14 párrafos 1 a 5. 
La infonnación adicional no afecta al contenido del acta. 


Hoja 15, párrafo 9. 

Se acepta la información adicional Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: «Que el 


Titular con fecha 30.03.2011 abrió la NC-ll/00159". 
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Hoja 16, párrafo 6. 
La infonnación adicional no afecta al contemdo del acta. 

Hoja 17, párrafo 8. 

Se acepta la información adicional. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: «Que el 


Titular con fecha 12.04.11 abrió la NC-ll!00186". 

Hoja 18, párrafo 10. 
La infonnación adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 18, párrafo 12. 
La infonnación adicional no afecta al contenido del acta. 

Hoja 19, párrafo 2. 

Se acepta la infonnación adicianal. Tras el párrafO' se debe incluir lo siguiente: "Que el 


'~:-\ Titular can fecha 16.05.11 abrió la NC-l1/0024S". 
"",\ 

" ., 
\'\~oja 19, párrafo 8. 

, :~~ acepta la infonnación adicional. Tras el párrafo se debe incluir la siguiente: "Que el 

titular con fecha 19.05.11 abrió la NC-1l/00261". 
,1 

~':/,,'.'- oja 19 párrafo 10. Se acepta la información adicional. Tras el párrafo se debe incluir la siguíente: «Que el 

Titular can fecha 28.05.11 abrió la NC-ll/00225". 

Hoja 19, párrafo 15. 
La infonnación adicianal no afecta al cantenida del acta. 

Hoja 21, párrafo 19. 
Se acepta el comentario. El párrafo quedaría redactado: 

"... se insertan barras de cantraL. 11 

Hoja 22, párrafo 10. 
La infonnación adicianal no afecta al cantenido del acta. 

Hoja 23, párrafo 12. 
Se acepta el camentario. El párrafo quedaría redactado: 

"... 120 mmHg, de acuerdo con la exigida el POGA SG 26."Actuaciones de Operación 

ante Condiciones Meteorológicas Adversas"," 

Hoja 24, párrafo 2. 

http:28.05.11
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Se acepta la información adicional. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Que el 


Titular con fecha 09.06.11 abrió la NC-11/00285". 


Hoja 24 párrafos 3 a 10. 

Se acepta lainfotmacíón adicional. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Que el 


11tular tiene abierta la NC-l0/00152". 


Hoja 24, párrafo 18. 

Se acepta el comentario. El párrafo quedaría redactado: 


n•.• MRO 6.3.3.10) al detectarse presencia de agua en algunos detectores:" 

Hoja 25, párrafos vanos. 

No se acepta el comentario. 


Hoja 32, párrafo 1. 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 


,'~;~::':>'s 

\~ Hoja 32, párrafo 3. 


'{;~;.\•...e acepta la información adicional. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Que el 
~\\ itular abrió la NC-l1/00269 y la condición anómala CA-2011-04". 

I 

l 


" . oja 33, párrafos 17 a 22. ·.. ···t
,'i ~ortnación adicional no afecta al contenido del .cta. 

 	 HOJa 34, párrafo 2. 

No se acepta el comentario. 


Hoja 37, párrafo 9. 

Existe un error en texto. El párrafo quedaría redactado: 


"Punto caliente señalizado justo encima de la puerta del ascensor del Edificio de 

Combustible." 

Hoja 38, párrafo 10. 

No se acepta el comentario. 


Hoja 38, párrafo 20. 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 


Hoja 39, párrafo 3. 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 


Hoja 39, párrafos 3 a 12. 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 
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COMENTARIOS AL ANEXO. 

Hoja 4, párrafos 10 a 13. 
La infonnación adicional aportada no modifica el contenido del acta. 

Hoja 5, párrafo 14. 
La información adicional aportada no modifica el contenido del acta. 

Hoja 7, párrafo 26. 
La infonnación adicional aportada no modifica el contenido del acta. 

Hoja 8, párrafo 2. 

Se acepta el comentario. En el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Informado el Titular 


este realizó un seguimiento de las temperaturas, comprobando en todos los casos que el 

-":~. aire salía mo". 

... ,:;":~\ 


~;;~ Hoja 8, párrafos 16 y 17. 

: \\ La información adicional aportada no modifica el contenido del acta. 

';d .,',t 

!'J Hoja 8, párrafos 20 al final. 
/1 Se acepta el comentario. Tras el párrafo final se debe incluir ]0 siguiente: "Informado el 

'  Titular este manifestó que de acuerdo a procedimiento estaba programada la limpieza de 

los cubetos afectados por las lluvias del día anterior", 

Hoja 9, párrafos 9 y 10. 
No se acepta el comentario. 

Hoja 11, párrafo 2. 

Se acepta el comentario. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Informado el Titular 


este manifestó que realizarla un análisis de las mangueras presentes, retirando o asegurando 

las mangueras afectadas." 

Hoja 11, párrafo 2. 
Se acepta la información adicional. 

Hoja 12, párrafo 2. 
Se acepta la información adicionaL 

Hoja 13, párrafo 11. 

Se acepta el comentario. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Infonnado el Titular 


este manifestó que la utilización de cinta americana era temporal a la espera del cosido 

definitivo con alambre. Esta operación está documentada en la OCP 4335" 
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Hoja 14, párrafo último párrafo. 

La información adicional aportada no modifica el contenido del acta. 


Hoja 18, párrafo 24. 

Se acepta el comentario. Tras el párrafo se debe incluir 10 siguiente: «Informado el Titular 


este manifestó que si se había analizado el ISN y que los mosquetones utilizados en CN. 


Ascó eran de un modelo distintos a los usados en CN. Cofrentes". 


Hoja 19, pár:rafo 18. 

Se acepta el comentario. 


Hoja 20, párrafo 12. 

Se acepta el comentario. Tras el párrafo se debe incluit 10 siguiente: «Informado el Titular 


este realizó una limpieza de la zona". 


Hoja 20, párrafo 14. 

Aclaración: Este párrafo refleja un hecho objetivo según el cual por un cubículo 


transcurren cables de dos divisiones. 


Hoja 21, párrafo 25. 

Se acepta el comentario. Tras el párrafo se debe incluir lo siguiente: "Informado el Titular 


este aclaró que el alumbrado de emergencia se enciende automáticamente por pérdida de 


tensión en el alumbrado normal". 


Comentarios genéricos al anexo 

La información adicional no afecta al contenido del acta. 


En Cofrentes, 12 de septiembre de 2011. 
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