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En relación con los comentarios formulados en el "Trámite" del Acta de Inspección de referencia 
CSN/AIN/ALO/18/1161, correspondiente a la inspección realizada a la Central Nuclear de Almaraz, los 
días 24 y 25 de octubre de dos mil dieciocho, el inspector que la suscribe declara: 

Comentario general: El comentario no afecta al contenido del Acta por no ser objeto de la inspección. 

Página 4 de 16, último párrafo:  Se acepta el comentario y modifica el contenido del Acta, quedando 

el texto de la siguiente forma: "... hasta el mes de septiembre, incluido,..." 

Página 5 de 16, tercer a séptimo párrafo: Es información adicional a la Inspección que no modifica el 

contenido del Acta. El titular informa del envío al CSN del informe LA-CSN-2017 rev.2.0, de acuerdo 
con la información recogida en el Acta. 

Página 6 de 16, segundo y cuarto párrafos: Se acepta el comentario y modifica el contenido del acta, 
quedando el texto de la siguiente forma: "...procedimiento IN-21..., revisión 2 de fecha 11.10.2018, 
que incluye, en su alcance, la inspección de la torre meteorológica, anclajes y vientos. De acuerdo a 
lo recogido en dicho procedimiento, se realiza inspección visual de la estructura de la torre 
(estructura metálica) cada 5 años, de anclajes cada 3 años y de cables cada año". 

"El procedimiento IN-14... se encuentra en revisión 10, de 03.10.2018 y recoge las estructuras a 
inspeccionar en alcance de la regla de mantenimiento, pero no incluye la torre meteorológica, ya 
que dicho alcance se encuentra controlado en el procedimiento IN-21 citado anteriormente". 

Página 6 de 16, quinto párrafo: El titular en su comentario dice hoja 8 de 16, pero en realidad el texto 
aludido está en la hoja 6 de 16. Se acepta el comentario y modifica el contenido del Acta, quedando el 
texto de la siguiente forma: "...Una es la acción de mejora AM-AL-15/350,..."". 

Página 8 de 16, tercer párrafo: Es información adicional a la Inspección que no modifica el contenido 
del Acta. El titular informa de la modificación de la alarma del PEI con posterioridad a la Inspección. 

Página 10 de 16, tercer párrafo: Es información adicional que no modifica el contenido del Acta. Se 
informa de la emisión del PT posterior a la Inspección. 

Madrid, 174ejsilkmbre de 2018 

Fdo.: 
ITxpaéror CSN 




