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El titular de la instalación ha comunicado que ha identificado que la comprobación 

trimestral de funcionamiento de las baterías de tres cuadros eléctricos no se ha efectuado 

en la fecha que establece el procedimiento. 

Según informa el titular, las pruebas de comprobación que se mencionan en dicho 

procedimiento, quedarán cumplimentadas en las próximas horas. 

Este suceso no ha tenido consecuencias en la instalación ni ha supuesto ningún riesgo para 

los trabajadores ni para el público ni para el medio ambiente. 
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