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ASUNTO: PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ANEXO DE LIMITES Y CONDICIONES SOBRE
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA ASOCIADO A LA
AUTORIZACION DE EXPLOTACION EN VIGOR DE CN ASCO 1y CN ASCO I

La condicidn tercera del anexo de limites y condiciones sobre seguridad nuclear y proteccién
radioldgica de la autorizacidon de explotacion de CN Ascé | y CN Ascd Il actualmente vigente,
tras ser modificada por Resolucidon de la DGPM de fecha 19 de febrero de 2015, establece
que cualquier revisién del Plan de Emergencia Interior debe ser aprobada por el MINETAD
previo informe favorable del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su entrada en vigor. Este
tramite ha sido el aplicado desde el inicio de la explotacién de la instalacién.

En la condicidn tercera se establecen, por primera vez desde el inicio de la operacién comercial
de la CN Asco, nuevos criterios que posibilitan que la aprobacion de la revisién del Reglamento
de Funcionamiento por parte de la Administracién se lleve a cabo sélo para casos muy
limitados en los que dicha revision tenga un impacto significativo en la seguridad, mientras
que el resto de las revisiones puedan realizarse bajo la responsabilidad del titular.

E! Consejo de Seguridad Nuclear ha decidido iniciar un proceso para modificar el tramite de
aprobacion del Plan de Emergencia Interior, analogo al que se llevd a cabo para las revisiones
del Reglamento de Funcionamiento, considerando la relacién que tienen ambos documentos
entre si, en lo relativo a la estructura organizativa del titular y a las funciones y
responsabilidades asignadas a la organizacion de explotacién

El Pleno del Consejo, en su reunion de 1 de febrero de 2017, ha estudiado el informe elaborado
por la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear y ha acordado proponer al Ministerio la
modificacién de la condicion tercera del anexo de la autorizacidon de explotacién actualmente
vigente de CN Ascé |y CN Ascé Il, de acuerdo con el contenido que se establece para dicha
condicién en el anexo al presente escrito. Este acuerdo se ha tomado en cumplimiento del
apartado b) del articulo 22 de la Ley 15/1980, de 22 de abril, de creacién del Consejo de
Seguridad Nuclear, y se remite a ese Ministerio a los efectos oportunos.

Madrid, a 1 de febrero de 2017

SR. MINISTRO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL
MINISTERIO DE ENERGIA, TURISMO Y AGENDA DIGITAL. MADRID
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ANEXO

MODIFICACION DE LA CONDICION TERCERA DEL ANEXO DE LIiMITES Y CONDICIONES SOBRE
SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION RADIOLOGICA DE LA AUTORIZACION DE
EXPLOTACION EN VIGOR DE CN ASCO Iy CN ASCO I

1. El texto vigente de la condiciéon 3.1 sobre revisiones de los documentos oficiales de
explotacion del Anexo de la autorizacién de explotacién en vigor, se cambiara por el texto
que se expone a continuacion:

3.1 Las modificaciones o cambios posteriores de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento deben ser aprobados por la Direccion General de Politica Energética y
Minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su entrada en vigor.

El Consejo de Seguridad Nuclear podra eximir temporalmente el cumplimiento de algun
apartado del documento mencionado en el pdrrafo anterior, informando a la Direccién
General de Politica Energética y Minas del inicio y de la finalizacion de la exencion.

2. Seincorporara a la condicion tercera del anexo de la autorizacién de explotacién un nuevo
apartado 3.7 relativo al tramite de revisiones del Plan de Emergencia Interior, con el texto
que se expone a continuacion:

3.7 Las modificaciones al Plan de Emergencia Interior pueden llevarse a cabo bajo la
responsabilidad del titular, siempre que no supongan una reduccion de los requisitos
incluidos en la revision vigente. En caso contrario el Plan de Emergencia Interior deberd ser
aprobado por la Direccién General de Politica Energética y Minas, previo informe favorable
del CSN, antes de su entrada en vigor.

Las revisiones del Plan de Emergencia Interior deberdn remitirse a la Direccién General de
Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de diez dias, desde
su entrada en vigor.




