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El titular de la central nuclear Cofrentes ha comunicado al CSN que en la tarde de ayer, 

debido a una fuerte tormenta en la zona, se produjeron alteraciones en la tensión de una de 

las líneas eléctricas externas relacionadas con la central, que provocaron el arranque de uno 

de sus generadores diésel.  

Asimismo, y también ocasionada por la tormenta, se produjo la inoperabilidad de dos 

monitores de radiación gamma de una chimenea que el titular está procediendo a recuperar.  

Por otro lado, la tormenta ocasionó entradas de agua en diversas zonas que en ningún caso 

afectaron a elementos o componentes de seguridad. 

El suceso no ha tenido repercusión en las personas ni en el medioambiente.  

 

http://www.csn.es/

