
 
 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

prensa@csn.es 
 

  
  C / JUSTO DORADO, 11 
CP. 28040 MADRID 
TEL:  91-346 02 00 
FAX: 91 -346 06 66  

Página 1 de 1 www.csn.es 

 
 

 

 

El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha comunicado al Consejo de 

Seguridad Nuclear, siguiendo el procedimiento reglamentario, que el 02/07/18, durante un 

transitorio de presión tras el arranque de una de las bombas principales del sistema de 

refrigerante del reactor, se produjo la apertura de la válvula de seguridad de aspiración 

(Tren A)  del sistema de extracción de calor residual. 

Tras realizar las comprobaciones pertinentes en la válvula afectada, se ha medido el punto 

de apertura de la misma y se ha detectado un valor de presión fuera del rango admisible, 

incumpliendo con ello las bases de diseño del sistema. 

La válvula de seguridad ha sido sustituida por otra, a la cual se le han realizado previamente 

las pruebas exigidas con resultado satisfactorio. 

El resto de sistemas de la planta han funcionado en todo momento en la forma prevista en 

su diseño. En el momento de la notificación, la central se encontraba en el proceso de 

calentamiento para su posterior arranque y conexión a la red. 

Este hecho no ha supuesto ningún riesgo para las personas o el medio ambiente. 
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