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El titular de la central nuclear Vandellós II (Tarragona) ha notificado al Consejo de 

Seguridad Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento establecido, que, en la tarde del 

viernes, durante las verificaciones previas al arranque de la central, detectó un goteo en el 

cierre de uno de los termopares de la vasija del reactor. 

Por este motivo, el titular inició la secuencia de acciones para retornar la planta a parada 

fría (modo 5) y solventar el goteo, así como para estudiar las causas. 

El suceso no ha tenido impacto en las personas ni en el medioambiente.  
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