Copia Documento Electrénico del CSN Ref: CSN/C/SG/TRI/25/04

Original disponible en https://www.csn.es/Sede20/verificarcsv/formulario?csv

63455-77652-77514-65229

Secretaria General

CSN/C/SG/TRI/25/04
N.° EXP.: TRI/SOLIC/2025/298

CENTRALES NUCLEARES ALMARAZ/TRILLO, A.l.E.
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ASUNTO: APRECIACION FAVORABLE DE CARGA DE CONTENEDORES EN LA CENTRAL NUCLEAR
TRILLO

Con fecha 19 de junio de 2025, mediante carta de referencia ATT-CSN-016064 (n° de registro de
entrada 31047), se recibidé en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) solicitud de Centrales
nucleares Almaraz-Trillo AIE (CNAT) de apreciacion favorable de carga de contenedores de
combustible gastado ENUN 32P.

La solicitud de CNAT tiene por objeto permitir la carga de los contenedores ENUN 32P ENUN-T1-
09 y ENUN-T1-10 a pesar de las desviaciones (no conformidades) identificadas en el Estudio de
Seguridad para el Transporte (ES-T) sobre la no realizacion de ensayos no destructivos (END) ni en
los cercos ni en los munones de los contenedores, y sobre el uso de soldaduras parciales durante
el montaje de las virolas envolventes y los cercos de los contenedores.

Para los contenedores ya cargados, CNAT tiene abiertas las condiciones andmalas CA-TR-24/032
y CA-TR-25/009. De acuerdo a lo indicado por el titular en su solicitud de apreciacion favorable,
estos nuevos contenedores cargados se incluiran dentro de las citadas condiciones anémalas, por
lo que el transporte de los contenedores afectados por la no conformidad no estard permitido
mientras no se modifique el certificado de aprobacion.

El titular presenta dicha solicitud de acuerdo con la instruccion técnica CSN/ITC/SG/TRI/18/02,
sobre la autorizacion de almacenamiento de combustible en el ATl en relacién con el contenido
autorizado, en la que se indica que, en caso de que en el momento de la carga del contenedor
considerado en el Plan de Carga no fuera posible cumplir con alguno de los limites y condiciones,
el titular debera solicitar y obtener previamente la apreciacion favorable del CSN para poder cargar
ese contenedor.

El Pleno del Consejo, en su reunién de 24 de septiembre de 2025, ha estudiado la solicitud del
titular, asi como el informe que, como consecuencia de la evaluacion realizada ha efectuado la
Direccion Técnica de Seguridad Nuclear, y ha acordado apreciarla favorablemente. Este acuerdo
se ha tomado en cumplimiento del apartado d) del articulo 2° de la Ley 15/1980, de 22 de abril,
de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear.
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Contra el presente Acuerdo, que pone fin a la via administrativa, se podra interponer recurso
potestativo de reposicion, ante el érgano que lo dicta, en el plazo de un mes desde su notificacion,
conforme a lo dispuesto en los articulos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Comidn de las Administraciones Publicas, o impugnarlo
directamente, mediante recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su
notificacién, ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, de
conformidad con lo dispuesto en la Disposicion adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio,
reguladora de la Jurisdiccién Contencioso-administrativa.

Firmado electrénicamente por el secretario general
Pablo Martin Gonzalez
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