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El titular de la central nuclear Almaraz II (Cáceres) ha notificado el arranque de los sistemas 

de ventilación y filtración de emergencia de sala de control, así como el aislamiento de la 

ventilación de la contención debido a una señal espuria de alta radiación. Dicha señal fue 

provocada por una anomalía en el módulo de control del monitor de área de la cavidad de 

recarga.  

Tras medir los niveles de radiación y comprobar que no se trataba de una señal real, el titular 

ha procedido a sustituir el módulo del citado monitor. El suceso no ha tenido consecuencias 

para la instalación, las personas ni el medio ambiente. 

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala 

Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). Esta notificación al CSN se ha 

realizado siguiendo el procedimiento establecido y siguiendo las pautas recogidas en la 

Instrucción del Consejo IS-10. 

*Consulta aquí el glosario de términos técnicos* 
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