


























PN

MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

Asimismo, el titular llevara a cabo las propuestas de actuaciéon contenidas en la
documentacion presentada en apoyo de la solicitud de renovacion de la autorizacion
de explotacién relativas a la Revision Periédica de la Seguridad y la Normativa de
Aplicacién Condicionada, en los plazos estabiecidos, asi como las actuaciones
comunicadas al titular como conclusiéon de la evaluacién de la misma realizada por
el CSN.

8. En lo que se refiere al Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico
(PROCURA), el titular debera completar su implantacién antes del 31 de diciembre
de 2012 y remitir al CSN antes del 30 de junio de 2013 un informe final en el que se
valore la eficacia de las acciones implantadas.
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ORDEN POR LA QUE SE CONCEDE LA RENOVAQIO'N DE LA AUTORIZACION DE
EXPLOTACION DE LA CENTRAL NUCLEAR ASCO |

Por Orden del Ministerio de Economia de fecha 1 de octubre de 2001, se otorgé una
autorizacion de explotacion para la central nuclear Ascé | por un periodo de diez afios,
a partir del 2 de octubre de 2001, estableciéndose en el anexo los limites y condiciones
sobre seguridad nuclear y proteccion radiolégica asociados.

La citada Orden disponia que, con un minimo de un afio de antelacién a la expiracion
de la autorizacién de explotacion, el titular pudiese solicitar del Ministerio una
renovacion de la misma por un periodo no superior a diez afios.

De acuerdo con lo anterior, con fecha 30 de septiembre de 2010, se recibié en el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la instancia del Director General de la
Asociacion Nuclear Ascé-Vandellés II-A.LLE., en nombre y representacion de Endesa
Generacion, titular de la autorizaciéon de explotacion de la central nuclear Asco |,
solicitando la renovacién de la autorizacion de explotacién para dicha central por un
periodo de diez afios. '

A esta solicitud se acompafaba la documentacién preceptiva, que incluye las
revisiones en vigor de los documentos oficiales de explotacién, la segunda revision
periddica de la seguridad (RPS), y la revision actualizada de los estudios del analisis
probabilista de seguridad (APS) con la excepcion de algunos de ellos que se
presentaron posteriormente segun lo dispuesto en la Orden del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio, de fecha 24 de septiembre de 2010.

Durante el periodo de vigencia de la autorizacién de explotacién que ahora vence, el
Consejo de Seguridad Nuclear ha realizado un seguimiento y supervisién continuos de
la explotacién de la central y del cumplimiento de las condiciones aplicables sobre
seguridad nuclear y proteccioén radioldgica. Asimismo, ha evaluado la revisién periédica
de la seguridad correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de enero de 2000 y
el 31 de diciembre de 2009.

El Consejo de Seguridad Nuclear acordd, con fecha 19 de mayo de 2010, remitir al
titular una Instruccién Técnica Complementaria en la que le requeria el andlisis de
nueva normativa no incluida hasta ese momento en las bases de licencia de la central,
por considerar que del analisis de dicha normativa podia derivarse una modernizacién y
mejora significativas de las condiciones de seguridad de la instalacion.

El titular presenté en el Consejo de Seguridad Nuclear los analisis requeridos por este
Organismo junto con los planes de mejora resultantes. En cumplimiento con dichos

IN-5035257



MINISTERIO
DE INDUSTRIA, TURISMO
Y COMERCIO

planes, el titular ya ha llevado a cabo mejoras en la central que deberan completarse
con las establecidas en las condiciones anexas a esta Orden.

Asimismo, tras el accidente de la central nuclear de Fukushima Daiichi, el Consejo de
Seguridad Nuclear emitié a los titulares de todas las centrales nucleares espafiolas
Instrucciones Técnicas Complementarias para que realicen las pruebas de resistencia
acordadas en el marco de la Unién Europea y para que establezcan medidas para
hacer frente a sucesos mas alla de las bases de disefio que podrian implicar la pérdida
de grandes areas de la planta. La central nuclear Ascé |, al igual que el resto de las
centrales, esta llevando a cabo los analisis requeridos y debera implantar las medidas
necesarias para reforzar la seguridad frente a situaciones extremas.

El Consejo de Seguridad Nuclear revisara los anélisis y propuestas de los titulares de
las centrales nucleares y podra emitir nuevos requisitos si lo considera necesario.

Adicionalmente y en relaciéon con los sucesos notificados por el titular de la central
nuclear Ascd | en el afio 2011, el Consejo de Seguridad Nuclear requirié al titular un
andlisis de los mismos, cuya evaluacién ha dado lugar a un programa de acciones
correctivas requeridas mediante una Instruccién Técnica Complementaria asociada a
esta autorizacién.

Con fecha 28 de julio de 2011, el Consejo de Seguridad Nuclear ha emitido su informe
favorable a la renovacioén de la autorizacién de explotacion por un periodo de diez afios,
siempre que la explotacién se ajuste a los limites y condiciones que se recogen en el
anexo al citado informe.

Vista la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear; la Ley 15/1980, de 22 de
abril, de creacién del Consejo de Seguridad Nuclear; la Ley 54/1997, de 27 de
noviembre, del Sector Eléctrico; el Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas y el Reglamento sobre Proteccidon Sanitaria contra Radiaciones lonizantes.

Cumplidos los tramites ordenados por las disposiciones vigentes, teniendo en cuenta el
estado de cumplimiento del condicionado establecido en la Orden del Ministerio de
Economia de 1 de octubre de 2001, a propuesta de la Direccion General de Politica
Energética y Minas y de acuerdo con el informe del Consejo de Seguridad Nuclear, en
virtud de lo establecido en los articulos 5 y 12.4 del Reglamento sobre Instalaciones

Nucleares y Radiactivas, resuelvo:

UNO.- Otorgar a la entidad Endesa Generacién, Sociedad Anénima, la renovaciéon de
la autorizacién de explotacién de la central nuclear Asco |.

DOS.- Esta autorizacion producira efectos a partir del dia 2 de octubre de 2011 y
tendra una validez de diez afos. Con un minimo de tres afios de antelacion a la
expiracion de la presente autorizacidon de explotacion, el titular podra solicitar del
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Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una nueva autorizacién de acuerdo con lo
establecido en la legislacion vigente. La solicitud iréa acompanada de: (a) las ultimas
revisiones de los documentos a que se refiere la condicién 3 del Anexo; (b) una revision
periddica de la seguridad de la central , cuyo contenido se atenga a lo establecido en la
Guia de Seguridad 1.10 del Consejo de Seguridad Nuclear “Revisiones periddicas de
seguridad de las centrales nucleares”, revision 1; (c) una revisién del estudio
probabilista de seguridad; (d) un analisis del envejecimiento experimentado por los
componentes, sistemas y estructuras de seguridad de la central y (e) un analisis de la
experiencia acumulada de explotacién durante el periodo de vigencia de esta
autorizacion.

En caso de presentarse dicha solicitud, el titular debera presentar al Consejo de
Seguridad Nuclear, con un minimo de un afio de antelacién a la expiracion de la
presente autorizacion de explotacién, una actualizacién de los documentos citados.

TRES.- La explotacion de la central se llevara a cabo de acuerdo con los limites y
condiciones contenidos en el anexo a la presente Orden. La Direccion General de
Politica Energética y Minas podra modificar dichos limites y condiciones o imponer
otros nuevos, a iniciativa propia o a propuesta del Consejo de Seguridad Nuclear, de
acuerdo con las responsabilidades y funciones asignadas a este Organismo por la Ley
33/2007, de 7 de noviembre, de reforma de la Ley 15/1980, de 22 de abril, asi como
exigir la adopcion de acciones correctoras pertinentes, a la vista de la experiencia que
se obtenga de la explotacién de la central , de los resultados de otras evaluaciones y
analisis en curso, y del resultado de inspecciones y auditorias.

CUATRO.- Esta autorizacion podra dejarse sin efecto, en cualquier momento, si se
comprobase: 1) El incumplimiento de los limites y condiciones anejos; 2) La existencia
de inexactitudes en los datos aportados y discrepancias fundamentales con los criterios
en que se basa su concesién; 3) La existencia de factores desfavorables desde el
punto de vista de seguridad nuclear y de proteccion radiolégica que no se conozcan en
el momento presente.

CINCO.- En lo referente a la responsabilidad civil por dafios nucleares, el titular de esta
autorizacion queda obligado a establecer una cobertura de riesgo nuclear conforme a lo
dispuesto en el articulo 57 de la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear.

SEIS.- Lo dispuesto en la presente Orden se entiende sin perjuicio de las concesiones
y autorizaciones complementarias cuyo otorgamiento corresponda a otros Ministerios y
Organismos de las diferentes Administraciones Publicas y, en particular, a aquellas de
caracter medioambiental.

SIETE.- Contra esta Orden, que pone fin a la via administrativa, podra interponerse
potestativamente recurso de reposicion en el plazo de un mes, de conformidad con los
articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
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Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun, o bien recurso
contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, a contar desde el dia siguiente a
su publicacion, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional,
de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-administrativa.

OCHO.- Esta Orden debera notificarse al titular de la central nuclear Ascd | antes del
dia 2 de octubre de 2011.

Madrid, 9 9 sgp 20t
EL MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

Miguel Sebastian Gascon
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ANEXO

LIMITES Y CONDICIONES SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION
RADIOLOGICA ASOCIADOS A LA AUTORIZACION DE EXPLOTACION DE LA

CENTRAL NUCLEAR DE ACO I

1. A los efectos previstos en la legislacion vigente se considera como titular de la
autorizacion y explotador responsable de la central nuclear Asco |, a la empresa
‘Endesa Generacion, Sociedad Anénima”.

2. La presente autorizacién de explotacion faculta al titular para:

2.1 Poseer y almacenar elementos combustibles. de uranio ligeramente
enriqguecido, de acuerdo con los limites y condiciones técnicas contenidos en el
Estudio de Seguridad de la Recarga de cada ciclo y con los limites y
condiciones asociados a las autorizaciones especificas de almacenamiento de

combustible fresco e irradiado.
2.2 Operar la central hasta la potencia térmica del nicleo de 2940,6 MWt.

2.3 Poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y
las fuentes de radiacion necesarias para la explotacion de la instalacion.

3. La autorizacién se concede en base a los siguientes documentos:
a) Estudio de Seguridad de CN. Asco |, Rev. 37
b) Reglamento de Funcionamiento, Rev. 16
c) Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de CN. Ascd |, Rev. 101
d) Plan de Emergencia Interior, Rev. 11
e) Manual de Garantia de Calidad, Rev. 6
f) Manual de Proteccion Radiologica, Rev. 13
g) Plan de Gestién de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado, Rev. 4
h) Plan de Proteccion Fisica, Rev.11

La explotacion de la central se realizara de acuerdo con los anteriores documentos,
en la revision vigente siguiendo el proceso de actualizacidén que se indica a

continuacion.

3.1 Las modificaciones o cambios posteriores del Reglamento de Funcionamiento,
las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, el Plan de Emergencia Interior
y el Plan de Proteccion Fisica, deben ser aprobados por la Direccién General de
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Politica Energética y Minas, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear,
antes de su entrada en vigor.

El Consejo de Seguridad Nuclear podra eximir temporalmente el cumplimiento de
algln apartado de los documentos mencionados en el parrafo anterior,
informando a la Direccién General de Politica Energética y Minas del inicio y de la
finalizacién de la exencion.

Seis meses después del arranque tras cada parada de recarga, el titular
realizara una revision del Estudio de Seguridad que incorpore las
modificaciones incluidas en la central desde el comienzo del ciclo anterior
hasta el final de dicha recarga que no hayan requerido autorizaciéon segun lo
establecido en la Instruccién del Consejo de Seguridad Nuclear IS-21 y los
nuevos analisis de seguridad realizados. Esta nueva revision sera remitida, en
el mes siguiente a su entrada en vigor, a la Direccion General de Politica
Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear.

Las revisiones del Estudio de Seguridad correspondientes a las modificaciones
que requieren autorizacion de la Direccion General de Politica Energética y
Minas, de acuerdo con la Instruccién del Consejo de Seguridad Nuclear 1S-21,
deberan ser autorizadas simultdneamente con las modificaciones.

Las modificaciones del Manual de Garantia de Calidad pueden llevarse a cabo
bajo la responsabilidad del titular siempre que el cambio no reduzca los
compromisos contenidos en el programa de garantia de calidad en vigor. Los
cambios que reduzcan los compromisos deben ser apreciados favorablemente
por el Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada en vigor.

Se entiende por compromisos aquellos que figuran en el Manual de Garantia
de Calidad vigente en forma de normas y guias aplicables, asi como la propia
descripcion del programa reflejada en el contenido del Manual, segun se
especifique en las instrucciones técnicas complementarias que el Consejo de
Seguridad Nuclear emita al respecto.

Las revisiones del Manual de Garantia de Calidad deberan remitirse a la
Direccién General de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad
Nuclear en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.

Las modificaciones del Manual de Proteccion Radiolégica pueden llevarse a
cabo bajo la responsabilidad del titular, excepto en aquellos casos que afecten
a normas o criterios basicos de proteccién radiolégica, segun se especifique en
las instrucciones técnicas complementarias que el Consejo de Seguridad
Nuclear emita al respecto. En estos casos se requerird apreciacién favorable
del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada en vigor.
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Las revisiones del Manual de Proteccién Radiolégica deberan remitirse a la
Direccién General de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad
Nuclear en el plazo de un mes desde su entrada en vigor.

Las modificaciones del Plan de Gestién de Residuos Radiactivos y del
Combustible Gastado, podran llevarse a cabo bajo la responsabilidad del titular,
excepto en aquellos casos que se sefialen en las instrucciones técnicas
complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear. En estos casos se requerira
la apreciacion favorable del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada

en vigor.

Las revisiones del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos y del Combustible
Gastado deberan remitirse a la Direccién General de Politica Energética y Minas
y al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes desde su entrada en
vigor.

4. En el primer trimestre de cada afio natural, el titular debera remitir a la Direccidn
General de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear informes
sobre los siguientes aspectos, con el alcance y contenido que se especifiqgue en las
instrucciones técnicas complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al
respecto.

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Experiencia operativa propia y ajena que sea de aplicacién a la instalacion,
describiendo las acciones adoptadas para mejorar el comportamiento de la
misma o para prevenir sucesos similares.

Medidas tomadas para adecuar la explotacién de la central a los nuevos
requisitos nacionales sobre seguridad nuclear y proteccion radiolégica y a la
normativa del pais de origen del proyecto. En este ultimo caso se incluird un
analisis de aplicabilidad a la central de los nuevos requisitos emitidos por el
organismo regulador del pais de origen del proyecto a centrales de disefio
similar.

Resultados del programa de vigilancia radiolégica ambiental. La informacién
incluida sera la especificada en el apartado 6.10 del Reglamento de
Funcionamiento en vigor.

Resultados de los controles dosimétricos del personal de explotacion,
incluyendo un analisis de las tendencias de las dosis individuales y colectivas
recibidas por el personal durante el afio anterior.

Actividades del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos y del Combustible
Gastado que incluya las actividades referentes a los residuos de muy baja
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actividad susceptibles de ser gestionados como residuos convencionales,
residuos de baja y media actividad, y residuos de alta actividad, asi como el
combustible irradiado.

4.6 Actividades del programa de formacion y entrenamiento de todo el personal
de la central, cuyo trabajo puede impactar en la seguridad nuclear o la
proteccioén radioldgica.

5. La salida de bultos de residuos radiactivos y materiales fisionables fuera del
emplazamiento de la central debera comunicarse a la Direccion General de Politica
Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear con, al menos, siete dias de
antelacién a la fecha de salida. La salida de otros bultos radiactivos se comunicara
en el plazo de 24 horas desde la decisién del transporte y, en cualquier caso, con
anterioridad a la realizacion del mismo. La salida de bultos radiactivos fuera del
emplazamiento de la central quedara sometida al régimen de autorizaciones que
establece la normativa vigente.

Cuando el titular sea responsable de los transportes de material fisionable que tengan
a la central como origen o destino, y no se requiera autorizaciéon de expedicion de
acuerdo a la reglamentacion vigente sobre transporte de mercancias peligrosas, se
debera adicionalmente comunicar a la Direccion General de Politica Energética y
Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear la prevision de dichos transportes con tres
meses de antelacion a la fecha programada.

6. Sidurante el periodo de vigencia de esta autorizacion el titular decidiese el cese de
la explotacidon de la central, lo comunicara a la Direccion General de Politica
Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear con al menos un afio de
antelacién a la fecha prevista, salvo que tal cese se deba a causas imprevistas o a
resolucién del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. El titular debera justificar
la seguridad nuclear y la proteccién radioldgica de la instalacion a que deben
ajustarse las operaciones a realizar en la instalacion desde el cese de la explotacién
hasta la concesién de la autorizacién de desmantelamiento, segln se especifique
en las instrucciones técnicas complementarias que el Consejo de Seguridad
Nuclear emita al respecto.

7. Durante el periodo de vigencia de esta autorizacién, el titular llevara a efecto los
Programas de Mejora de la Seguridad de la central identificados en la Revision
Periddica de la Seguridad realizada en apoyo de la solicitud de la presente
autorizacion, modificados, en su caso, con las instrucciones técnicas
complementarias que el CSN emita al respecto.

Asimismo, el titular llevara a cabo las propuestas de actuacién contenidas en la
documentacion presentada en apoyo de la solicitud de renovacién de la autorizacion
de explotacion relativas a la Revision Periddica de la Seguridad y la Normativa de
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Aplicacién Condicionada, en los plazos establecidos, asi como las actuaciones
comunicadas al titular como conclusién de la evaluacion de la misma realizada por
el CSN.

8. En lo que se refiere al Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico
(PROCURA), el titular debera completar su implantacion antes del 31 de diciembre
de 2012 y remitir al CSN antes del 30 de junio de 2013 un informe final en el que se
valore la eficacia de las acciones implantadas.



