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REUNIÓN DE APERTURA (punto 1 de la agenda) 

DESARROLLO DE LA INSPECCIÓN (punto 2 de la agenda) 

Consideración de condiciones meteorológicas severas (punto 2.1 de la agenda) 

Revisión de la caracterización de sucesos meteorológicos severos y valoración de riesgos; estudios 
realizados y previsiones establecidas 

Revisión 57 del ES 

Revisión 58 del ES 

Revisión 59 del ES 

Revisión 60 del ES 
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Procedimientos de actuación establecidos y su aplicación 
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Experiencia operativa propia y ajena (desde junio de 2021 hasta la fecha de inspección) 

Resultados e incidencias de programas de vigilancia meteorológica, porcentaje de datos válidos 
registrados, inoperabilidades, valores extremos registrados de temperaturas máximas y mínimas, rachas 
máximas de viento; calibración de la instrumentación meteorológica en 2021 y 2022. Mantenimiento y 
revisión de la estructura y cables de la torre meteorológica 

Año 2021 

Año 2022 
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Entradas y acciones del PAC relacionadas (desde junio de 2021 hasta la fecha de inspección) 
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Sistema de traceado eléctrico exterior: mantenimiento e incidencias 

Iniciadores del PEI relacionados con sucesos externos meteorológicos, avenidas e inundaciones. 
Notificación de condiciones meteorológicas adversas. Alarmas relacionadas con los parámetros y valores 
iniciadores de sucesos del PEI 
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Consideración de potenciales inundaciones de origen externo (punto 2.2 de la agenda) 

Revisión de la caracterización de inundaciones externas y valoración de riesgos; estudios realizados. 

Revisión de la caracterización de sucesos meteorológicos severos y valoración de 
riesgos; estudios realizados y previsiones establecidas 

Drenaje de cubiertas en edificios y estructuras, y sistemas de drenaje en el emplazamiento: 
procedimientos y gamas de mantenimiento, y su aplicación (desde junio de 2021 hasta la fecha de 
inspección); modificaciones realizadas, en ejecución o en estudio (desde junio de 2021 hasta la fecha 
de inspección); reparación de cubiertas de edificios. 
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Visita de campo: cubiertas de edificios (a determinar), red de drenaje de pluviales, puertas y 
penetraciones a edificios (a determinar) 

z 

z 

z 

z 

Experiencia operativa propia y ajena, desde junio de 2021 hasta la fecha de inspección 

Valores extremos registrados de precipitación anual total y mensual, e intensidad de precipitación 
máxima diaria y horaria 

punto 2.1 
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Adopción de acciones correctoras; acciones del PAC relacionadas con precipitación y filtraciones en 
edificios 
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REUNIÓN DE CIERRE (punto 3 de la agenda) 
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ANEXO I 

AGENDA DE INSPECCIÓN 

1. Reunión de apertura 

1.1. 

1.2. 

2. Desarrollo de la inspección. 

2.1. 

2.1.1. 

2.1.2. 

2.1.3. 

2.1.4. 

2.1.5. 

2.2. 

2.2.1. 

2.2.2. 

2.2.3. 

3. Reunión de cierre. 

3.1. 

3.2. 
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20. 

21. 

CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

Anexo de la Agenda 

Listado de documentos para los que se solicita su envío previo al CSN para el correcto 
desarrollo de la inspección 
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COMENTARIOS ACTA CSN/AIN/COF/23/1041

Hoja 1 párrafo 6

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como
en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales
y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros.
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la
inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la
inspección.

Hoja 8 segundo guion

Se aporta información solicitada:

El procedimiento PEI – 5.01 “Protección Radiológica Interior durante una
emergencia”, Rev.4, incluye el Apartado 7.4 “OBTENCIÓN Y ESTUDIO DE
DATOS METEOROLÓGICOS” para describir el procedimiento de obtención y
gestión de datos  meteorológicos y, por otro lado, incorporar las instrucciones de
aviso y movilización del personal de la ORE (Organización de Respuesta a
Emergencia) implicado en las etapas de despliegue, conexión y adquisición de
datos de la estación meteorológica portátil.

En relación a la realización de entrenamientos para el despliegue de la estación
meteorológica portátil, el puesto de la ORE “Auxiliar de Apoyo Mecánico” tiene
asignada la función de despliegue de la torre y recibe con frecuencia bienal el
curso de PREPARACIÓN DE EMERGENCIAS – AUXILIARES APOYO
MECÁNICO en el que se incluye el proceso de montaje y configuración de los
distintos componentes de la estación meteorológica portátil descritos en el
procedimiento P-PR/1.5.18. Esta parte de la formación se realiza de forma
teórico-práctica en el Área Sísmica de Almacenamiento Seguro (ASAS). Se han
realizado Ejercicios de Alcance Integrado (p.e. en 2022) y Simulacros Oficiales
(p.e. en 2021) en los que se ha desplegado de forma real la torre.

Hoja 12 párrafo 3

A lo largo de todo el DB 08 (MRO) y de los procedimientos de vigilancia
asociados se ha mantenido el uso de los conceptos utilizados históricamente en
la central y vigentes cuando se desarrollaron las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento Mejoradas (ETFM) y el MRO (Manual de Requisitos de
Operación) de C.N. Cofrentes. La unificación de los conceptos
Operabilidad/Operable y Funcionalidad/Funcional en toda la documentación



implicaría modificar un volumen ingente de documentos que se entiende que no 
estaría justificada, ya que esta situación es perfectamente conocida y está 
interiorizada por el personal de la central desde hace muchos años, no 
habiéndose identificado en todo este tiempo dificultades derivadas de su 
aplicación. 
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DILIGENCIA 

Hoja 1 párrafo 6. 

Hoja 8 segundo guion. 

Hoja 12 párrafo 3. 
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