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ACTA DE INSPECCION

| Inspectores del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se personaron los dias veintidos, veintitrés y veinticuatro de marzo de dos
mil once en el emplazamiento de la Central Nuclear de Santa Maria de Garofia. 12 central cuenta

con Permiso de Explotacion prorrogado por Orden Ministerial del Ministerio de Industria y
Energia de fecha tres de julio del dos mil nueve.

Que ¢l objeto de la inspeccién era efectuar comptobaciones en relacion con la aplicacion del

Programa de Acclones Correctivas {PAC en adelante) en CN Santa Maria de Garoiia (CN SMG
en adelante).

1Q

i & Director de Garantia
| Técnico Supemor Seguridad nuclear y Licencia; D,

i responsable del Servicio de Evaluacion Independiente; D. [#
P Técnico de la empresa NORCA; y otros representantes del titulat.

Que de la informaciéon suministrada por los representantes de CN SMG a requerimiento de la
Igspeccién v de las comprobaciones realizadas por la misma, resulta:

REVISION DE ASPECTOS GENERALES DE LA GESTION DEL PAC.

Que cn relacion con los hallazgos identificados en la Gltima inspeccién al PAC (documentada con
acta de referencia CSN/AIN/SMG/09/602), se dijo que habfan dado de alta en el PAC una
Propuesta de Mejora (PM en adelante) con fecha 26.11.09, subtipo CSN-ACTA y cédigo de
identificacion 09/602 y una No Conformidad (NC en adelante) con fecha 24.04.11 por cada uno
de los hallazgos identificados, subtipo CSN-CAR y cédigos de identificacion: SMG-602-1, NC-
SMG-2, NC-SMG-M1, NC-SMG-M2 y NC-SMG-602-M3.

Que, segin se dijo, la sistemdtica establecida actualmente en relacién con las actas de inspeccién
es darlas de alta en el PAC como PM y abrir una NC por cada hallazgo de inspeccién con la
referencia del acta mas un numero consecutivo para cada hallazgo. Que, con respecto a Jos
compromisos recogidos en las actas, se dijo, que Licenciamiento y la seccién de planta afectada
analizan en conjunto si el compromiso constituye una PM o una NC.
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Que, segun se dijo, a las acciones dertvadas de los requusitos reguladores les asignan priortdad 1 o
2 en funcion de su smportancia.

Que se mostrd a la Inspeecion la entrada PM-CSN-ACTA-09/602 “Aplicacién del progtama de
acciones correctivas” cuyo estado era abierta. Que constaba de 6 acciones de prionidad 2, de las
cuales permanecia abierta la accidén 6 relativa a remitir al CSN los analisis de tendencias de las
NC, que incluya los indicadores, correspondientes a los anos 2008 y 2009.

Que el titular se comprometié a mcluir un campo en la ficha que se obtiene al imprimir una
entrada al PAC para indicar si una accién es correctiva o de mejora.

QQue se ha elaborado la guia de referencia GC-guia-010 “Iratamiento de no conformidades en el
programa de acciones correctivas (PAC)”, cuyo objeto es desarrollar los criterios establecidos en
el PG-022 “Programa de Acciones Correctivas” relacionados comn:

Identificacion de No conformidades
Plazos de entrada al PAC de las NC
Categorizacion de las NC

Evaluacion de las NC

Priorizacidn de las acciones correctivas.

Que en relacion con los plazos de introduccion de las NC en el PAC, la guia GC- guia.010
establece entre otros los siguientes plazos:

® Incidentes Menores: 15 dias laborables desde la ocurrencia del suceso,
e Hallazgos/actividades rutinatias: 5 dias laborables desde su identificacion
e Hallazgos de Ia Inspeccion Residente: 5 dias laborables desde su identificacion

Que en relacién con la categorizacion de los hallazgos del SISC, la guia GC- guia.010 establece la
sigulente equivalencia:

hallazgos rojo o amarillo —categoria A
hallazgo blanco — categoria B

hallazgo verde — categoria C

hallazgo menor — categoria D
hallazgos transversales — categotia B/C

Que en relacién con la identificacidon en el PAC de las acciones vinculadas a la resolucién de una
NC, la guia GC- guia.010 establece que se debe asegurar que en el PAC se identifican tanto las
acciones inmediatas, como las medidas compensatorias realizadas y las acciones cotrectivas
establecidas para la resolucion de la NC. Se establece también que cuando sutjan acciones
adicionales a las ya editadas, como consecuencia de la realizacion de un analisis, evaluacién o
informe vinculado a la NC, dichas acciones adicionales se cargarin igualmente en el PAC.

Que en la guia GC- guia.010 se han incluido criterios para establecer los plazos de las acciones en
funcion de las prioridades asignadas.
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Que en relaciéon con la identificacion de temas en el PAC la guia GC- guia.010 establece que en
PAC se identifica lo que no es correcto (el “gap” o la desviacidn entre “lo que es” y “lo que
debiera ser” —expectativas-) y lo que necesita mejoratr.

Que en relacion con la trazabilidad de aquellas incidencias que entran a través de mas de una
fuente del PAC, la guia GC- guia.010 establece la sistematica (apartado 7) a seguit tanto para las
NC idénticas y como para las NC repetitivas o recurrentes.

Que en relacién con las desviaciones identificadas en las auditodas de evaluacion de
suministradores los tepresentantes de CN SMG manifestaron que el criterio es no incluir dichas
desviaciones en el PAC y que, para su control, utilizan la base comin de UNESA de
surninistradores. Que, segan se dijo, en el PAC introducen las NC de los suministradores cuando
ya estan trabajando en la planta, esto es, las derivadas de la prestacion de servicios, no de la
evaluacion previa.

Que, en relaciéon con el cierre de Condiciones Andmalas (CA en adelante), se dijo que
actualmente la seccidn responsable de su cierre es Operacion y que el SEI envia toda la
informacion disponible asociada a la CA tanto a Operacién como al CSNC.

Que se ha elaborado una kista de chequeo del SEIL lista de chequeo gama SE1/10-01, para la
supervision de las entradas al PAC cuyo objeto es revisar los siguientes aspectos: identificacion,
documentacion, evaluacion y cierre, en especial de las NC.

Que se hizo entrega a la Inspeccién de la tabla “Datos del PAC de CN SMG” cumplimentada
. con la informacién correspondiente a 2009, 2010 y 2011.

 Que, segun consta en la tabla de datos del PAC, en el 2009 se han dado de alta:

e 1710 NC (9 de categoria A, 64 de categotia B, 386 de categotia C y 1251 de categoria D),
de las que se han derivado 2476 acciones (1 de Prioridad 1, 160 de prioridad 2, 845 de
prioridad 3 y 1470 de prionidad 4).

907 PM que han generado un total de 1232 AM.
8 Requsitos reguladores que generaron un total de 103 acciones (80 de priotidad 1 y 23
de prioridad 2).

Que, segun consta en la tabla de datos del PAC, en el 2010 se han dado de alta:

® 2953 NC (6 de categoria A, 103 de categoria B y 477 de categoria C y 2367 de categotia
D), de las que se han derivado 2476 acciones (1 de Prioridad 1, 160 de prioridad 2, 845
de prioridad 3 y 1470 de prioridad 4).

* 1329 PM que han generado un total de 1232 AM.

¢ 18 Requisitos reguladores que generaron un total de 84 acciones (64 de prioridad 1 y 20
de prioridad 2).

Que, segiin consta en la tabla de datos del PAC, desde el 1.01.11 al 17.03.11 han dado de alta:

e 461 NC (2 de categoria A, 22 de categoria B, 84 de categoria C y 353 de categotia D), de
las que se han derivado 572 acciones (2 de Priondad 1, 80 de ptrioridad 2, 148 de
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prioridad 3 y 342 de prioridad 4), de las cuales 190 permanecen abiertas y 17 con el plazo
superado.

128 PM que han generado un total de 141 AM.

3 Requisitos reguladores que han generado un total de 11 (6 de prioridad 1 y 5 de
prioridad 2).

Que, en rclacidn con los recursos humanos dedicados actualmente al PAC, se dijo que cuentan
con 3 personas de SEI, con una dedicacion del 100% en un caso, del 30% en otro y del 20% en el
tercero.

Que, segtin se dijo, se mantiene la figura del coordinador del PAC en cada area organizativa.

Que en relacion con la formacion sobre el PAC se dijo que se imparte tanto en la formacién
- inicial para acceder a trabajar en la planta como en la formacién continua.

Que, en relacion con la divulgacion del PAC, se dijo que utilizan:

o DBoletines electrénicos semanales
o DPantallas informativas
¢ Tablones de anuncios

® (Correo electronico

e Portal del empleado

Que, segun se dijo, en la reunién de operacién diaria de la central se revisan los hallazgos dados
de alta en el PAC el dia anterior y se identifican nuevas entradas al PAC, si procede, de los temas
tratados durante dicha reunién.

Que, segin se dijo, una novedad con respecto a la anterior inspeccién del PAC es el Comité de
Fiabilidad de la Operacion que esta regulado por el documento Guia —CFO-01 “Guia de
funcionamiento del comité de fiabilidad de la operacién”, del cual se facilitd copia a Ia
Inspeccion.

Que las reuniones del Comité de fiabilidad de la operacién se celebran todos los dias tras la
reunion diaria de operacién y en ella se vuelven a revisan todas las entradas al PAC vy las
solicitudes de trabajo con el objeto de:

* identificar posibles inoperabilidades, condicion anémala, sucesos que requieran emisién
de ISN, sucesos que requieran entrada en el PEI

¢ recahficar entradas en el PAC, (por ejemplo entradas dadas de alta como hallazgos se
pueden recalificar como Incidentes Menotes)

® 7y asignar responsabilidades.

Que SEI envia e-mail a los jefes de departamento, con frecuencia semanal y mensual, con el
listado de las acciones del PAC (caducadas y préximas a caducar) y mensualmente ademis, para
tacilitar el seguimiento del PAC, adjuntan grificas con los datos del PAC (evolucién de acciones
pendientes/vencidas, evaluacién de acciones prioridad 1, evolucién acciones prioridad 2, acciones
pendientes por origen del PAC).
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Que en la reunioén semanal de direccidn se revisan los siguientes aspectos del PAC: seguirniento
de las acciones de prioridad 1 y 2 (caducadas y préximas a caducar), evolucidn de los anabisis de
causa raiz, y evolucion del PAC (total acciones pendientes, acciones abiertas y acciones cerradas
durante la semana anterior). Que se mostré el acta de la reunion de direccion correspondiente al
21 de marzo de 2011.

Que se mostrd el acta de reunion mensual de direccidn, de referencia 2011 /12 correspondiente al
9.2.11. Que en relacién al PAC se trataron los criterios de filtrado de entrada y el incremento en
cl namero de acciones prioridad 2 caducadas y se acordo Ia siguiente accion “Realizar evaluacion
de la eficacia de las acciones de 5 incidencias menores”. Que dicha accion no se ha recogido en el
PAC porque, segin manifestaron los representantes de Nuclenor, las acciones que se acuerdan en
las reuniones de direccion no entran en PAC. Que en el PAC si entran las acciones acordadas en
el Comité de Seguridad Nuclear de la Central {CSNC}.

MANTENIMIENTO

Que, segun consta en la tabla de datos del PAC, facilitada por los representantes de CN SMG a la
Inspeccion, la seccién de Mantenimiento ha dado de alta en el PAC un total de 1157 NC, desde
el 1.01.09 hasta el 17.03.11, de las cuales 54 son de categoria B, 227 son de categoria C y 876 son
de categoria D. Que de las acciones derivadas de las NC hay pendientes de cierre 500, de las
cuales 71 tienen el plazo superado. Que durante dicho periodo también han dado de alta 605 PM.

Que la Inspeccion reviso el tratamiento en el PAC de las siguientes incidencias:

¢ Oscilaciones de potencia y factor de potencia del GD2 durante la ejecucion de 1a PV-O-
240D2 que produce alarma de sobrepotencia/tierra ocurrido el 3.12,10:

Que se dio de alta en el PAC el 9.12.10 (al dia siguiente de aprobatse la CA por el CSNC)
como NC de categoria B, subtipo CA y cédigo: AC/DG-03/10. Consta de una accién
mmediata y de 5 AC de prioridad 2 cerradas. No se identifica la causa directa. Que la AC
n® 3 consiste en abrir y evaluar Incidente Menor (IM en adelante) para analizar el modo
de fallo causa comuin, dicha accidn se cierra con la evaluacién del IM-156. El IM-156 es
otra entrada del PAC. A fecha de la inspeccién estaba pendiente de cierre el IM-156 y la
NC AC/DC-03/10 estaba cerrada.

Que se mostrtd a la Inspeccion el informe de la CA, que incluia la Determinacién
Inmediata de Operabilidad y el IM-156.

Que el IM-156 Oscilaciones divergentes de potencia y del factor de potencia en el
generador diesel de emergencia “B” se dic de alta en el PAC el 9.12.10 como NC de
categotia B, subtipo: IM y cédigo 156. Que consta 4 AC, 2 de prioridad 2 y 2 de prioridad
3, todas pendientes de cierre a fecha de la inspeccién sin el plazo superado.

(Que los representantes de CN SMG manifestaron que el 9.2.11 se produjeron
oscilaciones de potencia en el GD “B” durante una prueba postmantenimiento. Que se ha
dado de alta en el PAC con fecha 17.2.11 como NC de categotia B, subtipo IM y codigo
17. E1 IM-17 a fecha de la inspeccidn se encontraba con el plazo de evaluacién superado
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(fecha de evaluacién 17.03.11). Que, segin se dijo, analizaran si supone un suceso
repetitivo y st es fallo funcional.

¢ Cotrosidn en conductos de ventlacion de impulsion del edificio del reactor, identificado
el 2.6.10:

Que se dio de alta en el PAC el 9.06.10 como NC de categoria C, subtipo IM y codigo
93. Figuran las acciones correctoras y correctivas identiftcadas. Se indica que la causa raiz
es error de disefio. Se han generado 4 AC de prioridad 2, v 5 AC de prioridad 3. Se ha
hecho extension de causa a otros conductos no relactonados con la seguridad. El estado
es abierto por estar pendientes de cterre 3 de las acciones.

¢ Cilindro nimero 7 del GD2 sin inyeccién de combustible por problemas en el sistema de
actuacion, identificado el 4.02.11 en la prueba de diagnosis:

Que se dio de alta en el PAC el 9.02.11 como NC de categoria B, subtipo CA y cddigo
AC/DG-01/11. Consta de 3 AC de prioridad 2. No figura la causa directa. Que la accidén
nimero 3, consistente en inspeccionar el resto de cilindros del GD-1, no es requerida
para el cierre de la CA y esta pendiente de cierre. La NC se encuentra abierta. Que, segun
se dijo, también hay un IM en el PAC relacionado con esta problematica, el IM-13, dado
de alta el 27.1.11. Que dicho IM no se menciona en la entrada CA-AC/DG-01/11.

¢ Aparicion de alarma de sobreintensidad en valvula MOV-1501-5B de control de caudal
de SW/LPCI durante la realizacién de prueba, ocutrido el 24.02.11:

Que se dio de alta en el PAC el 8.03.11 como NC de categoria B, subtipo IM y cddigo 22.
En Ia descripcion de la NC se indica que el 1.3.11 durante la ejecucion de la PV-O-314B
se observan de nuevo oscilaciones en la valvula cuando el control estd en automatico y
desaparecen cuando estd en manual. El IM-22 se encuentra en estado de evaluacién
dentro del plazo establecido (8.04.11). Las acciones definidas hasta el momento de la
inspeccién figuran en observaciones con indicacién de su realizacién en los dos primeros
Casos.

Que, segun se dijo, tras la revision por el Comité de Fiabilidad de la Operacidn se decidié
abrir una CA centrada en el lazo B.

Que la CA relacionada con el IM-22 ha sido dada de alta en el PAC como NC de
categoria B, subtipo: CA y cédigo LPCI-02-11. Que se indica en fecha de suceso: 3.03.11
y se da de alta en el PAC el 9.03.11, consta de 4 AC de prioridad 2, la dltima pendiente de
cierre. .a NC permanece abietta.

Que, los representantes de CN SMG, manifestaron que sobre la misma valvula del otro
tren del LPCI (MOV-1501-5 A) existe otra CA relativa a que la valvula no es capaz de
cerrar con un AP en el cambiador < 1,4 kg/ cm? debido al mal funcionamiento del RIY-
1530-117. Que en el PAC se dio de alta ¢l 18.03.11 como NC de categotia B, subtipo CA
y codigo LPCI-04/11. Esta NC consta de 4 AC de prioridad 2, dos de ellas ejecutadas el
17.03.11. La NC permanece abierta.
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Que, los representantes de CN SMG informaron a la Inspeccién de que el estudio PE-
OT-IN-48957 (accién n° 1 de la entrada CA-LPCI-02-11) dara lugar a nuevas acciones
que podran suponer el cambio del control de las vilvulas de ambos ttenes en la proxima
parada.

e Ciclado de la valvula MOV-1501-18B de minima recirculacién del LPCI B sin alcanzar el
caudal de tarado del FS-1501-81B, ocurrido el 3.03.11:

Que se dio de alta en el PAC el 9.03.11 como NC de categoria B, subtipo CA y cédigo
CA-LPCI-03/11. Consta de 2 AC de prioridad 2. La primera accidn exige mantener la
valvula abierta, esta accién esti ejecutada y la segunda accion, adn sin ejecutar exige
comprobar la extension de esta CA al lazo A del LPCI. La NC se encuentra abierta.

Que, segin se dijo, en relacion con esta entrada del PAC (CA-LPCI-03/11) hay dada de
alta otra NC, el IM-23/11, que esta pendiente de evaluacion. Que no se identifica el IM
23/11 en la entrada del PAC relativa a la CA.

e Final de carrera de AOV-203-1B no funciona correctamente tras reparacién en PR-10
identficado el 28.05.10:

Que se dio de alta en ¢l PAC el 28.05.10 como NC de categotia B, subtipo IM y cédigo
77. En el apartado descripcion se indica: emitic ST-OP-42159 y OT-IN-46610. Que no
consta si dichas acciones han sido ejecutadas. Que el apartado relativo a la causa directa
no esta cumplimentado. El estado de esta entrada en el PAC es cerrado. Que, segin se
indica en cbservaciones, se cierra con la revisién 1 del IM 81/2009.

Que se mostté a la Inspeccidon la OT-IN-46610 (cuyo origen es la ST.42159)
“Comptobacion del lazo del 1S5 de valvulas de aislamiento del drywell” y que tene por
objeto diagnosticar de nuevo el problema, ya que, a pesar de las actuaciones llevadas a
cabo en la parada de mayo de 2010 el problema habia vuelto a surgir. Que dicha OT se
ejecutd con fecha 4.6.10 y se determiné que habia un problema de apertura de cable en la
penetracion PNT-4003-105D. Que el resultado de la diagnosis no figura en ninguna de
las entradas al PAC relativas a esta problematica (IM-77 de 2010 e IM-81 de 2009).

Que, en relacion con la otra entrada al PAC relativa a esta problematica, la
correspondiente al IM-81, “Final de carrera de AOV-203-1B no funciona correctamente™:

Que se dio de alta en el PAC el 24.07.09 como NC de categoria C, subtipo IM y cédigo
81, a partir de Ia Regla de Mantenimiento por el suceso del 15.06.09 consistente en que el
final de carrera 1S5 no funcionaba cotrectamente por permanecer abierto con la valvula
totalmente abierta, cuando debiera estar cerrado con la vilvula abierta > 90%. Que,
segin se indica en el apartado descripcién, de forma provisional hasta que pudiera ser
comprobado el final de carrera, se extrajo el fusible F5 del regletero DO-PNL-917,
asegurando asi que el relé RLY-590-102 F estaba totalmente desencrgizado. Que también
se indica que se emitié una orden de trabajo para ejecutar la revisién de los finales de
catrera en la proxima parada con Drywell accesible.
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Que esta entrada consta de 5 AC, 1 de prioridad 2, 3 de prioridad 3 y 1 de prioridad 4.
Que todas las acciones estaban cerradas a excepcién de la aceidn 3 “Revisar de nuevo esta
evaluacion una vez se haya realizado la inspeccion de la penetracion en la PR-117.

Que, los representantes de CN Garofia manifestaron que la accion 3 de la entrada relativa
al IM-81 de 2009 “Revisar de nuevo esta evaluacion una vez se haya realizado la
inspeccion de la penetracién en PR11” debia estar cetrada, ya que en octubre de 2010
tuvieron la oportunidad de acceder al DryWell y se hizo la intervencién programada para
la recarga PR-11.

Que, segin se dijo, sistematicamente se elabora un listado de OT's para ejecutar en la
proxima parada, y todas las acciones de prioridad 1 que figuren en dicho listado se tienen
que ejecutar obligatotiamente si se produce una parada no programada. Que se mostraron
las revisiones 8 y 9 de dicho listado, la OT consistente en comptobar actuacién del LS-5-
AOV-203-1b sélo figuraba en revision 8.

Que se mostrd a la Inspeccion el listado general de ordenes de trabajo donde figura la
otden de correctivo IN 4685 cuyo origen es la ST.42159 y cuyo objeto era inspeccionar la
penetracion en el lado interior al DryWell, v el estado del cable en unos tramos
determinados. Que el estado de dicha OT es finalizada con fecha 15.10.10. Que la
inspeccton de la penetracién y sus resultados no figuran en ninguna de las entradas
relativas a esta problematica (IM-77 de 2010 e IM-81 de 2009).

PROTECCION RADIOLOGICA

Que, segin consta en la tabla de datos del PAC, facilitada por los representantes de Nuclenor a la
Inspeccion, Proteccion Radiologica ha dado de alta en el PAC un total de 182 NC, desde el
1.01.09 hasta el 17.03.11, de las cuales 1 es de categoria B, 35 son de categoria C y 146 son de
categoria D. Que de las acciones derivadas de las NC hay pendientes de cierre 47 (ninguna con
el plazo superado). Que durante dicho petiodo también han dado de alta 50 PM.

Que la Inspeccion revisé el tratamiento en el PAC de las siguientes incidencias:

* (Contaminacion de muestra enviada al B8 8 identificado el 3.11.10:

Que se dio de alta en el PAC el 3.11.03 como NC de categoria B, subtipo H y cédigo
3491. Consta de una AC de prioridad 2, una AM de proridad 2, y una AC de prioridad 3.
Que segun consta en el apartado descrlpcmn el 29.10.10 se recibe comunicacién del
| informando de la posible existencia de contaminacién por isétopos o en una
a de otina tomada entre el 18 y 19 de agosto y enviada a ara su andlisis el
13.09.10. Ademas se indica, que la muestra correspondia a un trabajador que habia
finalizado los trabajos y su estancia en la central el 27 de agosto, y que habia realizado los
tramites preceptivos de salida los cuales incluyen medidas de contaminacién interna y
externa sin que se identificasen valores anormales.
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Que la accién n° 1 es la apertura de un hallazgo en el PAC para su seguimiento y
evaluacién. Que la accion n® 2 consiste en la solicitud por medio de ESDS de envio de
muestra del trabajador. Que la accidén n® 3 es “Comunicacién al CSN del proceso de
investigacion en curso y de sus resultados. Que el estado de esta NC es cerrado.

Que, segun manifestaron los representantes de CN SMG, en e se sospechd de
contaminacion de la muestra vy no del trabajador porque en caso contrario también se
hubieran detectado emisores B. Que tras analizar el i W las nuevas muestras de orina
se descart6 definttivamente la existencia de contaminacion interna.

Que se mostraron los informes elaborados por la seccion de Proteccién Radioldgica
relativos a esta entrada del PAC, esto es el PR-DT-047, sobte la contaminacion de la
muestra enviada al B v el PR-DT-052 sobre seguimiento dosimétrico del trabajador
cuya muestta estaba contaminada. Que los representantes de CN SMG manifestaron que
la causa raiz identificada ha sido uso incorrecto de ropas protectoras.

Que del informe PR-DT-047 se derivé una accién para modificar el procedimiento de
envio de muestras de ormna al & consistente en hacer controles de radiacién f a las
muestras antes de su envio.

Que las acciones derivadas del informe PR-IDT-052 son:

© Impartir este hallazgo en los semiarios del personal de proteccion radiolégica

o Incluir este suceso en la formacién de proteccidon radiolégica para todo el
personal que trabaja en CN SMG.

© Revisar €] procedimiento PR-OO-09 “Programa de vigilancia radiolégica para la
determinacion de transuranicos mediante bioensayos™ introduciendo una serie de
pautas en la toma de muestras que minimice la posibilidad de contaminacién de
las muestras durante su toma.

Que en el PAC no figuran ni los informes elaborados por la seccién de Proteccién
Radiologica, ni los resultados del proceso de investigacién ni las acciones derivadas de los
analisis realizados por Proteccién radiologica.

Que por parte de la seccidén de proteccidn radiolégica se envid correo al SEI antes de
finalizar la inspeccion con el objeto de solicitar que modifiquen esta entrada del PAC (H-
3491) para incluir las acciones derivadas del informe PR-DT-052, y ademis para solicitar
que se abra un nuevo hallazgo en el PAC para analizar porqué no se habia realimentado la
entrada del PAC (H-3491) con los informes y con las acciones derivadas. Que las entradas
al PAC generadas por SEI al respecto son las siguientes:

© “Acciones derivadas del informe PR-DT-052 y vinculadas al hallazgo H-3491 no
cargadas en el PAC”, identificado el 23.3.11, se da de alta en el PAC el 24.3.11
como NC de categoria D, subtipo CSN-INS y cédigo 001.

o “Inspeccién del CSN al programa de acciones cotrectivas”, 1dentificado el 23.3.11
sc da de alta el 24.3.11 como NC de categoria D, subtipo CSN-INS y cédigo 002.



Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 Q0
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/SMG/11/639
Hoja 10 de 19

= CONSEIO DE
. S N SEGURIDAD NUCLEAR

¢ Problemas en el drenaje de Off Gas, con indicios de contaminacién en alglin area del
edificio de turbina, identificado el 15.02.10:

Que se dio de alta en el PAC el 9.03.10 como NC de categoria C, subtipo IM y cddigo 42.
Que esta NC ha sido dada de alta por Operacion. Que no hay ninguna entrada en el PAC
sobre esta problematica dada de alta por parte de la seccién de Proteccion Radiologica.
Consta de dos AC de prioridad 3. Las dos AC se han considerado AM, la primera es
“Impartir en PECLO y PECRO”, la segunda accion es “Analizar incluir maniobra de
drenaje de la linea de Hold-up en los procedimientos de Off-Gas (IOP's y/o Alarmas).
Que las acciones derivadas de dicho analisis no figuran en la entrada del PAC.

Que segun se indica en el apartado descripcidn se produjo un pico de radiacidén de SW,
sin llegar a activar Ja alarma, indicativo de indicios de contaminacidén en el edificio de
turbina. Este pico disparé el indicador de alarma de fondo de los pérticos de acceso a ZC.

Que, segin manifestaron los representantes de CN SMG, por parte de la seccidén de
Proteccion Radiolégica se llevaron a cabo las sipuientes actuaciones:

O Se interrumpid la salida de personas de zona controlada hasta que se recuperd el
fondo habitual en la zona donde estin situados los pérticos.

O Se realizaron anilisis espectrométricos de muestras de aire del edificio de turbina
identificandose Cs-138.

Que ninguna de dichas acciones levadas a cabo por la seccién de Proteccién Radiolédgica
figuran en la entrada del PAC correspondiente al IM-42.

Inspeccién  10/635- Programa especial vigilancia radiolégica zonas extetiores
emplazamiento:

Que se dio de alta el 27.12.10 como PM, subtipo CSN-ACTA y cédigo 10/635. Que
consta de 4 acciones de prioridad 2 y su estado es abierta.

Que en relacion con esta entrada del PAC los representantes de CN SMG manifestaron
que habia otra entrada relativa a la instruccién técnica complementaria “Programa
especial vigilancia radiolégica de dreas de exteriores en emplazamiento”. Que habia sido
dada de alta el 27.8.08 como RR (requisito regulador) subtipo CSN-IT' y codigo 08/24.
Que consta de 3 AC, 2 de prioridad 1y 1 de prioridad 2. Que su estado es cerrado.

¢ Niveles de radiacién en contacto durante sustitucién del filtro “A” de condensado,
identificado el 18.11.09:

Que se dio de alta en el 2.12.09 como NC de categoria C, subtipo VRP y cédigo 48. Que
constaba de una AC de prioridad 3 “Incidente tenido en cuenta por parte de PR en la
ejecucion del proceso de corte y embidonado de bujias del filtro”. Que su estado era
cerrado.



Pedroe Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: ©1 346 ¢1 0O
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/SMG/11/639
Hoja 11 de 19

L CONSEIQ DE
s N SEGURIDAD NUGLEAR
# AT

PRODUCCION

Que, segun consta en la tabla de datos del PAC, facilitada por los representantes de -
Inspeccion, la seccion de Produccion (incluye Operacidon) ha dado de alta en el PAC un total de
560 NC, desde el 1.01.09 hasta el 17.03.11, de las cuales 90 de categotia B, 163 son de categotia
C y 306 son de categoria D. Que de las acciones derivadas de las NC hay pendientes de cierre
1706, de las cuales 51 han superado la fecha prevista de cierre. Que durante dicho periodo también
han dado de alta 123 PM.

Que la Inspeccion revisé el tratamiento en el PAC de las siguientes incidencias:
e Bajo espesor en codo de tubetia de SW/TL.PCI “B”, identificado el 23.2.11:

Que se dio de alta en el PAC el dia 15.3.11 como NC de categoria B, subtipo IM y cédigo
25. Que tras el analisis de esta deficiencia se comunica el 24.2.11 a Sala de Control la
condiciéon anémala del componente. Que el estado de esta entrada del PAC es en
evaluacidn.

Que la CA se dio de alta en el PAC el 1.03.11 como NC de categotia B, subtipo CA v
codigo LPCI-01-11. Que consta de 2 AC de prioridad 2. Que su estado es abierto.

Incidencias en la maniobra de retirada Strong-Back del separador, ocurrido el 3.410:

Que se dio de alta en el PAC el 12.5.10 como NC de categoria C, subtipo IM y cédigo 60.
Consta de 7 AC, todas de prioridad 3. Que no figura la causa directa. Que su estado es
abierto por estar pendientes de clerre 4 de las AC sin haber superado el plazo previsto de
clerre.

Que se mostro 2 la Inspeccion el informe de notificacién de indicaciones elaborado por
“‘Steam separador lifting lug pedestal”.

¢  Aumento de nivel en el toro, identficado el 6.7.10:

Que se dio de alta en el PAC como NC de categotia A, subtipo ISN y codigo GR-04.
Que consta de 13 AC, 2 de prioridad 1, 7 de prioridad 2 y el testo de prioridad 3, de las
cuales 4 son AM consistentes en acciones formativas. Que las dos acciones de priotidad 1
son las acciones inmediatas realizadas.

Que la accién n® 4 es “Apertuta de la condicién anémala CA-LPCI-01-2010 como
consecuencia del reapriete manual de las vilvulas” que dicha accién se encontraba
cerrada.

Que se hicieron comprobaciones en relacién con la accién nimero 9 “Reparar la V-1501-
41 Ay trasladar las conclusiones tras la reparacién a una nueva revision de este ACR, caso
de ser necesario”.

Que como consecuencia de la accién nimero 9 se habia determinado que habia que hacer
una extension de causa a otras valvulas. Que dicha accién no figuraba ni en el ACR ni
entte las acciones del ISN-GR-04. Que en el cierre se indicaba que habia una revisién del
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ACR. Que, segin manifestaron los representantes de CN SMG no se habia revisado el
ACR. Que el tutular se comprometié a revisar el ACR y a incluir las nuevas acciones en la
entrada del PAC (ISN-GR-04).

¢ Atasco en la actuacion a distancia de la valvula V-1501-41 A, identificado el 8.11.10:

Que se dio de alta el 23.12.10 como NC de categoria B, subtipo IM y cédigo 161. Que
consta de 5 AC, 3 de prioridad 2, 1 de prioridad 3 v 1 de prioridad 4. Que su estado es
abierto por estar pendientes de cierre una AC de prioridad 2 y otra de prioridad 4, ambas
sin el plazo previsto de cierre superado. Que no esta cumplimentado el apartado de causa
directa, aunque figura en el apartado efectos del incidente.

Que esta NC esta relacionada con el ISN-GR-04, ya que a raiz de dicho suceso existian
dudas del cotrecto cierte de la valvula {(V-1501-41 A).

® Caudal requerido al CS, incoherencia documental:

(Que se dio de alta en el PAC el 25.3.10 como NC de categoria C, subtipo AR y cédigo
3035 y titulo: “Verificar caudales del sistema CS empleados en el anilisis de accidente con
perdida de refrigeracion (LOCA) vigente (ITEC-850, rev. 2, eneto de 2003)”. Consta de 7
AC todas de prioridad 3. Que el estado de esta NC es abierto pot estar pendientes de
cierre la accidon 7 sin el plazo superado.

Que la accién 2 “Realizar propuesta de modificacion de ETFM” estaba cerrada. Que
dicha accton se cerrd con el envio de la propuesta 27A de revisién de las ETFM (Carta G-
77718). Que no hay ninguna accion asociada a esta NC para llevar a cabo el cambio de la
ETFM una vez aprobado dicho cambio por el CSN.

Que, segun se dijo, si para la aprobacién del cambio de ETF el CSN impusiera algin
tequisito, la seccion de Licenciamiento abriria una entrada al PAC para su seguimiento.

FORMACION Y EXPERIENCIA OPERATIVA

Que, segin consta en la tabla de datos del PAC, facilitada por los representantes de Nuclenor a la
Inspeccién, la seccidon de Formacién y Experiencia Operativa ha dado de alta en el PAC un total
de 123 NC, desde el 1.01.09 hasta el 17.03.11, de las cuales 14 son de categoria A, 1 es de
categoria B, 28 son de categoria C y 80 son de categoria D. Que de las acciones detivadas de las
NC hay pendientes de cierre 87, de las cuales 20 han supetado la fecha prevista de cierre. Que
durante dicho petiodo también han dado de alta 278 PM.

Que el tratamiento de la experiencia opetativa estd regulado por el procedimiento de la central de
referencia PCN-A-039 “Tratamiento de la experiencia operativa”, rev. 11, de 1 de junio de 2010.
QQue, en relacién con la nota que figura en la pagina 2 del procedimiento (Nota: las TM no estarin
sometidas a requisitos de Garantia de Calidad) se dijo que era una frase arrastrada de anteriores
revisiones del procedimiento y que actualmente no aplica ya que las TM si estin sometidas a
garantia de calidad. Que, los representantes de Nuclenor manifestaron que quitarin dicha frase
del procedimiento.
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Que la Inspeccién reviso el tratamiento dado en el PAC de las siguientes incidencias:
e  SMG ISN 01/2010, identificada el 10.02.11:

Que se dio de alta en el PAC el 11.02.10 como NC de categoria A, subtipo ISN y codigo
GR-01 y titulo: “Linea de venteo de valvula de recirculacion MOV-202-4B danada”. No
se indica la causa directa, si la causa raiz. No se indican todas las acciones inmediatas
adoptadas, las que indican figuran en observaciones. Se identifican un total de 8 acciones,
ninguna de prioridad 1, 1 de prioridad 2, 5 de prioridad 3 y 2 de prioridad 4. A fecha de
la inspeccion estaban pendientes de cierre 4 de las acciones, ninguna de ellas con el plazo
de cierre superado. La NC permanece abierta.

¢  SMG ISN 05/2010, identificada el 31.08.10:

Que se dio de alta en ¢l PAC el 2.09.10 como NC de categotia A, subtipo ISN y cadigo
GR-05 y titulo: “Control defectuoso de los BVC’s relacionados con los trabajos en la
esttuctura de toma (incumplimiento MRO-RO-6.3y". Incumplimiento del manual de
requisitos de operacion por no aplicar las medidas requeridas durante la inoperabilidad de
un hidrante de ptoteccién contra incendios con motivo de la realizacién de trabajos de
mantenimiento. Se indican las acciones inmediatas adoptadas. Se identifican 16 acciones,
de las cuales 2 son de prioridad 1, 6 de prioridad 2 y el resto de prioridad 3. A fecha de la
inspeccion estaban pendientes de cierre 11 de las acciones, ninguna de ellas con el plazo
de clerre superado.

e COF ISN 04/09, identificada el 5.05.09:

Que se dio de alta en el PAC el 28.07.09 como PM, subtipo ISN y cédigo COF-04 y
titulo: “SCRAM del reactor por disparo de turbina con potencia superior al 35% por sefal
espuria de alta temperatura en el escape de la turbina”. Se identifican un total de 3
acciones de mejora de prioridad 3. Todas ellas han sido ejecutadas. La PM esta cerrada.

s COF ISN 06/09, identificada el 28.08.09.

Que se dio de alta en el PAC el 23.10.09 como PM, subtipo ISN y cédigo COF-06 y
titulo: “Atranque de GD div.] e inoperabilidad de sistemas de seguridad por pérdida de
tension en barra EA1”. Se identifican un total de 3 acciones de mejora de prioridad 4.
Todas ellas han sido ejecutadas. La PM esta cerrada.

LICENCIAMIENTO Y COMBUSTIBLE

Que, segln consta en la tabla de datos del PAC, facilitada por los representantes de Nuclenor a la
Inspeccién, la seccion de Licenciamiento y combustible ha dado de alta en el PAC un total de 48
NC, desde el 1.01.09 hasta el 17.03.11, de las cuales 1 es de categotia A, 4 son de categoria B, 33
son de categoria C y 11 son de categorfa D. Que de las acciones derivadas de las NC hay
pendientes de cierre 60, de las cuales 7 han superado la fecha prevista de cierre. Que durante
dicho petiodo también han dado de alta 180 PM y 29 Requisitos Reguladores.

Que la inspeccién solicité el tratamiento dado en el PAC de los siguientes temas:
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¢  Acta de referencia CSN/AIN/SMG/09/6006, identificada ¢! 24.11.09:

Que se dio de alta en el PAC el 22.12.09 como PM, subtipo CSN-ACTA y codigo 09/606
y titulo: “Acta Inspeccion 09/606 — Efluentes liquidos y gaseosos”. Se identifican un total
de 6 acciones de mejora de prioridad 2, y 1 accién de mejora de prioridad 4. Todas las
acciones habian sido ejecutadas. La PM esta cerrada.

e IR 3364, identificada el 9.08.10:

Que se dio de alta en el PAC el 13.08.10 como NC de categoria B, subtipo IR y cédigo
3364 y titulo: “Bloqueo de la V-1104 succion del SBLC desde el tanque, no es efectivo™.
Identificado bloqueo no efective por la Inspeccién Residente, tras el PV-(0-482 realizado
el 5.08.10, la cadena del volante no se comprueba pues no lo bloquea permitiendo su
actuacion. Se identifica como causa raiz la alineacion, etiquetado, y vuelta a servicio del

sistema no verificados. Se identifica una accidn correctiva de prordad 3 que remite al
IM-125/10, cerrandose dicha accidn el 4.10.10. La NC esti cerrada.

Que el IM-125/10, identificado el (9.08.10. Se dio de alta en el PAC el 19.08.10 como
NC de categorfa B, subtipo IM y codigo 3364 y titulo: “Bloqueo de la V-1101-4 de
succion del SBLC desde el tanque, no es efectivo (se evaluari con la Rev.1 del IM-
137/2007)”. Se identifican dos acciones cotrectivas de prioridad 2 y una accién de mejora
de ptioridad 3. La accién de mejora consiste en analizar sistemas de bloqueo alternativos
¥, st aplica, establecer programa de sustitucién del sistema actual de cadena y candado. Se
muestra el mail anexo con el que se cierra dicha accién de mejora, se elige el sistema de

bloqueo alternativo. Del analisis de esta accion de mejora se deriva una accién que no se
realimenta en la NC. La NC esta cerrada.

Que, asi mismo, existe otra entrada en el PAC al respecto, que remite a las dos anteriores,
CSN-CAR-SMG-629-1, identificada el 21.12.10:

Que se dio de alta en el PAC el 11.01.11 como NC de categoria B, subtipo CSN-CAR y
codigo SMG-629-1 y titulo: “Resultados del SISC trimestre 3° de 2010 — Hallazgo verde
SMG-629-17.

o CSN-CAR-SGM-623-2, identificada el 29.09.10:

Que se dio de alta en el PAC el 11.10.10 como NC de categoria C, subtipo CSN-CAR y
codigo SGM-623-2 y titulo: “Resultados SISC 2° trimestre 2010 — Hallazgo verde SMG-
623-27. Se 1dentifican 7 acctones correctivas de prioridad 2. Se muestra a la Inspeccion el
plan de accidén para dicho hallazgo sobre desviaciones en los procesos de dedicacion de
repuestos de grado comercial. I.a NC esta abierta.

e (CSN-CAR-10/234, identficada el 20.10.10:

Que se dio de alta en el PAC el 11.11.10 como PM, subtipo CSN-CAR y cédigo 10/324 v
titulo: “Propuesta 27A de revision de las ETFs Mejoradas. Evaluacién del CSN”. Se
identifica una accién de mejora de priotidad 2. Se muestra el documento de cierre de la
accton: 8-32362. La accidn de mejora se cierra el 3.12.10 realizando las dos acciones




































