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CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

ESTADO DE AVANCE DEL PROGRAMA, RESULTADOS Y DESVIACIONES 

ACTIVIDAD ESTADO DE AVANCE 

EN D-MANUALES 

OTRAS INSPECCIONES 

SOPORTES Y AMORTIGUADORES 






















              





            







             






 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 



CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

ACTIVIDAD ESTADO DE AVANCE 

aceptabilidades 

• Inspección de dos tubos guía (Thimbles) entre mesa de sellado y sello de alta presión. 
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SEGURIDAD NUCLEAR 

• Área de soldadura BJ-A03 F3 (Línea BJ-009-CCB-3) no aceptable. 

seguimiento de acciones pendientes de inspecciones anteriores 





















           
            


 

          
         
            
          







         


          
              
            







          



     


         


 
            
           









CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

PROGRAMA DE ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS (END) 

revisión documental 

• Inspección por UT de las soldaduras de dos toberas mitigadas por Weld Overlay del 
presionador. Categoría 770-5, ítem F-1. Areas P 06I/52/DM, P 06I/52/SS, P 06I/53/DM 
y P 06I/53/SS 
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• Experiencia operativa del suceso IRS 9063 de detección de SCC en tuberías de acero 
inoxidable del ECCS en las unidades 1 y 2 de CN Civaux (Francia). 

HT-VN2-22-0097-C1 

HT-VN2-22-0057-C1 

HT-VN2-22-0075-C1 

HT-VN2-22-0054-C1 

HT-VN2-22-0098-C1 

HT-VN2-22-0058-C1 

HT-VN2-22-0056-C1 

presenció parcialmente 
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• Inspección UT y PT de la soldadura en el área BG-A03 /F8 en la línea de descarga de la 
bomba de carga BG-P01C hasta el reductor de 3"x4" (BG-041-CCB-3), ASME XI, Categoría 
CF1, ítem C5.51. 

INSPECCIÓN POR CORRIENTES INDUCIDAS DE LOS GGW 
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• 

PROGRAMA DE SOPORTES Y AMORTIGUADORES 

Línea BG-089-CCB-2 en cubículo bomba de carga BG-P01C 

K-BG-67C 

K-BG-66C 


















               


 


 



              
           




 
 


           
           


            






            








  

 


  
            





CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

PROGRAMA DE VÁLVULAS 

Plan de actuación sobre las válvulas de seguridad del presionador (PSV) 

PSV Num. Serie Prueba as-left Resultado (desv. inferior ±1%) 

PSV Num. Serie Prueba as-found Resultado (desv. inferior ±3%) 

PAC 19/3583 
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SEGURIDAD NUCLEAR 

Acción 19/3583/01: 

Acción 19/3583/02: 

Acción 19/3583/03: 

Diagnosis de la válvula motorizada VMBCO3 

Prueba de tarado de la válvula KJ-1034 


















    


       
       



         











 


           


 
   



  
 






 



              








CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

PROGRAMA DE BOMBAS 

EG-P01A Bomba de agua de refrigeración de componentes - Tren "A" 

Equipo OT Gama calibr. Fecha 

EG-P01B Bomba de agua de refrigeración de componentes - Tren "B" 

Equipo OT Gama calibr. Fecha 
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AL-POZA Motobomba de agua de alimentación auxiliar 

Equipo OT Gama calibr. Fecha 

AL-P02 Turbobomba de agua de alimentación auxiliar 

Equipo OT Gama calibr. Fecha 

PROGRAMA DE VIGILANCIA DE ESPESORES EN EL CIRCUITO SECUNDARIO 

Línea AF-206-HBD-4. 
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 (Jefatura de Explotación),  
 (Jefatura de PPM),  (PPM),  (Jefe 

de MIP)  (DST-Licenciamiento) 

TRÁMITE: 


















          




  





 

 
           



           






            

























CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

ANEXO 1 

CSN/AGVGEMA/VA2/22/17 

AGENDA DE INSPECCIÓN 

1. Reunión de apertura: 

2. Desarrollo de la inspección. 
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3. Reunión de cierre: 




















 

 
 
 



 


 
  



 

 

            



 
 







 


 


           




 


           




 

 
 





Comentarios a acta de inspección CSN/AIN/VA2/22/1082 
 

Página 1 de 2 

 

Estamos conformes con el contenido del acta CSN/AIN/VA2/22/1082 teniendo 
en cuenta los comentarios adjuntos. 
 
 

11 de enero de dos mil veintitrés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Director General ANAV, A.I.E. 
 
 

En relación con el Acta de Inspección arriba referenciada, consideramos 
oportuno realizar las alegaciones siguientes: 
 
 

 Página 1 de 15, quinto párrafo. Comentario: 
 
Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como en 
el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de ella, 
se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada 
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales y 
además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo 
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros. 
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la 
Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales 
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la 
inspección. 
 
 

 Hoja 4 de 15, sexto párrafo. Comentario: 
 
- 
 
-A02 
 
 

 Hoja 9 de 15, segundo párrafo. Comentario: 
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Página 2 de 2 

 

 Hoja 10 de 15, sexto párrafo. Comentario: 
 

mantenimiento de la válvula por correctivo, al dar no aceptable la prueba de 
 
 
  La prueba de diagnosis se realizó con motivo de haberse 
realizado mantenimiento de la válvula por preventivo, y posterior no 
aceptabilidad de  



CSN CONSEJO DE 
SEGURIDAD NUCLEAR 

DILIGENCIA 

CSN/AIN/VA2/22/1082 

Hoja 1 de 15, quinto párrafo: 

Hoja 4 de 15, sexto párrafo: 

Hoja 9 de 15, segundo párrafo: 

Hoja 10 de 15, sexto párrafo: 

Trámite 





















              
     







 



 



 



 
















