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Anexo de la Agenda: listado de documentos que se solicitan para el correcto desarrollo de la 
inspección 












 



Documento CODEX EMITIDO 

enusa 
Ref.: INF-AUD-004676 

Rey. O 
Página 1 de 4 

CONTESTACIÓN AL ACTA DE INSPECCIÓN REF: CSN/AIN/JUZ/22/315 

✓ Página 2 de 13, párrafo 4 

Donde dice: 

"En relación con el requisito de vigilancia 6.4.1, la inspección verificó documentalmente 

que entre el 27 de junio y el 1 de julio de 2022 se había controlado la concentración de 

actividad alfa total de 8 vertidos efectuados desde la planta general de tratamiento de 

efluentes líquidos radiactivos (PGTELR) a la laguna de regulación, todos ellos de 7 m3, 

siendo el valor máximo obtenido  kBq/m3, que correspondió al vertido efectuado 

el día 28 (muestra de referencia PT-2206271230). Este RV se ejecuta conforme al 

procedimiento P-RV-06.4.1, del que estaba en vigor la revisión 13 de junio de 2022 y en 

el que se han incluido los criterios de aceptación y las actuaciones requeridas si el 

resultado es incorrecto." 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"En relación con el requisito de vigilancia 6.4.1, la inspección verificó documentalmente 

que entre el 27 de junio y el 30 de junio de 2022 se había controlado la concentración 

de actividad alfa total de 8 vertidos efectuados desde la planta general de tratamiento 

de efluentes líquidos radiactivos (PGTELR) a la laguna de regulación, todos ellos de 7 

m3, siendo el valor máximo obtenido  kBq/m3, que correspondió al vertido 

efectuado el día 28 (muestra de referencia PT-2206271230). Este RV se ejecuta 

conforme al procedimiento P-RV-06.4.1, del que estaba en vigor la revisión 13 de junio 

de 2022 y en el que se han incluido los criterios de aceptación y las actuaciones 

requeridas si el resultado es incorrecto." 

Adicionalmente: 

Enusa desea precisar que los IRV entregados corresponden a los IRVs en los que se tomó la 

muestra entre el 27 de junio y el 30 de junio de 2022. 



Documento CODEX EMITIDO 

enusa 
Ref.: INF-AUD-004676 

Rey. O 
Página 2 de 4 

V Página 3 de 13, párrafo 4 

Donde dice: 

"Este RV se ejecuta conforme al procedimiento P-RV-06.4.4, del que está en vigor la 

revisión 11 de enero de 2019 y en la que se han incluido los criterios de aceptación 

aplicables, así como las actuaciones en caso de que el resultado sea incorrecto." 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"Este RV se ejecuta conforme al procedimiento P-RV-06.4.4, del que está en vigor la 

revisión 12 de noviembre de 2022, en el que se indicaron cambios menores en el 

apartado de firmas." 

Enusa desea señalar que cuando se envió la documentación para preparar la 

inspección el P-RV estaba en revisión 11 pero durante la inspección se comentó que se 

había emitido la revisión 12. 

V Página 6 de 13, penúltimo párrafo 

Donde dice: 

"La inspección también visitó la sala de servicios generales BWR donde se encuentran 

las EAC-2, EAC-12, EAC-13 y EAC-4." 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"La inspección también visitó la sala de servicios generales BWR donde se encuentran 

las EAC-2, EAC-12, EAC-13 y EAC-14." 



Documento CODEX EMITIDO 

enusa 
Ref.: INF-AUD-004676 

Rey. O 
Página 3 de 4 

V Página 7 de 13, párrafo 1 

Donde dice: 

"STIS 2015/013 Reforma del SVAC de UO2, rectificado PWR (UC02), reforma del SPR y 

SPCI asociados." 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"STIS 2015/013 Reforma del SVAC de UO2, almacén de polvo (UC02), reforma del SPR y 

SPCI asociados." 

V Página 8 de 13, penúltimo párrafo 

Donde dice: 

"Se propuso revisar los formatos de para incluir el equipo y la fecha de calibración." 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"Se propuso revisar los formatos de los IRVs para incluir el equipo y la fecha de 

calibración." 



Documento CODEX EMITIDO 

enusa 
Ref.: INF-AUD-004676 

Rey. O 
Página 4 de 4 

V Página 9 de 13, párrafo 2 

Donde dice: 

"De acuerdo con lo recogido en el informe proporcionado a la inspección (INF-

EX0181140 "Informe de actualización de valores de actividad en vertidos de efluentes 

líquidos radiactivos" Rev.0) las actividades " 

ENUSA expone: 

Debe decir: 

"De acuerdo con lo recogido en el informe proporcionado a la inspección (INF-

EX018140 "Informe de actualización de valores de actividad en vertidos de efluentes 

líquidos radiactivos" Rev.0) las actividades " 

V Página 9 de 13, último párrafo 

Donde dice: 

"Error en el cálculo de la actividad de efluentes líquidos radiactivos por no actualización 

de la eficiencia tras la calibración del equipo de medida." 

ENUSA expone: 

Enusa desea señalar que los valores calculados con las dos eficiencias eran muy 

similares y están muy lejos de los límites. Al ser un índice alfa, las diferencias quedan 

dentro de la incertidumbre de la medida. 
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