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DILIGENCIA 

Con relación a los comentarios formulados por el Titular por carta de ref. ATT -CSN-
007438 al contenido del Acta de Inspección de ref. CSN/AIN/TRI/11/764, los 
Inspectores que la suscriben manifiestan que: 

Página 5 de 14, cuarto párrafo 

No se acepta el comentario. La ejecución de un requisito de vigilancia no es función del 
tiempo transcurrido desde la última vez que se hizo. 

Página 9 de 14, primer párrafo. 

Se comprueba la entrada en SIGE de la NC-TR-11/1267, y se acepta el comentario 
referido a la apertura de la no conformidad reseñada. 

Página 9 de 14, penúltimo párrafo y página 10 de 14, primer párrafo. 

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. 

Página 10 de 14, cuatro últimos párrafos y su continuación en la página siguiente. 

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. 

Página 11 de 14, sexto párrafo. 

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. 

Página 11 de 14, séptimo párrafo. 

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. 

Página 12 de 14, tercer párrafo. 

Se acepta el comentario. La inspección comprueba la docu....'llentación transmitida por el 
titular donde sí se hace mención de las tapas de inspección a sumidero. 

Así, en el acta donde se lee: 'Que en la respuesta a esta IT no se contempla la existencia 
de estas tapas' debiera poner: 

'Que el titular suministra a la inspección entre otros la siguiente documentación: 
informe /2004/en/0186 rev. A y rev. B. Que en la revisión B se lee 
(traducido del inglés) que los orificios en los techos de los sumideros están cerrados, en 
el caso de los lazos 1, 2 y 3 con tapas. [. . .] Que el diseño y anclaje de estas tapas es 
desconocido para  
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Que según CNAT estas tapas son capaces de aguantar presión de forma que no se 
abrirán en el caso de LOCA' 

Que no se contempla en la información suministrada la estanqueidad de las tapas'. 

Página 12 de 14, quinto párrafo. 

Se acepta el comentario. No modifica el contenido del acta. 

Página 13 de 14, primer párrafo y segundo párrafo. 

No se acepta el comentario. El paso del edificio ZC al edificio ZY es zona no 
controlada. El traslado de bultos de un edificio a otro debe contemplar que se sale de 
zona controlada, se transporta por zona libre y se vuelve a entrar en zona controlada. 

Igualmente, si bien se observó el comportamiento descrito en el acta durante el traslado 
de un bidón, la maniobra durante la jornada de trabajo implicaba el traslado de más 
bidones. 

La contaminación superficial era inferior a 0.4 Bq/cm2, comprobando la inspección este 
dato en los formatos del procedimiento CE-T-PR-03.08, si bien en los formatos no se 
señala la hora de medida. La comprobación de la zona de tránsito previo al traslado de 
bidones no queda registrada en formato alguno a pesar de ser una buena práctica. 

Página 13 de 14, tercer párrafo. 

No se acepta el comentario. El cambio de vestuario en el edificio ZY se realiza tras 
pasar el tomo que separa zona controlada de zona convencional. El vehículo de 
transporte de bidones se aparca en zona controlada. Vestirse con ropa de calle y 
posteriormente entrar de nuevo en la zona controlada a chequear las ruedas del vehículo 
para, posteriormente conducirlo fuera del recinto, no es la práctica a seguir en zona 
controlada. 

En C. N. Trillo, a 21 de noviembre de 2011, 

Fdo.: .  
INSPECTORES DEL CSN. 




