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El titular de la central nuclear de Cofrentes (Valencia) ha informado al Consejo 
de Seguridad Nuclear de que, durante las comprobaciones realizadas tras el 
suceso de esta mañana, ha detectado una fuga en el sistema de muestras del 
circuito secundario por la subida de presión en la descarga de las bombas de agua 
de alimentación a raíz del transitorio informado anteriormente.    

Para la reparación de esta fuga, la central ha decidido seguir reduciendo la 
potencia hasta quedar desconectada de la red a lo largo de esta tarde.   

Este hecho no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio 
ambiente, clasificándose provisionalmente con nivel 0 en la Escala INES. 

  


