




















 





               

   

          









           





 











           







         





 





















           







 



                



 





  



  



  

          



  

          







  

       



          



  

  

  

  

  



        

























 

             

            



 

 



            

               

 

 

         

          



 

 

 

  



  



 

        

               



 

 











          























 







   









 

 

 















 



   







            

          



 



 



          



 





















           



 

             













            





            









            

        

              



 

 

 

 



 

 

 

    



 

 

 



 

 



















                



 



 

 

















 

 

 





 













 

 











 

 

 

 























 



 











            











 

 











 

 











 

 

 

 





 

























 

               













 

 





                   





 

 

 





 











               





 





























 

 

 





 









 





              











 

 

 





 









              











            

         



























 



           







       





 





             





 



 









 

             











 

          

   

             































  



 





  









 











            







  



 



 













          























        

         





 



               



 





 

  

     



 

  



  





 



              



 

  

  

   



 

  

  



























 

 



 

  

  

  



  

 

        

       



  





 

                



            





 

 

       





       

             



 





















 







 



             



 

  



 

          



  

            







 

               

    





 

  

 

  

  









 



           































 

 

 













               













 



               



    







    



            







            

























    



  

               



 



  





















             









         

          







  

 

         



























 

 

  

  







      



             

             



      







 

 

  

  





 

             



        

            





 

 

  

  























             







          



 

 

  

   

  





 





             





 

 

  

  





 

              



 





 

 

  

  























 

              

          

            





   



 

 

  

  





 

             











 

 

  

  





 



             



     







 

 

  



















  





 





            



         



 

 

  

  





 

 



              

            

           



       





 

 

  

  







          























             

            



 



 

 



 



            



  

  

  



 







  





  

  

  



 



  





  

  



 





















  



              



  

  











  

 

  

  

  





   









 



 

  

  



 



 

  

  



 

 



















  

  

  



 



      



  

  



 

 

  

  

  















             



 

  

  

  



 



 

  

  

  



 



















 

  

  

  



 



 

  

  

  



 



 

  

  

  



 

 

  

  

  



 



 

  

  

  



 

 

  

  

  





















    





 



 

  

  

  



 

          



 

  

  

  



 



 

  

  

  



  

 

 

  

  



              

 

 

  

  























    

 

 

 

 

 





 

 

            















 



        





 









 

 

  

  

  

























        







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 







     





    













 

 































  

  

  

  

  

  

  

  

  











 

 



























           

























 



 

           



 

             







 







 

      

















     











 







































            











          



 









       







          













             

             









 

 

 































  







  



  







 

































               





























 

 

 

 













  

  

  

  



          





             







    

         



 

































          



 



 





               

              







 



          





 







 

 

























 































             





































 









 







           





















          





 





 



 



          





 



 



 



   





 



 



           



 



           



 

          



 



















 













             



 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

  

  

 

  

  

 

  

 

  

 

 

 



















  

 

 

 

  

  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

  

 

 

 







 

























             















  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

           



  

  

          



  









 





























             













COMENTARIOS ACTA CSN /AIN/COF/21/991 

Hoja 1 párrafo 6 

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como 
en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de 
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada 
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales 
y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual, por lo 
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros. 
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la 
Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales 
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la 
inspección. 

Hoja 2 párrafo 13 a final 

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. 

A fecha 4 de mayo las siguientes No Conformidades han quedado categorizadas 
como: 

Categoría C: 

- NC 100000030951 Respuesta del simulador en transitorios del BOP 

- NC 100000030472 ODM 2021-02 bomba de refuerzo N21CC002C 

Categoría D 

- NC 100000030944 Auditoría gestión andamios 2021. Deficiencias en las 
identificaciones de equipos auxiliares en planta PC 050 

- NC 100000030912 Auditoría LPRTM-01/21 Laboratorio PR+torre 
meteorológica: deficiencias procedimiento PPR 2.1.11-
R16 ronda meteorológica 

- NC 100000030893 Transporte material radiactivo. Chequeo del etiquetado 
de bultos 

- NC 100000030476 Trazabilidad entre DTR’S - Nº OT’S de sustituciones y 
SCP’S asociadas 

- NC 100000030065 Purgador G17DD902A no enfriado previo a la ejecución 
de trabajos de MTO. 

- NC 100000030029 IRCSN: La válvula P51FF458 fuga por el asiento, se 
consigue cortar la fuga de aire reapretando el tapón 
aguas abajo de la misma. 







Hoja 3 párrafos 2 a 7

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Errores 
en documentos y/o procedimientos 

20 de abril de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubículo: R.2.01 

Referente a la observación de coordenadas incorrectas según SAP de la válvula 
C11FF331 en P&D, indicar que se ha trasladado la anomalía a personal 
responsable de la organización de Ingeniería de Sistemas para su modificación. 

10 de junio de 2021. Edificio N/A. Cota: N/A. Cubículo: N/A 

En referencia a esta observación indicar que se ha emitido la SCP 7629 para su 
resolución. 

Hoja 3 párrafos 8 y 9

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Falta de 
identificación de equipos en planta 

27 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +0,850. Cubículo: A.3.10 

Referente a la observación de X73FF2000 sin identificación en planta indicar que 
se ha emitido la orden de trabajo WG12776406 y la NC100000031185 para 
fabricar y colocar placa identificativa en el cortatiros. 

Hoja 3 párrafos 12 y 13

PA-IV-201. Programa de identificación y resolución de problemas. Análisis 
insuficiente tras comunicación de deficiencia que supone un retraso en la 
toma de medidas correctivas. 

18 de junio de 2021. Edificio Reactor. Cota: +6.100. Cubículo: R.2.01 

Tal como se refleja en el acta se emitió la demanda de trabajo WG12773124 
para la limpieza de la zona. Posteriormente cuando se determinó el origen, fuga 
de aceite en la esclusa superior de personal T23GG104, se emitió la 
NC100000031037 para su análisis y resolución.  

La demanda se encuentra cerrada y la NC en análisis dentro de plazo. 

Hoja 5 párrafo 8 a hoja 6 párrafo 4 

PT-IV-201. Protección frente a condiciones meteorológicas severas e 
inundaciones. Filtraciones de agua en cubículos con equipos relacionados 
con la seguridad

29 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +19.300. Cubículo: F.4.04 

En referencia a esta observación indicar que se han finalizado los trabajos de 
impermeabilización para descartar nuevas entradas de agua y se realizará 
seguimiento. 







24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubículo: A.0.05

8 de junio de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubículo: A.0.05 

En referencia a la observación de goteo a través del hueco de equipos en 
cubierta de Auxiliar indicar que, tal como se indica en el acta, se ha emitido la 
WG12773615 para la impermeabilización del cubeto. 

2 de junio de 2021. Edificio Diesel. Cota: +0.200. Cubículo: G.1.02 

En referencia a esta observación indicar que se procedió a la retirada del agua 
de lluvia. 

9 de junio de 2021. Edificio Exteriores. Cota: -2.800. Cubículo: Gal. Mecánica 
UHS 

Respecto a esta observación indicar que, tal como se indica en el acta, se realizó 
la inspección de la galería mecánica con WV12773551 y posteriormente se 
emitieron la demanda WG12773639, con la que se han sellado las penetraciones 
L46M1420/1Y y que está finalizada, y la WG12773638 para sanear y pintar que 
está programada para julio de 2021. 

Hoja 7 párrafos 2 a 8 

PT-IV-203. Alineamiento de equipos. Instalación inadecuada de indicadores 
de posición válvulas E12F055A/B 

24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubículo: A.0.05 

24 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: +4.200. Cubículo: A.0.10 

Referente a estas observaciones indicar que la organización de Ingeniería ha 
generado la SCP 5605 para retirar los indicadores de posición de estas válvulas. 

Hoja 10 párrafos 3 a 11 (CHV) 

PT-IV-205.  Protección contra incendios. Control de combustibles y fuentes 
de ignición transitorias. Almacenamiento permanente que excede la carga 
térmica permitida de PCI 

12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubículo: F.0.07 

En referencia a esta observación indicar que, tal como se refleja en el acta, se 
emitió la NC100000030443 para el análisis de la desviación y establecimiento de 
acciones correctoras. Entre éstas se encuentran la limpieza del cubículo con 
WG12767915, el refuerzo de expectativas en seminario y la solicitud, 
autorización e implantación de un nuevo punto de acopio autorizado por PCI. 

Todas las acciones están ejecutadas y finalizadas. 







12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: -7.000. Cubículo: F.0.03 

En referencia a esta observación indicar que se ha generado el permiso de 
almacenamiento temporal nº 720 (10.06.2021) 

Hoja 10 párrafos 14 a 17 

PT-IV-205.  Protección contra incendios. Control de combustibles y fuentes 
de ignición transitorias. Almacenamiento transitorio que supera la carga 
térmica permitida de PCI. 

25 de mayo de 2021. Edificio Auxiliar. Cota: -6.900. Cubículo: A.0.12 

Indicar que este almacenamiento está notificado en PCI desde el día 12/05/2021 
y se generó la incidencia nº 3596. Se confirma la retirada del material 
combustible en la zona. 

Hoja 13 párrafo 1 a hoja 14 párrafo 1
PT.IV.209. Efectividad del mantenimiento. Mantenimiento inadecuado sobre 
E12F068B que supone la inoperabilidad de Sistemas y funciones de 
seguridad. 

Intervención en la válvula E12F068B de salida de agua esencial de cambiadores 
de calor del Sistema de Extracción de Calor Residual división 2 

En referencia a esta observación indicar que se ha emitido la NC100000030622, 
y entre las acciones se encuentra la realización del Análisis Causa Raíz (ACR) 
para analizar el evento. 

Hoja 20 párrafos 8 a 14

PT.IV.213. Evaluaciones de operabilidad. Retraso en documentación de 
Condición Anómala CA/2021/23 Cálculo de presión manométrica entre 
tapas de contenedor COF001  

Respecto a esta observación indicar que las acciones recogidas en la condición 
anómala se realizaron de forma previa, dentro de los plazos establecidos en el 
PG 010. 

Hoja 29 párrafos 1 y 2 

PT.IV.221. Seguimiento del estado y actividades de la planta. Estado de 
equipos y cubículos de seguridad. Almacenamiento de material en planta 
sin cumplir criterio sísmico

12 de abril de 2021. Edificio Combustible. Cota: +6.100. Cubículo: F.3.03 

En referencia a esta observación indicar que se ha se ha procedido a la retirada 
de material de la zona afectada. 

















































































































































 




