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El titular de la central nuclear Ascó I (Tarragona) ha comunicado al Consejo de Seguridad 
Nuclear (CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, una parada no programada del 
reactor debido a la apertura del centro de potencia, que alimenta las bombas de circulación 
que refrigeran el condensador, por un error humano. 
 
El centro de potencia que correspondía haber sido abierto era el de la unidad II, que en 
estos momentos se encuentra en parada por recarga. 
 
Todos los sistemas de seguridad del reactor I han funcionado correctamente y el titular 
espera volver a conectarse a la red a lo largo del día de hoy. 
 
El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente, y 
ha sido clasificado provisionalmente como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos 
Nucleares (INES). 
 
 
 
   


