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Aislamiento de la sala de control en cadena A como consecuencia de la actuación espuria 
del transmisor de radiación. Tras reponerse la alarma del transmisor de radiación, la señal 
de aislamiento y normalizar los equipos del sistema de ventilación de la sala de control, la 
central opera con normalidad en todos sus parámetros. 
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