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17 de Marzo de 2007 

 

Activación accidental del sistema de alarma de evacuación con actuación del enclavamiento 
del sistema de ventilación y aire acondicionado, durante las manipulaciones para corregir un 
fallo en uno de los detectores. Se repusieron las unidades correspondientes y se 
restablecieron las condiciones, sin que el incidente planteara riesgo alguno para los 
trabajadores, la población o el medio ambiente. El detector está siendo analizado para 
valorar si debe ser sustituido 
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