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Vandellós II (Tarragona) - Nivel INES 0 

04 de Mayo de 2007 

Estando desacoplada la unidad para inicio de la recarga de combustible se produce un 
arranque automático de los trenes del sistema de agua enfriada esencial, debido a un 
inesperado descenso del nivel del tanque de expansión del sistema de agua enfriada normal. 
Se repone nivel y se normaliza el sistema. 

 
CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@csn.es 
 

  
  C / JUSTO DORADO, 11 
CP. 28040 MADRID 
TEL:  91-346 02 00 
FAX: 91 -346 06 66  

Página 1 de 1 www.csn.es 

 
 

http://www.csn.es/

	Estando desacoplada la unidad para inicio de la recarga de combustible se produce un arranque automático de los trenes del sistema de agua enfriada esencial, debido a un inesperado descenso del nivel del tanque de expansión del sistema de agua enfriad...

