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06 de Junio de 2007 

Incumplimiento de una condición incluida en las Especificaciones Técnicas de 
Funcionamiento, al no tomar la central las muestras periódicas requeridas por 
inoperatividad del monitor de radiación del sistema de desechos de líquidos convencionales. 
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