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11 de Febrero de 2009 

Durante los trabajos de mantenimiento en uno de los puestos de manguera del sistema de 
protección de incendios que lo dejaba inoperable, no se dispuso de una manguera adicional 
como requiere el Manual de Requisitos de Operación. En ningún momento se vio 
afectada la protección de las áreas relacionadas y se recuperó de inmediato la operabilidad 
del puesto de manguera. 

CORREO ELECTRÓNICO 
prensa@csn.es   C / JUSTO DORADO, 11 

CP. 28040 MADRID 
TEL:  91-346 02 00 
FAX: 91 -346 06 66  

Página 1 de 1 www.csn.es 

http://www.csn.es/

	Durante los trabajos de mantenimiento en uno de los puestos de manguera del sistema de protección de incendios que lo dejaba inoperable, no se dispuso de una manguera adicional como requiere el Manual de Requisitos de Operación. En ningún momento se v...

