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Cofrentes (Valencia) - Nivel INES 0 

07 de Febrero de 2011 

Durante la realización de unas pruebas requerida por la Especificaciones Técnicas de 
Funcionamiento se ha producido un fallo en la apertura de una válvula situada en la línea 
de recirculación del sistema de aspersión del núcleo a alta presión. 

Tras investigar el suceso el titular ha determinado que la causa es un fallo aleatorio en el 
relé que la actúa. Dicho relé ya ha sido sustituido. 
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