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07 de Abril de 2011 

Arranque automático del sistema de ventilación de emergencia de la Sala de Control debido 
a la pérdida de alimentación eléctrica en un monitor de radiación de vigilancia de la 
atmósfera exterior. Dicha pérdida se debe a una avería en la fuente de alimentación.  

Tras restablecer el funcionamiento del monitor se normaliza el sistema de ventilación de 
dicha sala. 
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