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Durante unas pruebas se detecta el mal funcionamiento de un enclavamiento, en el caso de 
que se produjera una situación de baja presión en el presionador, ya que este enclavamiento 
produciría el bloqueo automático de la inyección de seguridad y el aislamiento de las líneas 
de vapor en lugar de habilitar su bloqueo manual, según se establece en el diseño. El titular 
ha declarado inoperable el enclavamiento afectado y ha corregido su funcionamiento. La 
unidad II se encontraba en bajada de carga programada para efectuar labores de 
mantenimiento. 

Este suceso, aplica también a la unidad I de la central nuclear, que se encuentra en parada 
por recarga. 

El suceso no ha tenido repercusión en los trabajadores, la población ni el medioambiente. 
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