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28 de Marzo de 2012 

Arranque imprevisto del generador diésel A sin acoplamiento a la barra eléctrica, debido a 
un error humano que fue inmediatamente detectado y subsanado. Todos los sistemas 
actuaron adecuadamente. Este suceso no ha tenido repercusión para las personas ni el 
medio ambiente. 
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