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28 de Junio de 2012 

El titular de la central nuclear ha notificado que se ha producido la actuación del sistema de 
extinción por gas de la protección contra incendios, tras recibir dicho sistema una señal no 
real de actuación en una de las barras de alimentación eléctrica, debido a las altas 
temperaturas en la zona. 
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