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11 de Diciembre de 2012 

Durante unos trabajos de  verificación de holguras en el edificio eléctrico, se advirtió una 
rotura en el sellado de un paso de cables en un muro de separación que actúa como barrera 
contraincendios. Se selló de inmediato esa área conforme establece el procedimiento y se 
mantuvieron los citados trabajos de mantenimiento. El suceso no ha supuesto riesgo para 
las personas ni para el medio ambiente. 
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