CSN

Asistentes:

Convocatoria:

CONSEJO DE
SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DEL PLENO DEL CSN —N0 1.229

Madrid, 26 de abril de 2012

Presidenta Carmen Martinez Ten
Vicepresidente Luis Gamir Casares
Consejero Antonio Colino Martinez
Consejero Antoni Gurgui i Ferrer
Consejera Rosario Velasco Garcia
Secretaria General Purificacion Gutiérrez Lopez

19 de abril de 2012.

ORDEN DEL DiA:

I. APROBACION, sI PROCEDE, DEL ACTA NUM 1.228 CORRESPONDIENTE A LA REUNION
DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DiA 18 DE ABRIL DE 2012.

Tramite normal

C.N. Vandellés II: Propuesta de Revision n° 74 de las Especificaciones Técnicas
de Funcionamiento.

C.N. Vandell6s 1I: Propuesta de Revision n® 3 del Plan de Gestion de Residuos
Radiactivos.

Propuesta de informe sobre la instalacion de un miniparque edlico en aguas
marinas proximas a CN Vandell6s I1.

C.N. Asco 1 y 1I: Propuesta de Revision n° 104 de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento.

C.N. Asco: Propuesta de reprogramacion en relacion con el Plan PROCURA.

C.N. Almaraz II: Propuesta de almacenamiento en la region Il de la piscina de
combustible gastado.

C.N. Almaraz | y Il: Propuestas de Revision n° 107 y 100 de Especificaciones
Técnicas de Funcionamiento.

Propuesta de nombramiento de Jefes y Suplentes del Grupo Radiologico del
PENTA y del PENVA.



10.

11.

12.
13.

Contrataciones, Convenios y Acuerdos.
9.1 Propuesta de inicio de contrato de Servicio de Tesoreria del CSN.
Expedientes sancionadores

10.1 C. N. Trillo: Propuesta de apertura de expediente sancionador por
incumplimiento del Manual de Garantia de Calidad y de la 1S-19.

10.2 C. N. Cofrentes: Propuesta de apercibimiento por incumplimiento de la
Jornada informativa sobre los resultados de los stress tests.

Tramite simplificado

Informe sobre instalaciones radiactivas de tramite simplificado.

Asuntos varios.

13.1 Asuntos de personal.

13.2 Participacion del CSN en grupos de trabajo internacionales.

13.3 Seguimiento del proyecto de Almacén temporal Centralizado (ATC).

I11. ASUNTOS PARA INFORMACION

14.
15.
16.
17.

18.

19.
20.

Informacion sobre incidencias en centrales nucleares.
Sucesos notificados en instalaciones y actividades reguladas.
Entrada de solicitudes y previsiones para proximos Plenos.
Informaciones especificas.

17.1 Informe sobre los ejercicios tacticos de respuesta llevados a cabo por la
Guardia Civil y los Vigilantes de Seguridad en las centrales nucleares
espafiolas.

17.2 Informes de los titulares en cumplimiento de la Ley 25/1964.

17.3 Informacion sobre el Comité de Seguridad Fisica en el OIEA.
Propuestas e informes de la Presidenta, Consejeros y Secretaria General.
18.1 Presidenta Carmen Martinez Ten.

18.2 Vicepresidente Luis Gamir Casares.

18.3 Consejero Antonio Colino Martinez.

18.4 Consejera Rosario Velasco Garcia.

18.5 Secretaria General Purificacion Gutiérrez Lépez.

Comisiones del Consejo y comités.

Cumplimiento de encargos del Consejo.

Acta n® 1.229-26/04/2012 Péagina 2



CSN

21. Informe sobre delegaciones del Consejo.

21.1 Delegaciones en la Presidenta.

21.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.
22. Informe de los Directores Técnicos.

23. Ruegos y preguntas.

Acta n® 1.229-26/04/2012 Pagina 3



I. APROBACION, sI PROCEDE, DEL ACTA NUM 1.228 CORRESPONDIENTE A LA REUNION
DEL PLENO DEL CONSEJO CELEBRADA EL DiA 18 DE ABRIL DE 2012.

El Pleno del Consejo, por unanimidad, aprueba el acta nim 1.228 que
contiene los acuerdos adoptados en la reunion celebrada el dia 18 de abril de 2012.

1. ASUNTOS PARA LA TOMA DE DECISION.

Tramite normal

C.N. VANDELLOS Il: PROPUESTA DE REVISION N° 74 DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

La Secretaria General presenta a la consideracion del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe favorable
a la Revision 74 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de la
central nuclear de Vandellés 11, correspondiente a la solicitud PC-281 del titular.

La propuesta tiene por objeto incluir la nueva instrumentacion de deteccion
de incendios en dos nuevas areas de fuegos del edificio de control para proteccion
contra incendios de equipos de seguridad.

La modificacion que incorpora la propuesta de cambio PC-281 tiene como
finalidad incluir, en la Tabla 3.3-11 de la especificacion 3/4.3.3.8, la nueva
instrumentacion correspondiente a los sistemas de deteccion de incendios, ubicada
en las nuevas areas de fuego derivadas de la implantacion de la modificacién de
disefio PCD-V /31480, que requiere la condicion n® 9 de la autorizacion de
explotacion e ITC-11 que la detalla.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNVA2/VA2/1204/264
considera aceptable la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DSN vy la solicitud del
titular y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la Revision 74 de
las ETF de la central nuclear de Vandellos 1, correspondiente a la solicitud PC-
281 del titular, en los términos presentados.

C.N. VANDELLOS Il: PROPUESTA DE REVISION N° 3 DEL PLAN DE GESTION DE
RESIDUOS RADIACTIVOS.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la apreciacion
favorable a la Revision n° 3 del “Plan de Gestién de Residuos Radiactivos y del
Combustible Gastado” (PGRR) de la central nuclear de Vandellos I,
correspondiente a la solicitud PC-004 Rev.1 del titular.
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La propuesta tiene por objeto adaptar el Plan a lo establecido en la Guia de
Seguridad 9.3 del CSN sobre “Contenido y criterios para la elaboracion de los
planes de gestién de residuos radiactivos de las instalaciones nucleares”.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNVA2/VA2/1203/263
considera aceptable la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DSN vy la solicitud del
titular y, por unanimidad, ACUERDA apreciar favorablemente la Revision n° 3
del “Plan de Gestion de Residuos Radiactivos y del Combustible Gastado” de la
central nuclear de Vandellds Il, correspondiente a la solicitud PC-004 Rev.1 del
titular, en los términos presentados.

PROPUESTA DE INFORME SOBRE LA INSTALACION DE UN MINIPARQUE EOLICO EN
AGUAS MARINAS PROXIMAS A CN VANDELLOS IlI.

La Secretaria General presenta a la consideracion del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe
favorable, con condiciones, sobre la instalacion de un miniparque eolico en aguas
marinas proximas a la central nuclear de VVandellos I1.

La solicitud tiene como objetivo informar la autorizacion administrativa
sobre el proyecto Zefir Fases IA y IB de un miniparque eélico en aguas marinas de
los terminos municipales de Vandellos y Hospitalet de L'Infant, promovido por la
"Fundacio Institut de Recerca en Energia de Catalunya", con sede en la poblacién
de Sant Adria de Besos (Barcelona). El informe se solicita en base a las
previsiones del Articulo 3 bis. del Reglamento sobre Instalaciones Nucleares y
Radiactivas (RINR) que establece el requisito de que las administraciones
competentes para la concesion de autorizacion de una instalacion o actividad, que
por sus caracteristicas o situacion pudieran suponer un impacto sobre una
instalacion nuclear o radiactiva de primera categoria, con caracter previo a la
emision de dicha autorizacion, daran traslado al Consejo de Seguridad Nuclear del
informe de seguridad o informacion suficiente sobre la cuestion, a fin de que éste
emita informe preceptivo y vinculante.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNVA2/VA2/1204/265
considera aceptable la solicitud del titular con las condiciones siguientes:

- Debe asegurarse que el miniparque eolico y su sistema de evacuacion
de energia se encuentran fuera de la zona bajo control del explotador de
la central nuclear de Vandell6s 11 (850 m alrededor de la central,
medidos desde el centro geométrico del edificio de contencion).

- El estudio del proyecto del miniparque e6lico incluira un capitulo de
evaluacion de seguridad, en el que se hagan constar los analisis de los
riesgos potenciales derivados de su funcionamiento y su posible
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influencia en la seguridad y funcionamiento normal de la central
nuclear de Vandellos Il, con el contenido minimo que se establece.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DSN vy la solicitud del
titular y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la instalacion de
un miniparque eélico en aguas marinas proximas a la central nuclear de VVandellds
I1, con las condiciones propuestas por la DSN y con las dos siguientes condiciones
adicionales:

1%) Analisis de posibles interferencias con eventuales sistemas de proteccion
fisica en relacién con incursiones en el espacio aéreo de la central nuclear
de Vandell6s I1.

2%) Los resultados de los estudios exigidos deben ser remitidos al CSN.

C.N. AscO | v Il: PROPUESTA DE REVISION N° 104 DE LAS ESPECIFICACIONES
TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa al informe favorable
a la revision n° 104 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento (ETF) de
las centrales nucleares de Ascé | y Il, correspondientes respectivamente a las
solicitudes PC-255 y PC-275 del titular.

Las propuestas tienen por objeto adecuar el apartado de la Accion de ETF
3/4.6.1.3 “Esclusas de Personal de la Contencion “a lo indicado en la Rev. 5
Draft del NUREG 452 "Standard Technical Specifications for Westinghouse
Pressurized Water Reactors".

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNASC/AS0/1204/194
considera aceptable la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DSN vy la solicitud del
titular y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente la revision n° 104
de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de las centrales nucleares de
Ascd | y 11, correspondientes respectivamente a las solicitudes PC-255 y PC-275
del titular, en los términos presentados.

C.N. AscO: PROPUESTA DE REPROGRAMACION EN RELACION CON EL PLAN
PROCURA.

La Secretaria General presenta al Consejo para su apreciacion favorable la
propuesta del titular de C.N. Asco de reprogramacion de la evaluacion externa de
cultura de seguridad y de eliminacién del objetivo sobre el indice de hallazgos del
Sistema Integrado de Supervision de Centrales, SISC, identificados por el titular,
correspondientes al  Plan de Refuerzo Organizativo, Cultural y Técnico,
PROCURA, de la Asociacion Nuclear Asco-Vandellds 11 (ANAV).
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La propuesta tiene por objeto:

Reprogramacion al cuarto trimestre del 2012 (octubre para CN. AscO y
noviembre para CN. Vandellés Il de la Evaluacion Externa de Cultura de
Seguridad, prevista inicialmente para el afio 2011, debido al elevado nimero de
iniciativas desarrolladas a lo largo de 2011 y por desarrollar durante los primeros
meses de 2012 dentro del Plan de Cambio Cultural de ANAV.

Eliminacién como objetivo del PROCURA del "indice de hallazgos del
SISC identificados por el Titular superior al 20%, excluyendo los autorrevelados”,
ya que el CSN no identifica en sus informes los hallazgos del Titular, y por estar
cubiertas la identificacion y resolucidn de problemas por las actividades asociadas
al Programa de acciones correctivas, PAC.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNASC/AS0/1204/192
considera aceptable la solicitud del titular.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta de la DSN vy la solicitud del
titular y se da por enterado de la reprogramacion de la evaluacion externa de
cultura de seguridad, y por unanimidad, ACUERDA apreciar favorablemente la
eliminacidn del objetivo sobre el indice de hallazgos del SISC identificados por el
titular, correspondientes al Plan PROCURA de la Asociacion Nuclear Asco-
Vandellos II.

6. C.N. ALMARAZ Il: PROPUESTA DE ALMACENAMIENTO EN LA REGION |l DE LA PISCINA
DE COMBUSTIBLE GASTADO.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la apreciacion
favorable al almacenamiento de un elemento combustible en la region Il de la
piscina de combustible gastado de la central nuclear de Almaraz I1.

La propuesta tiene por objeto el cambio de posicién en el almacenamiento de
un elemento combustible denominado DK-5I en la piscina de combustible gastado
de la central nuclear de Almaraz II.

Las limitaciones para poder almacenar elementos combustibles en la piscina
estdn reguladas por las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento La
disposicion de elementos combustibles de manera distinta a la indicada en las ETF
requiere aprobacion previa por parte del CSN por lo que se ha solicitado
autorizacion presentando los analisis que garantizan la seguridad frente a la
criticidad.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNALM/AL2/1204/179
CSN concluye que el almacenamiento de elemento DK-51 en la regién 1l de la
piscina de la Unidad Il de CN Almaraz cumple con la normativa aplicable y los
criterios de aceptacion.

Acta n® 1.229-26/04/2012 Pagina 7



El Pleno del Consejo ha estudiado la solicitud del titular y la propuesta de la
DSN vy, por unanimidad, ACUERDA apreciar favorablemente el almacenamiento
del elemento combustible, DK-51, en la regién Il de la piscina de combustible
gastado de la central nuclear de Almaraz II.

7. C.N. AwmARAZ | Y IlI: PROPUESTAS DE REVISION N 107 Yy 100 bDE
ESPECIFICACIONES TECNICAS DE FUNCIONAMIENTO.

La Secretaria General presenta a la consideracion del Consejo las propuestas
de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativas a los informes
favorables a la Revision 107 y 100 de las Especificaciones Técnicas de
Funcionamiento (ETF) de la Unidad | y I, respectivamente, de la central nuclear
de Almaraz, correspondientes a las solicitudes PME-1/2-11/04 y PME-1/2-11/06
Rev. 1 del titular.

La propuesta de cambio PME-1/2-11/04. "Sistema de ventilacion de
emergencia de la Sala de Control™ tiene por objeto dar cumplimiento al requisito
del CSN recogido en la ITC n° 11 asociada a la condicion 11 del anexo de Limites
y condiciones de la autorizacion de Explotacion 11b1 "ITC a la Autorizacién de
Explotacion™ de adaptar la ETF a la RG 1.52 "Design, testing and maintenance
criteria for post-accident engineered-safety-feature atmosphere cleanup system air
filtration and adsorption units of light-water-cooled nuclear power plants. rev.3".

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNALM/ALO0/1204/182
propone aceptar la solicitud del titular del referido cambio PME-1/2-11/04.

La propuesta de cambio PME-I/2-11/06. "Integridad de los tubos de los
Generadores de Vapor" Rev. 1 tiene por objeto introducir mejoras en las ETF que
vigilan la integridad de los tubos de los generadores de vapor, siguiendo
recomendaciones de la Nuclear Regulatory Commission de los EE. UU. tendentes
a reforzar la garantia de dicha integridad.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNALM/AL0/1204/181
propone aceptar la solicitud del titular del referido cambio PME-1/2-11/06.

El Pleno del Consejo ha estudiado las propuestas de la DSN y las solicitudes
del titular y, por unanimidad, ACUERDA informar favorablemente las Revisiones
107 y 100 de las Especificaciones Técnicas de Funcionamiento de la Unidad 1 y I,
respectivamente, de la central nuclear de Almaraz, correspondientes a las
solicitudes PME-1/2-11/04 y PME-1/2-11/06 Rev. 1 del titular, en los términos
presentados.

8. PROPUESTA DE NOMBRAMIENTO DE JEFES Y SUPLENTES DEL GRUPO RADIOLOGICO
DEL PENTA Y DEL PENVA.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo la propuesta
de la Direccion Técnica de Proteccion Radioldgica (DPR) de designacion de los
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Jefes y Suplentes del Grupo Radioldgico del Plan de Emergencia Nuclear exterior
a las centrales nucleares de la provincia de Tarragona (PENTA) y Valencia
(PENVA), para su nombramiento por los respectivos Directores de estos Planes,
como consecuencia de los cambios de destino de algunos inspectores residentes
del CSN.

El Plan Basico de Emergencia Nuclear (PLABEN) establece que los Jefes
de los Grupos Radioldgicos de los Planes de Emergencia Nuclear de nivel exterior
(PEN - planes provinciales), y sus suplentes, deben ser nombrados por los
Directores de los PEN a propuesta del CSN, preferentemente entre el personal del
CSN residente en la provincia correspondiente.

Por cuestiones administrativas internas del CSN, recientemente se han
producido algunos cambios de destino de inspectores residentes y en consecuencia
la DPR hace la propuesta siguiente:

En el PENTA:
Para las actuaciones generales:

Jefe de Grupo Radiologico: Francisco Bellver Fernandez (Inspector
Residente del CSN en CN Ascé 1y I1).

Suplente del Jefe del Grupo Radiologico: Jordi Ventura Pena (Inspector
Residente del CSN en CN Vandellos I1).

Para las actuaciones especificas de la central nuclear de Vandellos II:

Jefe de Grupo Radiologico: Francisco Bellver Ferndndez (Inspector
Residente del CSN en CN Asco 1y I1).

Suplente del Jefe del Grupo Radioldgico: Manuel Oliva Gonzélez (Inspector
Residente Adjunto del CSN en CN Vandellos 11).

Para las actuaciones especificas de la central Nuclear de Ascé | y II:

Jefe de Grupo Radioldgico: Jordi Ventura Pena (Inspector Residente del
CSN en CN Vandell6s 11).

Suplente de Jefe del Grupo Radiologico: Manuel Oliva Gonzalez (Inspector
Residente Adjunto del CSN en CN Vandellés I1).

En el PENVA:

Suplente del Jefe del Grupo Radiolégico: José Ignacio Martin Garcia
(Inspector Residente Adjunto del CSN en CN Cofrentes).

El Pleno del Consejo ha analizado la propuesta de la DPR vy, por
unanimidad, ACUERDA proponer la designacion de los Jefes y Suplentes del
Grupo Radiolégico del Plan de Emergencia Nuclear exterior a las centrales
nucleares de la provincia de Tarragona (PENTA) y Valencia (PENVA), en los
términos presentados.
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9.

CONTRATACIONES, CONVENIOS Y ACUERDOS.

9.1

Propuesta de inicio de contrato de Servicio de Tesoreria del CSN.

La Secretaria General presenta a consideracion del Consejo la
propuesta de la Subdireccién de Personal y Administracion (SPA) relativa a
la aprobacion del inicio de tramites para la contratacion del servicio de
tesoreria del CSN.

El contrato tiene por objeto la provision de los servicios de tesoreria
con una entidad financiera que proporcione soporte a las necesidades del
CSN en el &mbito de la tesoreria y remunere las cuentas del Organismo, sin
ningun gasto, coste o comision que seran por cuenta de la entidad financiera.

En la actualidad el CSN tiene contratados estos servicios con la Caja
de Ahorros y Pensiones de Barcelona, La Caixa, expirando dicho contrato el
22 de junio de 2012, sin posibilidad de prorroga.

Dadas las caracteristicas de los servicios que se proponen contratar, y
de acuerdo con el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico, el contrato se adjudicara por medio de un procedimiento negociado
sin publicidad a la entidad justificadamente elegida por el CSN, previa
consulta a las siete entidades financieras seleccionadas por volumen de
ingresos, resultados y empleados.

La duracion del contrato serd de tres afios, contados a partir de la fecha
de la formalizacion del contrato, pudiendo ser prorrogado por mutuo acuerdo
de las partes, hasta un total de seis afios incluidas las prorrogas previstas.

El Pleno del Consejo debate la propuesta y a la vista de las incidencias
surgidas en el uso de las tarjetas de pago, y por unanimidad, ACUERDA
aprobar el inicio de los tramites para la contratacion de servicio de Tesoreria
del CSN en los términos presentados y solicitando que se incluyan en los
pliegos correspondientes de este contrato las condiciones que garanticen una
operacion adecuada de dichas tarjetas e impidan el bloqueo automatico de
las mismas.

10. EXPEDIENTES SANCIONADORES

10.1 C. N. Trillo: Propuesta de apertura de expediente sancionador por

incumplimiento del Manual de Garantia de Calidad y de la IS-19.

La Secretaria General presenta a la consideracion del Consejo la
propuesta de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la
aprobacién del inicio de expediente sancionador por falta leve al titular de la
central nuclear de Trillo, por incumplimiento del Manual de Garantia de
Calidad y de la Instruccion del Consejo 1S-19 sobre “requisitos del sistema
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10.2

de gestion de las instalaciones nucleares™ al utilizar repuestos sin ser
sometidos a un proceso de dedicacion para hacerlos de clase de seguridad,
segun se refleja en la inspeccion del CSN realizada entre el 4 'y 7 de julio de
2011, con acta de inspeccion de referencia CSN/AIN/TRI/I1/755.

El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CNTRI/1203 /139 hace
constar que a raiz de la citada inspeccion sobre modificaciones de disefio del
Plan Base de Inspeccion de C.N. Trillo se detectdé que se han estado
utilizando como repuestos en tarjetas electrénicas de sistemas de control,
limitacion y proteccion, condensadores electroliticos de clase comercial sin
haberlos sometido a un proceso de dedicacion para hacerlos de clase de
seguridad que garantice que se cumplen los requisitos de seguridad
aplicables, lo cual constituye un incumplimiento del Manual de Garantia de
Calidad y de la Instruccion del CSN 1S-19 sobre “requisitos del sistema de
gestion de las instalaciones nucleares™.

El correspondiente hallazgo sobre utilizacién de condensadores
electroliticos no dedicados fue clasificado por el Comité de Categorizacion
de Hallazgos, en su reunion del 7 de marzo de 2012, como Verde (de “muy
baja importancia para la seguridad”).

Segun la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre Energia Nuclear, estos
incumplimientos del Manual de Garantia de Calidad y de la 1S-19 podrian
constituir una infraccion leve, de acuerdo con el articulo 86 apartado c), 1 en
relacion con el articulo 86 a).

El Comité de Revision de Expedientes Sancionadores, en su reunion
de 17 de abril de 2012, ha informado favorablemente la propuesta de la
DSN.

El Pleno del Consejo ha estudiado los incumplimiento detectados y la
propuesta de la DSN vy, por unanimidad, ACUERDA aprobar la propuesta
de apertura de un expediente sancionador por falta leve al titular de la central
nuclear de Trillo, por incumplimientos del Manual de Garantia de Calidad y
de la 1S-19.

C. N. Cofrentes: Propuesta de apercibimiento por incumplimiento de la IS-
12.

La Secretaria General presenta a la consideracion del Consejo la
propuesta de la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear (DSN) relativa a la
aprobacién de apercibimiento por incumplimiento de la Instruccion del
Consejo 1S-12 sobre “requisitos de cualificacion y formacion del personal
sin licencia de centrales nucleares™, segun se refleja en la inspeccion del
CSN realizada los dias 29 de marzo y del 9 al 13 de mayo, con acta de
inspeccion de referencia CSN/AIN/ COF/11/745.
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El informe de la DSN de referencia CSN/PDT/CINU/COF/1202/190
rev. 1 describe diversos incumplimientos de la Instruccion 1S-12 del
Consejo, sobre requisitos de cualificacion y formacion del personal sin
licencia de centrales nucleares, que podrian ser motivo de infraccion.

La 1S-12 requiere a los titulares de las centrales definir los requisitos
de cualificacion del personal sin licencia que trabaje para las mismas, tanto
de plantilla como externo, y cuyas funciones estén relacionadas con la
operacion segura de la planta, y ello con el fin de garantizar el desempefio
eficiente y seguro de las tareas asignadas a cada puesto de trabajo.

Se concluye que el titular ha incurrido en los incumplimientos de la IS-
12 siguientes:

a) Falta de control en relacién con el personal externo de caracter
esporadico:

b) Inadecuada supervision de la formacion continua del personal
externo:

En base a las previsiones del articulo 91.4, la DSN propone la emision
de un apercibimiento por la infraccion citada que se considera de caracter
leve porque, aunque se ha incumplido la Instruccion del CSN 1S-12, de los
incumplimientos no se han derivado dafios ni perjuicios directos a las
personas 0 al medio ambiente. Asimismo se proponen las medidas
correctoras siguientes:

El titular de la central nuclear de Cofrentes debera notificar al CSN, en
el plazo de dos meses tras la comunicacion del apercibimiento,

- El establecimiento de un proceso sistematico que asegure la
identificacién del personal externo esporadico que, al cumplir los criterios de
la 1S-12, deba ser considerado personal externo permanente y, por tanto,
sujeto a requisitos adicionales de cualificacion, tal como la formacion
continua.

- El establecimiento de los mecanismos adecuados para controlar y
supervisar los programas de formacion continua de los instructores de
formacion que son personal externo permanente, asi como para supervisar la
asistencia y el grado de aprovechamiento de los procesos formativos de
dicho personal.

- El titular debera realizar una revision general de los procesos y
procedimientos de planta aplicados al control y supervision de la
cualificacion y formacion del personal sin licencia en la central, y en
particular de los aspectos citados en los puntos 1° y 2° arriba citados, de
manera que se verifique que responden adecuadamente a lo requerido en la
Instruccion 1S-12 del CSN, de cuyo resultado debera informar al CSN
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mediante un informe a remitir en el plazo de 4 meses tras la comunicacion
del apercibimiento.

El Comité de Revisién de los Expedientes Sancionadores en su
reunion de 17 de abril de 2012, ha informado favorablemente la propuesta
de apercibimiento a la central nuclear de Cofrentes.

El Pleno del Consejo ha estudiado los incumplimiento de la I1S-12 y la
propuesta de la DSN vy, por unanimidad, ACUERDA apercibir al titular de
la central nuclear de Cofrentes, en los términos presentados.

11. JORNADA INFORMATIVA SOBRE LOS RESULTADOS DE LOS STRESS TESTS.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo la propuesta
del consejero Antoni Gurgui i Ferrer relativa a la celebracion de una Jornada
informativa sobre los resultados de los stress tests realizados a las centrales
nucleares a consecuencia del accidente en Fukushima.

La propuesta tiene por objeto la organizacion de una Jornada para
informacion al personal del CSN sobre el proceso y resultados de los stress tests,
a nivel nacional y europeo.

El Pleno del Consejo ha estudiado la propuesta del consejero Gurgui y, por
unanimidad, ACUERDA aprobar la celebracién de una Jornada informativa sobre
los resultados de los stress tests, que serd organizada por la Secretaria General,
previéndose su celebracion el proximo 18 de mayo de 2012.

Tramite simplificado

12. INFORME SOBRE INSTALACIONES RADIACTIVAS DE TRAMITE SIMPLIFICADO.

La Secretaria General presenta a la consideracién del Consejo las propuestas
de informe favorable a autorizaciones evaluadas por la Direccion Técnica de
Proteccion Radiolégica (DPR) y el Servicio de Coordinacion de Actividades
Radiactivas (SCAR) de la Generalitat de Catalufia, siguientes:

Por parte de la DPR:

e JOSE ALBERTO GONZALEZ MARTIN (ERX/O-0014): Gijon
(Asturias).

Autorizacion de modificacion de empresa de asistencia técnica.
Por parte del SCAR:
e DOW CHEMICAL S.L. (IRA-0044): Tarragona.

Autorizacion de modificacion
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13.

El Pleno del Consejo considera que las propuestas cumplen la normativa y
las disposiciones aplicables, como se desprende del analisis y valoracion de las
evaluaciones realizadas, siguientes:

e CSN/IEV/MO-01/ERX/0-0014/12
e CSN-GC/MO/26/IRA-0044/2012

El Pleno del Consejo, por unanimidad, ACUERDA informar
favorablemente las dos autorizaciones en los términos presentados.

ASUNTOS VARIOS.

En este punto del Orden del dia se trataron los asuntos siguientes:

13.1 Asuntos de personal.

En el afio 2006 el Consejo aprobd un modelo de carrera profesional que
permite la promocion profesional de los funcionarios del organismo,
complementario al sistema general de concurso de méritos y libres designaciones
en base a unos criterios reglados.

Este modelo no incluyo en el ambito de aplicacion a diversos colectivos, por
entenderse que formaban parte de la estructura del organismo y que su situacién
profesional debia ser abordada por otra via que no ha podido llevarse a cabo.

Después de seis afios de aplicacion del modelo de carrera profesional se hace
conveniente introducir modificaciones sobre este modelo que hagan frente a
algunas insuficiencias detectadas.

En el Pleno del 10/11/2011, el Pleno requirid a la Secretaria General la
presentacion de una modificacion del modelo de carrera profesional y de la RPT
que incluyera:

e Una propuesta de modificacion del Modelo de carrera profesional
que incluya puestos de estructura que fueron excluidos del modelo de
carrera aprobado por Acuerdo del Consejo de fecha 18 de julio de
2006 y completado por Acuerdo de fecha 22 de noviembre de 2007.

e Debe estudiarse igualmente en esta propuesta otras modificaciones
del modelo de carrera que sean necesarias para incluir puestos no
afectados por la aplicacién del modelo vigente.

e Una propuesta de modificaciones de RPT que incluya los cambios
necesarios por razones reorganizativas para la adaptacion del
organismo al nuevo Estatuto. Esta modificacion debe incluir la
igualacion de la situacion de determinado personal eventual con
funciones de asesoramiento en el CSN.
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La Secretaria General presenté al Pleno del 18-01-2012, la propuesta
requerida informando de la aprobacion del Real Decreto Ley 20/2011 de 30 de
diciembre que hacia inviable por el momento la aprobacion de la propuesta.

El Consejo es consciente de la situacion y considera que esta modificacion
debe llevarse a cabo lo antes posible tan pronto las circunstancias de contexto
general y presupuestario lo permitan.

Estas modificaciones deberan tener el alcance fijado en el acuerdo del Pleno
de 10/11/2011
13.2 Participacion del CSN en grupos de trabajo internacionales.

El Pleno ACUERDA que las designaciones de representantes para la
participacion del CSN en grupos internacionales sean ratificadas por el Consejo.
13.3 Seguimiento del proyecto de Almacén Temporal Centralizado (ATC).

El Pleno ACUERDA proponer a ENRESA que el seguimiento del ATC se
realice dentro del Comité de enlace CSN-ENRESA.

I11. ASUNTOS PARA INFORMACION

14.

15.

16.

INFORMACION SOBRE INCIDENCIAS EN CENTRALES NUCLEARES.

La Secretaria General presenta para informacion del Consejo la
documentacién aportada por las Direcciones Técnicas en relacion con las
incidencias mas destacadas y las previsiones en las centrales nucleares, en el
periodo del 12 al 20 de abril de 2012.

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.
SUCESOS NOTIFICADOS EN INSTALACIONES Y ACTIVIDADES REGULADAS.

La Secretaria General presenta para informacion del Consejo la
documentacidn aportada por las Direcciones Técnicas en relacion con los sucesos
notificados en instalaciones nucleares y radiactivas y en actividades reguladas.

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.
ENTRADA DE SOLICITUDES Y PREVISIONES PARA PROXIMOS PLENOS.

La Secretaria General presenta para informacion del Consejo, la
documentacién aportada por las Direcciones Técnicas en relacion con la entrada
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de solicitudes en el CSN y las previsiones de asuntos a elevar al Pleno en las
proximas fechas.

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.

17. INFORMACIONES ESPECIFICAS.

17.1

17.2

17.3

Informe sobre los ejercicios tacticos de respuesta llevados a cabo por la
Guardia Civil y los Vigilantes de Seguridad en las centrales nucleares
espanolas.

La Secretaria General presenta para informacién del Consejo el Informe
sobre los ejercicios tacticos de respuesta llevados a cabo por la Guardia Civil
y los Vigilantes de Seguridad en las centrales nucleares espafiolas.

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.

Informes de los titulares en cumplimiento de la Ley 25/1964.

La Secretaria General presenta para informacion del Consejo los
Informes de los titulares en cumplimiento del articulo 28 de la Ley 25/1964.

“El titular de la autorizacién de explotacidon de una central nuclear
debera remitir al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en el primer
trimestre de cada afio, un informe en el que se incluyan las inversiones
efectuadas en la central durante el afio anterior y la evolucion de la
plantilla asignada a la explotacion de la misma en ese afio, asi como las
previsiones correspondientes para los cinco afios siguientes™

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.

Informacion sobre el Comité de Seguridad Fisica en el OIEA.

La Secretaria General presenta para informacion del Consejo la
designacion de miembros del Comité de orientacion sobre Seguridad Fisica
Nuclear (NSGC) en el Organismo Internacional de Energia Atdmica,
respondiendo a la Representacion Permanente de Espafia ante los Organismos
Internacionales de Viena (REPER).

El Consejo toma nota de la informacion aportada por la Secretaria
General.
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18. PROPUESTAS E INFORMES DE LA PRESIDENTA, CONSEJEROS Y SECRETARIA GENERAL.

18.1 Presidenta Carmen Martinez Ten.

18.1.1 Carta de la Unidad Militar de Emergencias enviando el Informe Final
del ejercicio Gamma *“Cogolludo 2012 celebrado el pasado 6 y 7 de
marzo de 2012 en Cogolludo (Guadalajara).

18.1.2 Mocion del Ayuntamiento de Tudela sobre la CN de Santa M@ de
Garonfa.

18.1.3 Actualizacién de Informacién en relacion con el Seminario
Internacional sobre Comunicacion de Crisis de la Nuclear Energy
Agency (Madrid, 9 y 10 de mayo).

18.1.4 Cronograma de actividades del CSN (segunda semana del mes de
mayo 2012).

18.1.5 Informe sobre la reunion de Asociacién Internacional de Reguladores
Nucleares, INRA, del 16-18 de abril, Otawa (Canadd).

18.1.6 Escrito del Ministerio de Medio Ambiente de la Republica Popular de
China en relacién con la visita realizada de una delegacion del CSN
el pasado mes de febrero.

18.1.7 Informe resumen de la 18?2 reunion del European Nuclear Safety
Regulators Group, ENSREG, celebrada el 25 de abril de 2012 en
Bruselas.

18.1.8 Informa al Pleno sobre el nombramiento de D. Francisco Javier
Garcia Ruiz como Consejero Técnico-Juridico de la Subdireccién de
Asesoria Juridica.

18.2 Vicepresidente Luis Gamir Casares.

El Vicepresidente informa del acto de despedida que con motivo de su
jubilacion se celebrara para toda la organizacion, este préximo 7 de mayo de 2012.

El Vicepresidente destaca el espiritu de consenso con que se han
desarrollado los trabajos del Pleno en esta etapa, agradeciendo a todos los
miembros del Pleno su colaboracion al mismo.

Los miembros del Pleno reconocen y agradecen igualmente al
Vicepresidente su trabajo y colaboracion.
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18.3 Consejero Antonio Colino Martinez.

18.3.1 Informacion sobre los avances de los trabajos conjuntos con el
Ministerio del Interior en proteccion fisica de las instalaciones
nucleares.

18.3.2 Informacion sobre las gestiones sobre la participacion de altos cargos
del Gobierno en la Jornada de comunicacion en crisis de la NEA.

18.3.3 Informacién sobre el ATC.

18.4 Consejera Rosario Velasco Garcia.

18.4.1 Informacion sobre los trabajos realizados por el Grupo de trabajo de
proteccion al paciente, en respuesta al encargo n° 2014.

18.4.2 Agenda de la Novena Reunion HERCA que se celebrard en Cordoba
el 31 de mayo de 2012, asi como listado de asistentes confirmados a
14 de abril de 2012.

18.5 Secretaria General Purificacion Gutiérrez Lopez.

18.5.1 Acta firmada del Pleno n°® 1227, correspondiente a la reunion
celebrada el dia 11-04-2012.

18.5.2 Proyecto de Presupuesto 2012 del CSN.

18.5.3 Informacion verbal sobre la inclusion del CSN en el Programa de
Fiscalizaciones para el afio 2012 del Tribunal de Cuentas, en relacion
con la “Fiscalizacion del CSN, ejercicio 2010”.

19. CoMISIONES DEL CONSEJO Y COMITES.

En este punto del orden del dia tiene lugar el intercambio de informacion
entre los Miembros del Consejo en relacion con la planificacion de las reuniones
de las Comisiones del Consejo y de los comités de enlace, asi como la prevision de
temas a tratar y los resultados de las reuniones celebradas recientemente.

20. CUMPLIMIENTO DE ENCARGOS DEL CONSEJO.

La Secretaria General presenta, para informacién y consideracién del
Consejo, la respuesta al encargo formulado por el Pleno, siguiente:

N° 2011: Solicitud de un informe sobre la recarga de la central nuclear de
Cofrentes en materia de proteccién radiolégica de los trabajadores.

El Consejo toma nota del cumplimiento del citado encargo.
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21. INFORME SOBRE DELEGACIONES DEL CONSEJO.

21.1 Delegaciones en la Presidenta.
21.1.1 Licencias, acreditaciones y homologacion de cursos.

e Resolucion de 09/04/2012: Modificacion de la homologacion de
curso de Formacion de operadores de instalaciones radiactivas en
el campo de aplicacion de la " Radioterapia”, organizado por el
Instituto de Ensefianza Secundaria "Albert Einstein”, de Sevilla.

21.1.2 Informes sobre instalaciones radiactivas de tramite reducido.

e Resolucion de 12/04/2012: Informe favorable a la clausura de la
instalacion radiactiva IRA-1865.

21.1.3 Aceptacion expresa de modificaciones en instalaciones radiactivas.

e Resolucion de 09/04/2012: Aceptacion de modificacion de la
instalacion radiactiva IRA-2252.

e Resolucion de 09/04/2012: Aceptacion de modificacion de la
instalacion radiactiva IRA-3148.
21.2 Delegaciones en los Directores Técnicos.

21.2.1 Apercibimientos, medidas correctoras y multas coercitivas. DPR.
e Resolucion de 09/04/2012: Apercibimiento a IRA-1542.
e Resolucion de 10/04/2012: Apercibimiento a IRA-1881.
e Resolucion de 12/04/2012: Multa coercitiva a IRA-2289.

21.2.2 Notificacién de puesta en marcha de instalaciones radiactivas.

e Resolucion de 09/04/2012: Notificacién a IRA-1803.

22. INFORME DE LOS DIRECTORES TECNICOS.

Los Directores Técnicos de Seguridad Nuclear y de Proteccion Radioldgica
seran informados por la Secretaria General de los asuntos tratados en la presente
reunion.

23. RUEGOS Y PREGUNTAS.
En esta reunion del Pleno no se ha efectuado ningun ruego ni pregunta.

Y no habiendo mas asuntos que tratar, se levanta la sesion siendo las catorce
horas del dia veintiséis de abril de dos mil doce.
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