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ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO
PC-26, REVISION 0, Y PC-30, REVISION 0, AL PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR DE CN VANDELLOS II

Con fecha 3 de abril de 2012, procedente de la Diteccién General de Politica Energética y de
Minas del Ministerio de Industria, Energfa y Tutismo, se tecibi6 en el CSN, con su escrito de
fecha 3 de abril de 2012 (n°. de tegistto de entrada 40934), la solicitud presentada por el
titular de CN Vandell6s 11, de aprobacién de la propuesta de cambio PC-26, revision 0 del
Plan de Emergencia Interior. Dicha propuesta ha sido presentada de acuerdo con lo
establecido en la condicién 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial de 21 de julio de 2010 por la
que se prorrogaba la Autorizacién de Explotacion en vigot.

La propuesta introduce cambios en las secciones y apartados del Plan de Emergencia Intetior
(PE]) siguientes: Seccién 4.2 - Otganizacién en el Emplazamiento. Apartado 4.2.1.5- Area de
logistica, Seccién 4.3 - Otganizaciones de Apoyo Exterior. Apartado 4.3.1- Centro de
Sopotte Extetiot, Seccion 5.2 — Seguimiento y Evaluacion de Emergencia. Apartado 5.2.3.2 —
Estimacién de dosis al exterior. Asimismo introduce modificaciones en el Anexo: III -
Modelo de Notificacion de Emergencia Nuclear.

La finalidad de la citada propuesta es la actualizacion del Plan de Emergencia Intetior
motivada por entrada en vigot del cédigo RASCAL "Radiological Assessment System for
Consequence Analysis”, y pequefias modificaciones relacionadas con el CSE (Centro de
Sopotte Extetior) y CEE (Centro Exterior de Emergencias).

Con fecha 26 de abril de 2013, procedente de la Diteccién General de Politica Energética y
de Minas del Ministerio de Industria, Energia y Tutismo, se recibi6 en el CSN, con su escrito
de fecha 26 de abril de 2013 (n°. de registro de entrada 41420), la solicitud presentada por el
titular de CN Vandellés 11, de aprobacién de la propuesta de cambio PC-30, revision 0 del
Plan de Emergencia Interior. Dicha ptopuesta ha sido presentada de acuerdo con lo
establecido en la condicién 3.1 del Anexo a la Orden Ministerial de 21 de julio de 2010 por la
que se prorrogaba la Autorizacién de Explotacion en vigor.

La propuesta introduce cambios en Anexo III- Modelo de Notificacion de Emergencia
Nuclear, Anexo I - Definiciones y Siglas, Apartado 1.4.17 de Referencias y Apartado
3.2.1: Suceso 1-3-1.

La finalidad de la citada ptopuesta es la adaptacién del Anexo III del Plan de Emergencia
Interior a la nueva Instruccion Técnica telativa a la inclusién en los formatos de

Notificacion de Emergencia nuclear de datos radiolégicos generados potr el codigo
RASCAL.
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Posteriormente, el titular remiti6 la carta de referencia CNV-L-CSN-6007 con
modificaciones adicionales respecto de las incorporadas en las dos ptropuestas
anteriormente indicadas, y fue recibida en el CSN el 10 de febrero de 2104 (n° de tegistro
1643).

El Consejo de Seguridad Nucleat, en su reunion de 5 de marzo de 2014, ha estudiado las
solicitudes del titular, asi como los informes que, como consecuencia de las evaluaciones
realizadas, ha efectuado la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear, y ha acordado
informarlas favorablemente con las paginas modificadas del Anexo al presente esctito. Este
acuerdo se ha tomado en cumplimiento del apartado b) del articulo 2° de la Ley 15/1980, y se
remite a ese Ministetio a los efectos oportunos.

Madrid, 5 de matzo de 2014

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR
REGISTRO GENERAL El PRESIDENTE,

SALIDA 1633
Fecha: 07-03-2014 14:19

Fernando Rein flusen

SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGIA Y TURISMO. MADRID
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PAGINAS QUE SE MODIFCAN RESPECTO DE LAS PROPUESTAS DE
CAMBIO PC-26, (REVISION 0, Y PC-30, REVISION 0, DEL PLAN DE
EMERGENCIA INTERIOR (PEI) DE C. N VNADELLOS II

i PAGINAS QUE SE MODIFICAN RESPECTO DE LA PROPUESTA DE
CAMBIO PC-26, REVISION 0, DEL PEI DE C. N. VANDELLOS II

39y 82

II PAGINAS QUE SE MQDIFICAN RESPECTO DE LA PRQPUESTA DE
CAMBIO PC-30 REVISION 0, DEL PEI DE C. N. VANDELLOS 11

84y 85
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PROPUESTA DE
REVISION

- Medidas de niveles de radiacién y contaminacion en Zona
Radiologica, otras zonas afectadas y, en general, dentro del
Emplazamiento, segun se describe en el procedimiento PEI-T-12
“Operativa del Servicio de Proteccién Radiolégica en emergencia”

5.2.3.2 ESTIMACION DE DOSIS AL EXTERIOR

En aquellos accidentes en que se produzcan 0 puedan producirse
vertidos al exterior, el Responsable del Area Radiolégica realizara la
estimacion de dosis al exterior de acuerdo con el procedimiento PE!-T-
10 "Evaluacion de dosis al publico durante una emergencia”.

La realizacion de estos calculos implica un seguimiento de los datos
meteorologicos, parametros radiolégicos y de los monitores del sistema
de vigilancia radiolégica de areas, procesos y efluentes.

Para llevar a cabo estas acciones se dispone de:

- Los registros de datos meteorolégicos en Sala de Control

- Terminales del ordenador SVR del Sistema de Vigilancia de la
Radiacion en Sala de Control y en el CAT

- Aplicaciones informaticas y ordenador para la evaluacion de dosis
al publico en el CAT (cédigo RASCAL y aplicacion NERAS)

5.2.3.3 PLAN_ DE VIGILANCIA RADIOLOGICA EN EMERGENCIA
(PVRE)

En caso de Alerta de Emergencia, se activa el PVRE. En caso de
Emergencia en el Emplazamiento o Emergencia General, se inician las
medidas y tomas de muestras previstas en el Plan en un radio de 10
Kms. entorno a la Central, incluidos aquellos lugares dentro de la Zona
Bajo Control del Explotador, pero fuera del Emplazamiento, que se
consideren necesarios.

El PVRE es dirigido, desde el Centro de Apoyo Tecnico, por el
Responsable del Area Radiolégica, hasta la activacion del Grupo
Radiolégico del CECOP.’

Los resultados del PVRE se comunican al CECOP y al SALEM. Ei
desarrollo de este Plan esta contenido en el procedimiento PEI-T-11
"Plan de Vigilancia Radiolégica en Emergencia (PVRE)".

5.2.4 ACOPIO DE DATOS Y ANALISIS

Todos los datos y resultados del seguimiento y evaluacién de la emergencia, las
causas del accidente, las medidas tomadas, los valores registrados, los analisis
realizados y los tiempos empleados seran acopiados por cada responsable de la
Organizacion de Emergencia para posteriores estudios y analisis.

P-02
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ANEXO-II
PROPUESTA DE
ANEXO 1l REVISION
NOTIFICACION DE EMERGENCIA NUCLEAR
Comunicado n® ............ Fecha del comunicado: ___/ _ /_ Hora del comunicado: ___:__
1. NOTIFICACION
Dirigido al CECOP de .. O
Dirigido al Consejo de Segundad Nuclear 0O
Avisado el inspector residente Osi [ONo [ONo localizado
2. CATEGORIA
S IO (risoniseos 0 4 5 S A A A VA 0 e N A6 NS S AT S SO
Fecha lmc‘o v suceso Horalmclodelsuceso___
Categorla: O D ll COm Qv
Fecha dsclaracion de categorla: ___/_ / Hora declaracion de categoria: __
3. ESTADO DE LA PLANTA
(Ha habido disparo de la central? [JSf [No  Fechadisparo: __ /[ Hora disparo: ___;_
LEsta el reactor subcritico? Ost ONo Fecha subcriticidad: ___/___/ ___  Hora subcriticidad: ___;_
Integridad de las barreras de contencion:
vaina st ONo Primarie [JS1 [INo Contencion  [1SI [INo
FunCiones de Seguridad PEITIdAS: ....civiieiuiiiiierseriiess s anrssesbamene s n s sb s e bs e sea b ea s e s er s s reas s en e rmaa e b 22 diberis
B e
4. CONDICIONES METEOROLOGICAS
Hora a ia que corresponden los datos: SES S =
Velocidad del viento (m/s promedio en 15 min.). . e Altura de toma de 1a medida (m): ..
Direccion: de .....ccocevcvees @ vvveririeinceens Categoria de estabilidad (Pasquill). ...............
Tipo precipitacion: [ quuuda [ sdlida Precipitacién acumulada en 15 min. (mm 6 VM) ................
5. ESTIMACION DEL TERMINO FUENTE
¢ Ha habido emision radiactiva al exterior? Os! ONeo
L Existe previsién de emision radiactiva al exterior? [JSI [JNo
En caso de emisién radiactiva o prevision de la misma, este apartado se cumplimentara con el formato de la aplicacion
NERAS que se adjuntara a esta notificacion.
6. ESTIMACION DE LAS DOSIS EN EL EXTERIOR DEL EMPLAZAMIENTO EN LA DIRECCION DEL VIENTO
En caso de emision radiactiva o previsién de la misma, este apartado se cumplimentaré con el formato de la aplicacién
NERAS que se adjuntarg a esta notificacién.
7. AYUDA EXTERIOR
LES necesaria la ayuda exterior? [:ISI [:INo
Clase de ayuda . o i
8.- EVACUACION DE LA CENTRAL NUCLEAR
. Se ha evacuado la central? Osi [ONo Fecha: __/_ [/ _ Hora: __:
¢ Existe prevision de evacuacion defa central?  []S! [JNo Fecha: __ /[ _ Hora: __ :
9, OTRA INFORMACION
Director del PEI
P-02 Propuesta de cambio n® 26 Rev. 0 al PEIRev. 19
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PROPUESTA DE REVISION

En caso de que exista algun tipo de precipitacion, se indicara su s liquida (lluvia) o sdlida (nieve, granizo,
efc.) y el dato de precipliacion acumulada en 15 min. (mm 6 Iim?).

APARTADO &: ESTIMACION DEL TERMINO FUENTE

Siempre que sea posible la astimacion de! término fuente, se redlizard mediante el cddigo de calculo
RASCAL y serd suficiente adjuntar la salida de la aplicacién NERAS.,

Referente a este apartado en la salida de la aplicacion NERAS deben constar;

- Localizacion:

s Nombre de fa central

s Ubicacién de la central: Latitud, Longitud y Aititud

+ Poblacién empadronadaa 3, 5y 10 Km

- Estimacion det témino fuente

o Emisién Radiactiva: Real o Prevista

» Estimacion basada en: Datos Medidos o Datos Estimados

« Témino Fuente: Descubrimiento del Nucleo, Dafio al Nucleo, Monitor de Contencién, Muestra de
Refrigerants, Muestra de Atmosfera de Contencion, Tasa de Activided en Efluentes,
Concentracidn de Actividad en Efluentes, Emisién de Efluentes-Mezclas. En primer lugar se
indicara el método seleccionado, de entre Jos anteriormente descritog, para el calculo del término
fuente; a continuacidn se mostraran los pardmetros utilizados para el calculo, que seran funcion
del método elegido.

« Via de Emisién: Fallo de Contencidn, Rotura de Tubos de GV, Bypass de Contencién, Directa a
la Atmdsfera. Se seleccionara la via de emisién, de entre las anteriormente descritas, y se
indicara el tipo de emisién (a nivel de suelo o elevada) y la hora de comienzo y finalizacion de fa
misma. La informacién se completara con otras caracteristicas de la emisién que seran funcién
de la via de emisién considerada.

» Actividad Liberada en Bq

» Relacion de radioniclidos con su actividad total liberada en Bq

Slempre que sea posible adjunlar la salida de la aplicacién NERAS que se refieja ¢n el PEI-T-10
“Evaluacion de dosis al piblico durante una emergencia” al formato de notificacién de emergencia, en ésta
deberan constar. Estacidn meteorolégica, Fecha y hora de los datos, tipo, direccion del viento de
procedencia a destino en grados (a nivel de suelo y en altura en caso de emision elevada), velocidad del
viento en m/s, calegoria de la estabilidad atmosférica (Pasquill), precipitacion (Desconocida, Ninguna, Lluvia
Ligera, Liuvia, Lluvia Intensa, Nieva Ligera, Nieve, Nieve Intensa) y temperatura en grados centfgrados.
Eslos datos no sustituiran a los datos sobre las condiciones meteoroldgicas que en todos los casos habrén
de incluirse en el apartado 4.

En aquellos casos de manera excepcional, en los que por la naturaleza de 1a emergencia no sea posible la
utilizacion del cédigo de célculo RASCAL y/o no sea posible la obtencion de salida de la aplicacion NERAS,
este apartado se cumplimentard segun el PEI-T-10 “Evaluacién de dosis al publico durante una
emergencia’.

APARTADO &: ESTIMACION DE LAS DOSIS EN EL EXTERIOR DEL EMPLAZAMIENTO EN LA
IR EL VIENTO

La estimacién de dosis 8l exterior del emplazamiento en la direccion del viento, se realizara mediante el
codigo de céleulo RASCAL y sersd suficiente adjuntar {a salida de la aplicacién NERAS.

Referente a este apartado en la salida de la aplicacion NERAS daben constar:
- Periodo de tiempo al gue estdn referidos los calculos de dosis. El periodo de tiempo vendra referido a

una hora concreta (por ejemplo Dosis Calculada desde el inicio de la emisidn hasta 08/07/2012 16:45
horas).

P02 Propuesta de cambio n® 30 Rev. 0 al PEIRev. 21
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- Dosis calculadas en términos de Dosis Efectiva en Sv y Dosis Equivalente al Tiroides en Sv,
(Gnicamente si se superan los 10 uSv), para los municipios y entidades menores en el radio de los 10
kilbmetro de la instalacién. Para cada nicleo de poblacién se indicara la distancia en kilémetros al
foco de emisién, el sector de la rosa de los vientos al cual pertenece y la poblacién empadronada.

- Dosis maxima calculada, en términos de Dosis Efectiva en Sv y Dosis Equivalente al Tiroides en Sv,
(Uinicamente si se superan los 10 pSv), en las siguientes localizaciones:
« Limite de la Zona Bajo Control del Explotador (ZBCE)
¢ En el radio de 3 Km
* Enelradiode 5§ Km
e En el radio de 10 Km

- Representacién grafica de la Dosis Efectiva en Sv sobre un mapa del emplazamiento mediante el
siguiente codigo de colores:
e Verde: Dosis Efectiva mayor o igual a1.0E-05 y menor de 1.0E-02 Sv
» Amarillo: Dosis Efectiva mayor o igual a 1.0E-02 y menor de 5.0E-02 Sv
» Rojo: Dosis Efectiva mayor o igual a5.0E~02 Sv

- Representacién grafica de la Dosis Equivalente al Tiroides en Sv sobre un mapa del emplazamiento
mediante el siguiente cédigo de colores:
¢ Verde: Dosis Equivalente a Tiroides mayor o igual a 1E-05 y menor de 1E-01 Sv
« Rojo: Dosis Equivalente a Tiroides mayor o igual a 1E-01 Sv

En aquellos casos, de manera excepcional, en los que por la naturaleza de la emergencia no sea posible la
utilizacion del codigo de calculo RASCAL y/o no sea posible la obtencion de salida de la aplicacion NERAS
este apartado se cumplimentard segin el PEI-T-10 “Evaluacion de dosis al publico durante una
emergencia’.

APARTADO 7: AYUDA EXTERIOR

Se introducira la informacion referente a este apartado que aparece en el formato.

APARTADO 8: EVACUACION DE LA CENTRAL NUCLEAR

e e e e e

Se introducira la informacion referente a este apartado que aparece en el formato,

APARTADO 9: OTRA INFORMACION

En este apartado se incluira otra informacién de interés como: activacion y resultados del PVRE, heridos 0
contaminados, etc., y aquella informacion que se solicite por el CSN o el CECOP y no esté comprendida en
los apartados anteriores.

La notificacién ha de ser firmada por el Director de PEL
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