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Feo.  
Director de Fabricación de Combustible 

Director de la Instalación 

NOTA: Se adjuntan los comentarios al acta CSN/AIN/JUZ/11/150 en 
documento anexo. 
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En relación con el Acta de Inspección CSN/AIN/JUZ/ 11 / 150, correspondiente a la 
inspección realizada los días 20 a 24 de junio de 2011, la inspectora que la suscribe declara, 
respecto a los comentarios incluidos en el trámite de la misma lo siguiente: 

Página 3 de 6. Párrafo 7° 

Se acepta el comentario, se cambia el contenido del párrafo 7°, que queda: 

"Grupo electrógeno 2: Instalado a falta de algunas modificaciones, conexión al mismo del 
nuevo sistema de detección de incendios, de las centralitas de extinción de incendios y de 
las nuevas CTs del Sistema de Alarma de criticidad que serán instaladas este verano. 

Página 3 de 6. Párrafo 9° 

Se acepta el comentario, se cambia el contenido del párrafo 9°, que queda: 

"Realización de la Reforma de la red de vacío del Sistema de Protección Radiológica (FSN 
n° 1381 )". 

Madrid a 11 de agosto de 2011 




