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ACTA DE INSPECCION

D. _Inspector acreditado del Consejo de
Seguridad Nuclear para realizar inspecciones en la Comunidad

Autonoma del Principado de Asturias,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia veinticinco de septiembre
de dos mil ocho en las instalaciones de DUPONT ASTURIAS, S.L.,
sitas en A viiés (Asturias).

Que la visita tuvo por objeto inspeccionar una instalacién radiactiva
destinada a uso industrial ubicada en el emplazamiento indicado.

Que la inspeccion fue recibida por don _
Jefe departamento Sontara y Supervisor de la instalacion y don
m, Operador, quienes aceptaron la
inalldad de la inspeccion en cuanto se relaciona con la Seguridad

Nuclear y la Proteccion Radioldgica.

Que los representantes del titular de Ia instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante en
este acto, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion de
la misma, tendran la consideracion de documentos publicos vy
podran ser publicados de oficio, 0 a instancia de cualquier persona
fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular
exprese queé informacion o documentacion aportada durante la
inspeccion podria no ser publicable por su caracter confidencial o
restringido.

Que ia uitima autorizacion de la instalacion radiactiva de segunda
categoria fue realizada por resoluciéon fechada en junio de 2008.

Que de las comprobaciones efectuadas por la inspeccioén, asi como
de la informacion requerida y suministrada, resulta que:

En la linea de fabricacidn se encontraba instalado un equipo I
B con fuente radiactiva de Am-241 de 5,5 GBq de
actividad en origen, nimero de serie 4054LQ (11432). En la misma
plante, [EEEEE I
encontraba otra fuente analoga, numero de serie 8691LQ (5224),
para utilizar como repuesto.
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Los niveles de radiacién medidos en las proximidades del equipo
instalado y en el interior del recinto de almacenamiento se
encontraban dentro de los limites autorizados.

Disponen de un equipo INEEEEEEENUmero 347, con sonda N
numero 122775, para deteccion y medida de radiacién calibrado por

‘n 2003 y que se encuentra actualmente en calibracién en la

Fue exhibida la siguiente documentacion: Diario de operacioén de la
instalacion (63.3.99); registros dosimétricos correspondien

usuarios y otros dos de area realizados porﬂ
siendo los dltimos los correspondientes al mes de julio, no
presentando valores significativos; una licencia vigente de
Supervisor y otra de Operador; certificados de e aptitud
para el trabajo con radiaciones ionizantes, realizados en 2006;

iruebas de hermeticidad realizados anualmente poriiiim ey

siendo los ultimos de julio de 2008.

Consta presentacién de informe anual correspondiente a 2007 .-------

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los
efectos que senala la Ley 15/80 (reformada por la Ley 33/2007), de
creacién del Consejo de Seguridad Nuclear: el Real Decreto
1836/1999 (modificado por RD 35/2008), por el que se aprueba el
Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas; el RD
783/2001, por el que se apryeka el Reglamento de proteccion
sanitaria contra radiaciongs>%0iffetes, se levanta y suscribe la

presente acta por triplicaqji’ en v%d_o, a uno de octubre de dos mil
ocho. A

TRAMITE. En cumplimiento/@e lo dispuesto en el articulo 45.1 del
Real Decreto 1836/1999, se invita a un representante autorizado de
DUPON ASTURIAS, S.L., para que con su firma, lugar y fecha,
manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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