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ASUNTO: INFORME FAVORABLE SOBRE LA RENOVACION""DE"’TA®
AUTORIZACION DE EXPLOTACION DE LA EENTRAL:NUGLEAR:::
SANTA MARIA DE GARONA

Con fecha 7 de julio de 2006, procedente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se recibio
en el CSN, con su escrito de fecha 7 de julio de 2006 (n° de registro de entrada 15657), la solicitud de
renovacién de la autorizacidn de explotacién, por diez afios, de la central nuclear Santa Maria de
Garofia, a la que se refiere el capitulo IV del Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas.
Con tres afios de antelacién a la expiracion de la autorizacion vigente, en cumplimiento de la
condicién 2 de la Orden Ministerial de 5 de julio de 1999, el titular presenté la reevaluacién de la
seguridad y de la proteccién radiolégica de la central, conocida como Revision Periddica de la
Seguridad.

Con fecha 14 de julio de 2008, procedente del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, se
recibio en el CSN, con su escrito de fecha 14 de julio de 2008 (n° de registro de entrada 15766), una
actualizacién a 31-12-07 de la documentacién presentada en apoyo de la citada solicitud. Con fecha
30 de abril de 2009, con escrito de fecha 30 de abril de 2009 (n° de registro de entrada 40710) se
recibié en el CSN una revisiéon del Plan de Gestién de Residuos Radiactivos. Con fecha 4 de mayo
de 2009, con escrito de fecha 30 de abril de 2009 (n° de registro de entrada 10234) se recibid en el
CSN una revision del Plan Integrado de Evaluacion y Gestion del Envejecimiento.

Por parte del CSN se ha realizado un seguimiento y supervision continuos de la explotacion de la
mencionada central durante el periodo de vigencia de la Autorizacién actual y del cumplimiento de
las condiciones aplicables sobre seguridad nuclear y protecciéon radiologica. Asimismo, se ha
evaluado la Revision Periddica de la Seguridad correspondiente a los afios comprendidos entre el 1-
1-98 y el 31-12-07, el Plan Integrado de Evaluacion y Gestién del Envejecimiento, el Plan de
Gestion de Residuos Radiactivos, el Estudio del Impacto Radiolégico Asociado a la Operacién a
Largo Plazo y el resto de documentacién presentada por el titular.

El CSN aprobé en su reunién del dia 20 de octubre de 2006 emitir al titular una Instruccion Técnica
Complementaria mediante la cual le requeria el analisis de nueva normativa no incluida hasta ese
momento en las bases de licencia de la Central. El CSN considerd que del analisis de dicha
normativa podia derivarse una modernizacion y mejora significativas de las condiciones de seguridad
de la instalacién. El titular presentd los analisis requeridos el 2 de noviembre de 2007, junto con un
plan de implantacién de las mejoras resultantes. En cumplimiento con dicho plan, el titular ha
llevado a cabo numerosas mejoras en la Central que deberan completarse con las establecidas en las
Condiciones anexas.
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El Consejo de Seguridad Nuclear, en sus reuniones del 13, 20 y 27 de mayo y 3, 4 y 5 de junio de
2009, ha estudiado la solicitud del titular de la central nuclear Santa Marfa de Garofia, asi como los
informes que, como consecuencia de las evaluaciones realizadas, ha efectuado la Direccion Técnica
de Seguridad Nuclear y, en su reunién del 5 de junio, ha acordado emitir un dictamen favorable a la
renovacion de la autorizacién de explotacién por un periodo de diez afios, siempre que la
explotacion se ajuste a los limites y condiciones que se recogen en el Anexo. Este acuerdo se ha
tomado en cumplimiento del apartado b) del articulo 2° de la Ley 33/2007, de 7 de noviembre, de
reforma de la Ley 15/1980, de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, y se remite a ese
Ministerio a los efectos oportunos.

Asimismo, se remite el dictamen técnico relativo a esta solicitud y sus suplementos:
Suplemento 1-Estado de cumplimiento de las Condiciones sobre Seguridad Nuclear y
Proteccién Radiolégica y de las Instrucciones Complementarias asociadas a la concesion del
Permiso de Explotacion vigente

Suplemento 2.-Descripcién y Evaluacién detalladas de la Revisién Periddica de la Seguridad

Suplemento 3.-Descripcion y Evaluacion detalladas del cumplimiento con la Normativa de
Aplicacién Condicionada

Suplemento 4.-Descripcién y Evaluacién detalladas del Plan Integrado de Evaluacion y
Gestion del Envejecimiento, del Estudio del Impacto Radiolégico Asociado a la Operacion a
Largo Plazo y del Plan de Gestién de Residuos Radiactivos

Madrid, a 5 de junio de 2009

CONSEJO DE SEGURIDAD NUCLEAR

SALIDAR® . H'LC"Q ,,,,,,,,,,,, o Carmen Martinez Ten

T ———

SR. MINISTRO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO
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ANEXO

LIMITES Y CONDICIONES SOBRE SEGURIDAD NUCLEAR Y PROTECCION
RADIOLOGICA ASOCIADOS A LA AUTORIZACION DE EXPLOTACION DE
C.N. SANTA MARIA DE GARONA

A los efectos previstos en la legislacién vigente se considera como titular de esta autorizacion y
explotador responsable de la Central Nuclear de Santa Maria de Garofia a la empresa
NUCLENOR S.A.

La presente Autorizacion de Explotacién faculta al titular para:

Poseer y almacenar elementos combustibles de uranio ligeramente enriquecido, de acuerdo con
los limites y condiciones técnicas contenidas en el Estudio de Seguridad de la Recarga de cada
ciclo y con los limites y condiciones asociadas a las Autorizaciones especificas de
almacenamiento de combustible fresco e irradiado.

Operar la central hasta la potencia térmica de 1381 Mw.

Poseer, almacenar y utilizar los materiales radiactivos, las sustancias nucleares y las fuentes de
radiacion necesarias para la explotacién de la instalacion.

La autorizacién se concede en base a los siguientes documentos:

a)  Estudio de Seguridad, Rev. 36 y Suplemento A, Rev. 4

b)  Reglamento de Funcionamiento, Rev. 22

¢)  Especificaciones Técnicas de Funcionamiento Mejoradas, Rev. 22
d)  Plan de Emergencia Interior, Rev. 10

e)  Manual de Garantia de Galidad, Rev. 13

f)  Manual de Proteccion Radiolégica, Rev. 9

g)  Plan de Gestién de Residuos Radiactivos, Rev. 4

h)  Plan de Proteccion Fisica, Rev.3

La explotacién de la central se realizara de acuerdo con los anteriores documentos, en la
revision vigente siguiendo el proceso de actualizacién que se indica a continuacion.
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Las modificaciones o cambios posteriores del Reglamento de Funcionamiento, las
Especificaciones Técnicas de Funcionamiento, el Plan de Emergencia Interior y el Plan de
Proteccion Fisica, deben ser aprobados por la Direccién General de Politica Energética y Minas,

previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su entrada en vigor.

El Consejo de Seguridad Nuclear podrd eximir temporalmente el cumplimiento de algiin
apartado de los documentos mencionados en el parrafo anterior, informando a la Direccion
General de Politica Energética y Minas del inicio y de la finalizacién de la exencién.

Seis meses después del arranque tras cada parada para recarga, el titular realizara una revision
del Estudio de Seguridad que incorpore las modificaciones incluidas en la central desde el
comienzo del ciclo anterior hasta el final de dicha recarga que no hayan requerido
autorizacion segtn lo establecido en la Instruccién del Consejo de Seguridad Nuclear IS-21 y
los nuevos analisis de seguridad realizados. Esta nueva revision serd remitida en el mes
siguiente de su entrada en vigor a la Direccién General de Politica Energética y Minas y al
Consejo de Seguridad Nuclear.

Las revisiones del Estudio de Seguridad correspondientes a las modificaciones que requieren
autorizacién de la Direccién General de Politica Energética y Minas, de acuerdo con la
Instruccion del Consejo de Seguridad Nuclear IS-21 deberin ser autorizadas
simultaneamente con las modificaciones.

Las modificaciones del Manual de Garantia de Calidad pueden llevarse a cabo bajo la
responsabilidad del titular siempre que el cambio no reduzca los compromisos contenidos en
el programa de garantia de calidad en vigor. Los cambios que reduzcan los compromisos
deben ser apreciados favorablemente por el Consejo de Seguridad Nuclear antes de su
entrada en vigor.

Se entiende por compromisos aquellos que figuran en el Manual de Garantia de Calidad vigente
en forma de normas y guias aplicables, asi como la propia descripcion del programa reflejada en
el contenido del Manual, segin se especifique en las instrucciones técnicas complementarias
que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto.

Las revisiones del Manual de Garantia de Calidad deberan remitirse a la Direccion General
de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes
desde su entrada en vigor.

Las modificaciones del Manual de Proteccién Radiologica pueden llevarse a cabo bajo la
responsabilidad del titular, excepto en aquellos casos que afecten a normas o criterios basicos de
proteccion radioldgica, segun se especifique en las instrucciones técnicas complementarias que
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el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto. En estos casos se requerird apreciacion

favorable del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada en vigor.

Las revisiones del Manual de Protecciéon Radiologica deberin remitirse a la Direccion General
de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes desde
su entrada en vigor.

Las modificaciones del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos, podran llevarse a cabo bajo la
responsabilidad del titular, excepto en aquellos casos que se sefialen en las instrucciones técnicas
complementarias del Consejo de Seguridad Nuclear. En estos casos se requerira la apreciacion
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada en vigor.

Las revisiones del Plan de Gestién de Residuos Radiactivos deberan remitirse a la Direccion
General de Politica Energética y Minas yal Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes
desde su entrada en vigor.

En el primer trimestre de cada afio natural, el titular debera remitir a la Direccién General de
Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear informes sobre los siguientes
aspectos, con el alcance y contenido que se especifique en las instrucciones técnicas
complementarias que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto:

Experiencia operativa propia y ajena que sea de aplicacién a la instalacién, describiendo las
acciones adoptadas para mejorar el comportamiento de la misma o para prevenir sucesos
similares.

Medidas tomadas para adecuar la explotacién de la central a los nuevos requisitos nacionales e
internacionales sobre seguridad nuclear y proteccién radiolégica y a la normativa del pais de
origen del proyecto. En este Gltimo caso se incluira un analisis de aplicabilidad a la central de los
nuevos requisitos emitidos por el organismo regulador del pais de origen del proyecto a
centrales de disefio similar.

Resultados del programa de vigilancia radiologica ambiental. La informacién incluida debe ser
adecuada para detectar los posibles incrementos de actividad sobre el fondo radioldgico y para
determinar si la posible actividad adicional es consecuencia del funcionamiento de la central.

Resultados de los controles dosimétricos del personal de explotacién, incluyendo un analisis de
las tendencias de las dosis individuales y colectivas recibidas por el personal durante el afio
anterior.

Actividades del plan de gestién de residuos radiactivos que incluya las actividades referentes a
los residuos de muy baja actividad susceptibles de ser gestionados como residuos
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convencionales, residuos de baja y media actividad, y residuos de alta actividad, asi como el

combustible irradiado.

La salida de bultos de residuos radiactivos y materiales fisionables fuera del emplazamiento de la
central, deberd comunicarse a la Direccién General de Politica Energética y Minas y al Consejo
de Seguridad Nuclear con, al menos, siete dias de antelacién a la fecha de salida. La salida de
otros bultos radiactivos se comunicara en el plazo de 24 horas, desde la decisién del transporte y
en cualquier caso con anterioridad a la realizacién del mismo. La salida de bultos radiactivos
fuera del emplazamiento de la central quedard sometida al régimen de autorizaciones que
establece la normativa vigente.

Cuando el titular sea responsable de los transportes de material fisionable que tengan a la central
como origen o destino, y no se requiera autorizacién por ser la suma de los indices de
transporte de todos los bultos de la expedicion inferior a 50, se deberd adicionalmente
comunicar a la Direccidon General de Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad
Nuclear la prevision de dichos transportes con tres meses de antelacion a la fecha programada.

Dentro del primer semestre de cada afio natural, el titular enviari a la Direccién General de
Politica Energética y Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear, un informe sobre las actividades
de gestion de vida 1til de la central, entendida en los términos definidos en la Guia de Seguridad
1.10, rev. 1. del CSN, informe que incluya la vigilancia de los mecanismos de envejecimiento y
degradacion de las estructuras, sistemas y componentes relacionados con la seguridad y el
estado de los mismos, y en el que se identifiquen las nuevas actividades de inspeccion, vigilancia
y mantenimiento incorporadas para detectar dichos mecanismos y controlar sus efectos.

El alcance y contenido de las actividades de gestién de vida 4til se ajustaran a lo que se
especifique en las instrucciones que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto.

Con un minimo de tres afios de antelacién a la expiracién de la presente autorizacion de
explotacion, el titular podra solicitar del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio una
nueva autorizacion por un periodo no superior a diez afios. La solicitud ird acompariada de:
(a) las Gltimas revisiones de los documentos a que se refiere la condicion 3; (b) una Revision
Periédica de la Seguridad de la central de acuerdo con lo que se especifique en las
instrucciones técnicas complementarias que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear; (c)
una revision del estudio probabilista de seguridad; (d) un analisis del envejecimiento
experimentado por los componentes, sistemas y estructuras de seguridad de la central y (e)
un analisis de la experiencia acumulada de explotacién durante el periodo de vigencia de la
autorizacion que se quiere renovar.

Si durante el periodo de vigencia de esta autorizacién el titular decidiese el cese de la
explotacién de la central, lo comunicard a la Direccién General de Politica Energética y
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Minas y al Consejo de Seguridad Nuclear con al menos un afio de antelacion a la fecha

prevista, salvo que tal cese se deba a causas imprevistas o a resolucion del Ministerio de

Industria, Turismo y Comercio. El titular debera justificar las condiciones de seguridad

nuclear y la proteccién radiologica de la instalacién a que deben ajustarse las operaciones a

realizar en la instalacidn desde el cese de la explotacién hasta la concesién de la autorizacién

de desmantelamiento, segiin se especifique en las instrucciones técnicas complementarias
que el Consejo de Seguridad Nuclear emita al respecto.

Durante el periodo de vigencia de esta autorizacién, el titular llevara a efecto los Programas de
Mejora de la Seguridad de la central identificados en la Revision Peridica de la Seguridad
realizada por el titular en apoyo de la solicitud de la presente autorizacién, en los plazos
definidos para cada uno de ellos en el documento presentado.

El titular llevara a cabo en los plazos establecidos, asi mismo, las propuestas de actuacién
contenidas en la documentacién presentada en apoyo de la solicitud de renovacion de la
Autorizacién de Explotacion relativas a la Revision Periddica de la Seguridad, a la Normativa de
Aplicacién Condicionada, al Plan Integrado de Evaluacién y Gestion del Envejecimiento, al
Plan de Gestion de Residuos Radiactivos y al Estudio del Impacto Radiologico Asociado a la
Operacién a Largo Plazo, asi como, las actuaciones identificadas como conclusion de la
evaluacion realizada por el CSN de la misma. Todas estas actuaciones con sus plazos de
ejecucion se recogeran en una Instruccién Técnica Complementaria que el CSN emitira al
respecto.

El titular llevara a cabo el disefio, instalacién y puesta en servicio de un nuevo Sistema de
Tratamiento de Gases de Reserva (SBGTS), antes del arranque posterior de la parada para
recarga de combustible de 2011 y ateniéndose a las instrucciones técnicas complementarias del
CSN al respecto. La puesta en marcha de esta modificacién requerira la autorizacion prevista en
el articulo 25 del Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas.

El titular llevara a cabo las modificaciones propuestas sobre el aislamiento de la Contencién y
sus pruebas de fugas en los plazos establecidos, con los requerimientos del CSN contenidos en
las instrucciones técnicas complementarias al respecto, antes del arranque posterior a la parada

para recarga de 2013,

El titular llevara a cabo las modificaciones propuestas sobre la independencia de los sistemas
eléctricos en los plazos establecidos, con los requerimientos del CSN contenidos en las
instrucciones técnicas complementarias al respecto, antes del arranque posterior a la parada para
recarga de combustible de 2013,

El titular llevara a cabo las modificaciones propuestas sobre proteccion contra incendios en los
plazos establecidos, con los requerimientos del CSN contenidos en las instrucciones técnicas
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complementarias al respecto, antes del arranque posterior a la parada para recarga de

combustible de 2013.

El arranque posterior a la parada para recarga del afio 2013 requerird apreciacion favorable del
CSN sobre el cumplimiento de las condiciones 11, 12 y 13.

El Consejo de Seguridad Nuclear podrd remitir directamente al titular instrucciones técnicas
complementarias para garantizar el mantenimiento de las condiciones y requisitos de seguridad
de la instalacién y para el mejor cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente
autorizacion.



