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ACTA DE INSPECCION

D.
D. , Inspectores del
C

onsejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICAN: Que se personaron los dias veintisiete y veintiocho de septiembre del dos
mil dicz, en el emplazamiento de la Central Nuclear de Almaraz. la central cuenta con

Autorizacion de Explotacion concedida por Orden Ministerial del Ministerio de Economia
de fecha siete de junio de 2010.

Que el objeto de 1a inspeecidn fue realizar comprobaciones sobre la aplicacion del Programa
de Acciones Correctivas, denominado Sistema de Evaluacion y Acciones (SEA) en CNAT,
asi como sobre las actividades de evaluacion de la cficacia de dicho programa.

Que la Inspeccion fue recibida Jefe de Licenciamiento
Jefe de Garantia y Gestion de Calidad; D.
Jefe de Garantia de Calidad Planta; D
la Oficina Técnica de Mantenimicntos;; ;

Evaluacion CNA; D.J

. Técnico de OT0O; D.

_ Técnico GHESA- OIM D,
nico CNAT-OT; D - | T'écnico CNAT-OT;
_ | Jefe de Proteccion R;ldl()l()ijlc’l y Alara; D
Proteccion Radiologica y Medio Ambiente, y otros representantes del

p—
1'é

1ular. Que los
representantes del titular manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la inspeccion.

Que de la informacion suministrada y de las manifestaciones realizadas por los representantes
del tirular, resulea:

1. REVISION DE ASPECTOS GENERALES DEL PAC

Que se expusicron a la Inspeccién las mejoras incorporadas en ¢l SEA (Sistema de
Livaluacion y Acciones, PAC) de CN de Almaraz (CNA) desde la dltima inspeccién que tuvo
fugar en marzo del 2007, asi como las iniciativas en curso para su mejora ¢ interiorizacion.
Que las principales mejoras incorporadas haa sido las siguientes:

- laintegraciéon de la base de datos de NC categoria D (IARs) en el SEA

- La creacion de un canal de notificacion para facilitar la emision y gestion de las
propuestas del personal

- Laelaboracion de la Guia de andlisis de Tendencia (GUIA-AT-001)

- la creacion del Sistema de Lecciones Aprendidas (IAR) base de datos que recoge v
clasifica las lecciones aprendidas de la experiencia interna y externa, Gtil para consulta
habitual antes de Ia ejecucion de los trabajos diarios. Que se informé a la Inspeccion
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que el Sistema de Lecciones Aprendidas sc utilizara en la claboracion de los paquetes
de trabajo. Que esta aplicacidn permite buscar informacién sobre experiencia previa,
a partir de diversas entradas como pueda ser un tipo de componente o un tipo de
trabajo.

- Laincorporacion de mejoras en ¢l proceso de gestidn de entradas y acciones.

- Las incidencias relativas a riesgos laborales y gestion medioambiental se gestionan en
el SEA

- Incorporacidn de mejoras en la aplicacidn informitica.

Que se manifestd que la difusidn de las mejoras y la formacion de espectalistas SEA se
realizaron durante los meses de junio y julio de 2009. Que la puesta en explotacion de la
version 5 del SEA se realizé el 16-07-09. Que la formacion de usuarios se realizd entre junio
y septiembre de 2009. Que sc estan desarrollando videos formativos sobre ¢l SEA, base de
datos de lecciones aprendidas y anilisis de tendencias.

Que la inspeccion selecciond algunas de los temas detivados de la dltima inspeccién del PAC,
comprobando que habian sido corregidos.

Que los procedimientos del SEA y su revisidn se identifican en el anexo a esta acta.

Que la Inspeccidn pregunté sobre la clasificacion de los procedimientos del SEA como no
relacionados con la seguridad y para uso “informativo”. Que los representantes de Almaraz
manifestaron que la clasificacion de los procedimientos se realiza segin el procedimiento
CGE-01 “Documentos y procedimientos”, revisidn 6, y en concreto la clasificacién cn
relacionados o no con la seguridad se realiza en basc a la IS-21 y que los procedimientos de la

planta se han clasificado, segin tres tipos de uso: de referencia, continuado ¢ informativo,
stendo todos cllos son de obligado cumplimiento.

Que se entregaron  a la Inspeecion copia del procedimiento GE-01, “Documentos ¥
Procedimtentos”, Rev.6, del 24-03-09 y del procedimicnto GE-12 “Elaboracion de analisis
previos, evaluaciones de scguridad y andlisis de scguridad de modificaciones en CNAT”,
Rev.4, del 06-04-09.

Que se informé a la Inspeccién que no existe ningan cambio al respecto de los recursos
dedicados al SEA. Que cada departamento csti implicado en ¢l SEA, siendo esta una
herramienta asimilada por toda la organizacion.

Que se presento a la Inspeccién la guia DAL-65 sobre cémo conformar los paguetes de
trabajo (PDT), y reforzar ¢l uso y la adherencia a procedimientos. Que ¢l PDT ¢s una
recopilacion fisica del conjunto de documentos nccesarios y vinculantes para poder efectuar
una actividad especifica de forma eficiente. Que su objetivo es facilitar y sistematizar la
presencia en ¢l lugar de trabajo de todos los permisos/documentaciéon necesarios para su
utilizacion y seguimiento. Que se prepara al comienzo de una actividad y en cada uno de los
trabajos/actividades que se realicen en la planta, entre los ejecutores y el supervisor de la
actividad, que a su vez verificard que estd correcto por medio del formato/anexo que se
adjunta en la guia mencionada. Que una vez finalizado el trabajo se adjuntar la lista de
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verificacion a la OT para su indexado, reutiizandose la carpeta para otra actividad. Que para
la pteparacion del PDT, existe una aplicacion informatica que facilita su gestién a los
Supervisores. Que dicha aplicacién guarda los trabajos previos y  muestra  toda la
documentacion posible para preparar los mismos. Que se mostté un cjemplo de generacion
de un PDT.

2. DATOS ACTUALES DEL PAC DE C.N. ALMARAZ

Que se suministrd informacion a la Inspeccién sobre el n® de entradas al SEA, asi como de
acclones abiertas, pasadas de plazo y reprogramadas. Que durante el ano 2007 se han
reportado a SEA 1726 entradas, de las cuales 8 son NC de categoria A, 114 NC de categoria
B, 1001 de categoria C y 385 de categoria D. Que durante el ano 2008 se han reportado a
SIEA 3941 entradas, de las cuales 0 son NC de categoria A, 102 NC de categoria B, 979 de
categoria C y 2556 de categoria D). Que durante el afio 2009 se han reportado a SEA 6350
cntradas, de las cuales 3 son NC de categoria A, 89 NC de categoria B, 1278 de categoria Cy
4673 de categoria D). Que durante el afio 2010 se han reportado a SEA 4260 entradas, de las
cuales 5 son NC de categoria A, 72 NC de categoria B, 866 de categoria C y 3103 de
categoria D.

Que se informd a la Inspeccién que se habia realizado el voleado de todas las NC existentes
en la BD IAR’s a la aplicacion SEA, como NC de categoria D. Que se manifestd que estd
previsto realizar un cietre masivo de NC de categoria I ya que las NC que provienen de IAR
se han cargado como abiertas, lo estuvieran o no originalmente, ya que en dicha BD no habia
posibilidad de cerrarlas.

3. REVISION DE TEMAS A GESTIONAR EN EL PAC (SEA)

3.1. Operacién

Que las entradas al SEA estd centralizada en una sola persona (el coordinador), que asi
mismo sc encarga de la categorizacion de las NC’s. Que en la reunién diaria de esta unidad se
identifican los temas a introducir en el SEA.

Que la Inspeccidn revisé el tratamiento en el SEA de los siguientes temas:

* Aumento de la fuga por la vilvula de seguridad RC2-8010A. Con fecha de identificacién
13-08-10 v que se cargd en SEA el 13-08-10 como NC-AL-10/3426 de categoria B,
sceeion emisora OTO. Se produce un incremento de la fuga por la vilvula de segurdad
del presionador de aproximadamente 15 1/h, hasta 25 1/h. Se han abierto dos acciones
correctivas AC-AL-10/144 realizar una inspeccion visual de la vilvula, la AC-AL-10/1145
para programar parada en 2 6 3 dias si se llega a 70 1/h y un estudio (ES-AI-10/156) de
prioridad 3, para consultar al fabricante, y, todas ellas permanecen abiertas . Que no se ha
abicrto ninguna accién  priotidad 2, como requeriria la categoria B de Ta NC. Que las
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fugas cn la valvula de seguridad se empezaron a manifestar en el ano 2009 ¥ se
prolongaron en el 2010:

= Junio/ Julio de 2009: Empieza el ciclo con algo de fuga en la vilvula 8010A. Se
retara la alarma. Queda estabilizada la fuga. También se achaca la fuga a las
valvulas C y B.

= E127-07-09 se emitnnd la NC-AL-09/2509 “RC2-8010A. Valvula fuga o ha fugado
por ¢l asiento en el inicio del ciclo”, de categoria C, fecha del suceso 19-07-09,
emitida por Turnos de Operacién Almaraz. Consta de una \nica accion de
correccion de prioridad 3 (CO-AL-09/604), para revisar la valvula, que fue cerrada
¢l 24-09-10, tras la intervencién posterior a la parada no programada del 31-08-10.
Se revisaron los internos de la misma, sc laped el asiento y cambiaron algunas
piezas. Como causa directa se identifica un fallo mecinico/hidraulico/neumatico.

= 31 de marzo de 2010. Aumenta en 6 °C la temperatura de salida al tanque de
alivio. Se consideran unos 10 litros/hora de fuga de la valvula 8010A.

= 13 de Abri de 2010: Se instala la Alteracion de Planta para cambiar el tarado de la
valvula.

= 10 de Agosto de 2010. Aumenta la temperatura de Ia linea de descarga.

- 12 de Agosto de 2010: Vuelve a aumentar la fuga. Las valoraciones oscilan entre

13y 40 1/h.

= 13 dc Agosto de 2010: Inspeccién visual de la valvula. Se abre la No Conformidad
NC-AL-10/3426, como categoria B. No se abre Condiciéon Anémala.

= 31 de Agosto de 2010, se baja carga ordenadamente para parar el reactor porque la
fuga aumenta, se interviene la valvula y se vuelve 2 arrancar con valores normales.
Se cierra la Alteracion Temporal. Se abre la NC-AL-10/3783 de categoria B, cuyo
origen es ¢l suceso notificable (ISN-11-10/007) de la unidad II, “Parada no
programada para intervencion en la valvula de seguridad del presionador RC2-
1080A”. La NC se abre en el SEA ¢l 09-09-10, scccién emisora Andlisis v
lvaluacién. Como fecha de identificacion del la NC consta el 9-9-10 no coincide
con la fecha de la parada no programada En la valoracién de la eficacia de las
acclones se expone que historicamente se habian producido fugas por ¢l asiento de
las valvulas de seguridad del presionador, considerandose las anteriores acciones
tomadas para solucionar dicho problema no totalmente efectivas. Se ha abierto
una unica accién para la elaboracion del informe de suceso notificable de 30 dias.

Que existen diversas incidencias en la evolucidon de las fugas y acciones que se iban
realizando, hasta la correccion definitiva de las fugas, que no constan en ¢l SEA. Que las
tres NC abiertas en el SEA sobre las fugas en la vilvula de seguridad RC2-8010A no
estan relacionadas entre si, de forma que accediendo a una de las NC no pucde conocerse
que existen otras NC y acciones sobre el mismo problema. La NC no se ha considerado
repetitivo pese ser un suceso repetitivo en un espacio temporal menor a dos ciclos

¢ Alarma “fallo no urgente en sistema de indicacion de barras. Se enciende el LED de GW
en barra |3 y DATA B, ocurrida el 20-05-10, cargada en SEA el 07-07-10 como NC-AIL-




Pedro Justo Derado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 C1 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/ALO/10/885
Hoja 5 de 18

r I % GONSEIO DE
o

S N "”?{%(} 1 SEGURIDAD NUCLEAR

10/2976 de categoria C, seccién emisora Turnos de Operacién Almaraz. La causa directa
s¢ considera un fallo eléctrico. Se abre wuna accion correctiva (AC-AL-10/988) de
prioridad 3, cerrada el 07-07-10. Se cambia varias vecces la tarjeta hasta que se da con la
adecuada y desaparecen las senales espurias de las barras. La NC se abrié cuando se cietra
la OT emitda para solucionatla, no cuando se identifico la deficiencia.

® Tarjcta mal colocada en descargo 1-PRO-200/2008. Con fecha de identificacién del 19-
09-08 y que se cargd en SEA el 06-02-09 como NC-AL-09/556 de categoria D, seccion
emisora OTO. No se identifica causa directa. Se trata de un Hallazgo menor. No se abre
ninguna accion. Que en relacion con esta misma incidencia, Licencitamiento abrid el 4-03-
09 la NC-AL-09/045 de categoria C. Como causa directa s¢ considera crror humano.
Consta de una accién correctiva de prioridad 3 que consiste en establecer s1 se considera
necesario acclones adicionales a las tomadas en la TAR-AL-09/355. F.a accidn se clerra el
28-05-09 sin establecer acciones adicionales.

Pérdida de la refrigeracion forzada de la piscina de combustible gastado ocurrida en
Almaraz 1 el dia 28-11-09. Con fecha de identificacién del 28-11-09, cargada en SEA ¢l
03-12-09 como NC-AL-09/4928 de catcgoria A, scccidn emisora Andlisis y Evaluacion
Almaraz. La causa directa identificada es error humano. Fl origen de la entrada es el
informe del suceso notificable ISN-09/04. Una incidencia similar s¢ habia producido en la
unidad 2. Abicrtas una accién de prioridad 1para implementar un control administrativo

fisico adictonal a la propia tarjeta, con plazo 31-10-01, una accién de prioridad 2 para
ntroducir un cambio ¢n los procedimicntos relacionados con la diagnosis, con plazo 30-
09-01, una accion de prioridad 3 para incluir en los procedimiento que cuando una orden
de trabajo se alargue, esta sea devuelta a sala de control para nueva autotizacion; una
accion de prioridad 3 para impartir formacion y dos estudios para emitir el ISN v elaborar
el ACR. Que se mostré a la inspeccion el informe de analisis de causa OE-10/006,
verificando que las acciones identificadas han sido introducidas en el PAC. Que la
Inspeccion preguntd por la accion correctiva AC-AL-10/586, con plazo de ejecucién 30-
09-10 y por lo tanto a punto de caducar, la cual requicre incorporar a los procedimicntos
relacionados con la prueba de diagnosis de vilvulas motorizadas ¢l requerimiento de
comunicacion a la sala de control/mesa de recarga y autorizacién previa (adicional al PT),
nmediatamente antes de iniciar los trabajos de prucba de diagnosis, ¢ impartir formacién
al personal afectado, estando pendicente de realizar a fecha de la inspeccion.

e Sistema de control de sobrepresiones en frio: revision 1 de la Condicién Andmala CA-
AL2-07/00. Con fecha de identificacién det 02-05-09, cargada en SEA el 03-05-09 como
NC-AL-09/084 de categoria B, seccién emisora OTO. Que la revision 1 de la Condicion
anomala es debida a la modificacién de las lineas asociadas a las valvulas de alivio en la
aspiracion del sistema RHR segin la 2-MDR-02481-00/01 “Aumento de capacidad de las
valvulas de alivio del RHR” y la Comunicacién Interna de referencia; A-02/CI1-AT-01209.
Que no se incluye una evaluacién de la NC, haciéndose solo teferencia a la CA-ALZ-
07/002, rev.1. Que se ha abierto una accién de correceion, con priotidad 2 para implantar
la 2-MDR-02-02481-00/01 y la 2-CPT-0090, cerrada el 29-06-09 ¥ una accion correctiva
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de prioridad 3 para revisar las instrucciones de operacion correspondientes, cerrada el 04-
05-09.

Que en relacion con la Condicién andmala CA-AL2-07/002, con fecha 11-10-07 se abrié
en SEA la NC-AL-07/228 de categoria B, seccidn emisora OTO, para tener en cuenta la
[nstruccion Técnica del CSN CSN-IT-DSN-(7/47. Que no se incluye una evaluacién de
la NC, haciéndose solo referencia al documento WM-ATA-001431-C. Que se ha abierto
una a accion de correccion de prioridad 2 para presentar una propuesta de modificacion
de las ITF, con fecha de alta 11-10-07 y fecha de cierre 01-04-08, una accién correctiva
de prioridad 3 para revisar determinadas instrucciones de operacién, con fecha de alta 11-
10-07 y fecha de cierre 16-11-07 y un estudio de prioridad 2 para analizar la viabilidad de
una modificacion de diserio, que se cerro el 30-11-07con la emision de la SMD-1140. [a
NC se cierra con anterioridad al cierre de la Condicion Anémala y a la implantacién de la
SMD. Se¢ muestran la revision 0, del 11-10-07, y la revisién 1, del 02-05-09, de la CA-
AL2-07/002. La revision 0 de la CA se cierra al abrir la revision 1, que permanece abierta.

Que se mostrd a la Inspeccion el informe de Operacion 1A-AL-10/072 de Autoevaluacién
de andlisis de tendencias de las incidencias identificadas en las actividades rutinarias de
Operacion del ato 2009, aprobado el 23-07-10. Que en el informe no se identifican

tendencias adversas. Que dicho informe incluye ¢l estado de indicadores correspondiente al
ano 2009,

Que se mostré a la Inspeccion el informe de Operacion OP-08/015 de Anilisis de la eficacia
de las acctones y del SEA. Afos 2007 y 2008, aprobado el 06-05-09. Que en este informe se
analiza y evalua la eficacia de las acciones implantadas, y €n su caso, st procede, la escalacion
de las acciones. Que se recogen todas las NC de categoria A y B desde ¢l 1 de Septiembre de
2007 hasta el 31 Diciembre del 2008, susceptibles de incumplir el ctiterio de eficacia de las
acciones tomadas. Que todas las NC c¢mitidas por Operacién  proceden de Condiciones
Andmalas.

3.2. Mantenimiento

Que se manifestd que el 2° fallo funcional repetitivo se categoriza como B y el tercero como
A.

Que Mantenimiento clabora cuatro tipos de informes: informe semestral sobre equipos con
mis de 2 Intervenciones, con una ventana rodante de scis meses; informe semestral de
escalacion de NC, con ventana de un ciclo (para los equipos muy significativos para la
seguridad se considera una ventana de dos ciclos); informe bimensual sobre re-trabajos,
informe semestral de efectividad de las acciones del SEA.

Que se mostro a la Inspeccion del Informe de la OTQ “Analisis de la eficacia de la acciones
y del SEA. Primer semestre del 2009, OT-09/049, del 16-12-09. Que este informe tiene
como objetivo analizar y evaluar la eficacia de las acciones de Mantenimiento de CNA, y
estudiat, si en algun caso procede la escalacion de acciones. Que el informe recoge todas la
NC de categoria A y B del primer semestre del 2009, susceptibles de incumplir ¢l criterio de
cficacia de las acciones tomadas. Que se distinguen las NC segun colores, siendo el colot rojo
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la asignacion a las NC susceptibles de escalacion. Que se cumplimenta en el SEA el campo
de ineficacia cuando procede. Que como resultado de este informe se determina que no es
necesario escalar ninguna NC de categoria B a categoria A, Que se estudian 6 NC'’s de dicho
periodo.

Que la Inspeccion reviso la NC-AL-09/075 “CS2-CSAPBA-02: “Posible fallo funcional
repetitivo (roto acoplamiento bomba-motor)” incluida en el anterior informe. Que se trata de
una NC de categoria B, con fecha de identificacion 20-04-09 y fecha de emision 21-04-09,
seccidn  emusora  OTO.  Se  identifica como causa directa un  error en
procedimientos/documentacion. Las causas raices identificadas son la inadecuada seleccion
de componente, mantenimiento preventivo  inadecuado y  mantenimiento  realizado
incorrectamente. Consta de 2 estudios de prioridad 2, 4 acciones cotrectivas de prioridad 2, v
una cotreccion de prionidad 2. El estudio TiS-AL-09/104 requiere la realizacién de informe
de determinacion de causa por ser un posible fallo repetitivo. Se cierra con el informe RGM-
09/018, en el que se concluye que hubo fallo funcional repetitivo originado por
documentacion de mantenimiento poco precisa para los acoplamientos, creando acciones
correctivas para la mejora de la documentacion y formacién del personal (ver acclones NC-
AL-06/067).  Se muestra el informe de la OT RGM-09/018, “Superacion del criterio de
fuabilidad en tramo 1CS000T1 por fallos en CSICSAPBATA y CS18429 y posible fallo
- funcional repetitivo con CS2CSAPBA2A”, del 07-09-09. Segiin s¢ muestra en este informe,
desde el ano 1995 se han documentado, en los acoplamientos de las CS1/2-CSAPBA-01/2-A
doce anomalias por deformaciones o roturas. Con la accion correctiva AC-AL-09/453 se

crea una nucva gama de frecuencia 9 meses y con la accién correctiva AC-AL-09/454, se
revisa y actualiza la gama MBQ-0093. La accién AC-AL-09/455 se cierra con la formacion
sobre el procedimiento de montaje del acoplamiento en cuestidn al personal afectado. La
accion AC-AT.-10/046 se cierra con la emision de un informe de evaluacién de mmpacto en ¢f
ricsgo de potenciales fallos funcionales de la vilvula CS$1-8429 SL-10/019 hasta su
sustitucion prevista en junio 2011. La accidn AC-AL-09/452 se cierra con emisién de una
SMD para que se sustituya la actual vilvula CS2-8429 de retencion
existente en la U2 de idénticas caracteristicas, fabricada por §

por otra igual a la
i(sc emite SER-A-M-
10/089 y se crea la PI799191 para la recarga 121). la correccion supone cambiar la
frecuencia de la gama MIV-0091 de una rccarga 2 9 meses, y permanece abierta. Que la NC
permanece abierta.

Que en ¢l caso de la NC-AL-9/75 se determiné que hubo dos fallos repetitivos y no se
escalo a una categoria superior. Que en este caso no se abricron acciones adicionales,
derivadas del informe de analisis de la eficacia de las acciones

Que la Inspecctén revisé el tratamiento en ¢l SEA de las siguientes incidencias:

* Incidencias cn el cojinete de la bomba de refrigeracién de componentes esenciales CC2-
PP-02A. La fecha de identificacién del suceso fue el 31-05-09 y sc reportd al SEA el 11-
06-09 como NC-AL-09/121 de categoria C, seccién emisora OTO. El suceso consiste
variaciones de temperatura del cojinete 1.0.A. de la bomba CC2-PP-02A. Como
evaluacién/justificacion se indica exclusivamente que se garantiza la operabilidad de la
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bomba tras comprobaciones recomendadas por Mantenimiento Mecanico (MM). Que se
cletra sin abrir acciones.

Que esta incidencia esta relacionada con el suceso notificable del 2007, ISN-2-07/007,
“Pérdida de la refrigeracion forzada de la piscina de combustible gastado”, que lugar a
una NC de categoria A, con tres acciones de priotidad 3 y una accién de prioridad 1.
Con la unidad en modo 6, realizindose el paso 89 de la secuencia de carga de
combustible, con el tren-A de ECCS operable y el tren-B inoperable (realizindose el
mantenimiento programado de recarga), se para la bomba CC2-PP-02A de refrigeracion
de componentes esenciales por anomalia en el cojinete L.O.A.

Asi mismo, relacionado con esta incidencia en la bomba CC2-PP-02 A, abren otras tres
entradas en el 2007 en el  SEA: IM-AL-07/736, de categoria A, con fecha de
identificacion del 04-11-07; IM-AL-07-710, de categoria C, con fecha de identificacion
del 04-11-07; y NC-AL-07/258, de categoria B, con fecha de identificacion 05-11-07.
Idichas NC estin cerradas.

En el 2008 se abrid otra NC relacionada, la NC-AL-08/197 “Almaraz II-Anomalias
bombas de agua de refrigeracién de componentes CC2-PP-02A y CCX-PP-02”, de
categoria B, identificada ¢l 22-0708.

Que estos sucesos no han sido considerados fallos funcionales de la bomba CC2-PP-(2
A pero no fallos repetitivos.

¢ Configuracién erronea del termopar. Con  fecha de identificacién del 05-02-09 ¥ que se
cargs en SEA el 05-02-09 como NC-AL-09/011 de categoria C, seccién emisora
Licenciamiento CNA. Consta del estudio ES-AL-09/026 de prioridad 3, en el que sc
analiza si es necesario adoptar medidas adicionales para evirar que alguno de los
termopares pucda desconfigurarse por error, cerrado el 10-02-09. En la resolucion del
estudio consta que se ha procedido al boqueo fisico de los botones de la botonera frontal
de pyrometer para evitar cualquier cambio posible de la configuracién. 9. No se abre
ninguna accion de correccion nt accidn correctiva.

* Incidencia relativa al sistema de purificacion y refrigeracion de la piscina de combustible y
purtficacion del tanque de recarga de la cavidad del reactor. Con fecha de identificacién
del 05-02-10 y que se cargd en SEA el 28-04-10 como NC-AL-10/2068 de categoria D,
seccion emiusora Garantia y Gestion de Calidad Almaraz. La descripcidén de entrada no
describe ¢l alcance de la incidencia. No s¢ abre ninguna accién en el SEA. En la
evaluacién consta que se ha modificado el procedimiento OP1-TA-39 rev.16 para
inttoducit una maniobra nueva de trasvase desde la piscina de combustible gastado de la
Unidad I al canal de transferencia de la Unidad I1.

* Discrepancia de valores de temperatura tanque EHC: en OVATION punto EHC-TE-26
indica 53,28°C y localmente indica 48°C. Con fecha de identificacién del 15-01-10 ¥ que
se cargd en SEA el 15-01-10 como NC-AL-10/211 de categoria 1), seccidon emisora
Turnos de Operacién Almaraz. No se identifica ninguna accion.
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¢ Aumento de vibraciones por desalineacion en AF2-PP-2. Con fecha de identificacién del
08-04-10 y que se carg6 en SEA el 09-04-10 como NC-AL-10/1676 de categoria C,
seccion emisora Ingenieria Reactor y Resultados Almaraz. En la descripcién solamente se

indica aumento de vibraciones por des-alineamiento. En el apartado de evaluacién no se
indica nada. Se abre de una accion correctiva de prioridad 3, con fecha 9-4-10 y se cicrra
el 29-4-10, que consiste en alincar ¢l conjunto turbina-bomba segin especificaciones del
fabricante. Tras el alineamiento las vibraciones permanccen y continia su la vigilancia.

2] 15-4-10 se identifica un aumento de las vibraciones hasta nivel de alerta en AF2-PP-2
v se vibraciones en Alerta en AF2-PP-2 y se abre en SEA, ¢l 27-05-10, la NC-AL-
10/2455 de categoria C, seccidn emisora Ingenieria Reactor v Resultados Almaraz. Tin el
apartado de evaluacion/resolucién no se indica nada. Se abre la accidn de correccion
CO-AL-10/1471 para alincar en caliente ¢l conjunto turbina-bomba que permancce
pendiente de cjecucion y con el plazo superado. También se abre la accidn de correccion
CO-AL-10/1473 para duplicar la frecuencia de la prueba de la bomba AF2-PP-2, con
placo inicial de 15-7-10 y plazo reprogramado 15-4-11, no constando las acciones
tomadas hasta la fecha.

Que la Inspeccion solicito el informe de la Oficina Técnica de Mantenimiento O'1-10/015 de
escalaciones del SEA, periodo del 01-01-08 al 01-07-09, aprobado ¢l 21-04-10. Que este
informe se realiza semestralmente con una ventana rodante de un ciclo. Que el objetivo cs ¢l
analisis las posibles escalaciones de nivel C a nivel B. Que la escalacién de nivel C a nivel B se
realiza cuando las NC de nivel C, relativas a intervenciones de correctivo en componentes de
seguridad y regla de mantenimiento, éstas se repitan mas de una vez para una familia de
componentes del mismo fabricante/modelo/tipo, siendo las intervenciones por la misma

causa. Que en el informe se identifican los componentes analizados, las intervenciones
realizadas, las OTs, las entradas al SEA, las causas de los trabajos, los trabajos realizados, cte.
Que como resultado del anidlisis se identifican las escalaciones de las NC categoria C a
categoria B a realizar. Que también se idendfican las NC de categoria C abiertas como
resultado de deficiencias de menor entidad.

Que la Inspeccion revisG una escalacidén de NC de Mantenimiento Eléctrico (ME) que da
lugar a la NC-AL-10/1047, introducida en el SEA el 26-2-10 con categoria B, y descrita
como “Escalacion de entradas IM de categoria C por trabajos cotrectivos repetitivos de una
vez en periodo de 01-01-08 al 01-07-09 cn los finales de carrera de valvulas | Que
consta de una accién cotrectiva de prioridad 2 (AC-AL-10/374), de 26-02-10, para tomar
accion por correctivos repetidos en finales de carrera de vilvula Que en
resolucién de esta accion se propone la creacién de una tarea para ME de apoyo a la
actividad mecanica MOM-2442. Que la accion AC-ALL-10/524 de prioridad 3, del 29-03-10,
que consiste en la gencracidn de la tarea BZ1.-1561 para vilvulas del sistema CC y tarea
FZL-5481 para valvulas del sistema SW para el desmontaje y montaje de los finales de
carrera como apoyo a las tareas de MM. Que ambas acciones correctivas han sido ejecutadas.

(Que la Inspeccidn solicité el informe de la Oficina Técnica de Mantenimiento O'T-10/024
sobre componentes mas intervenidos desde el 01-01-09 hasta el 01-01-10, aprobado ¢l 29-07-
10t Que el objetivo de este informe es identificar los componentes que han tenido més de
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tres intervenciones para un mismo servicio ejecutor en dicho periodo. Que en el informe se
identifican los componentes, el numero de intervencionces, el tipo de mantenimiento
realizado y, en los casos que se estima, la entrada al SEA realizada .

Que del informe anterior, la Inspeccién revisé la NC abierta en relacién con las miltiples
intervenciones mecanicas sobre la bomba CS2-CSAPBA-1 de transferencia de acido bérico
1, con referencia NC-AL-10/2485, emitida ¢] 31-05-2010 con categoria C. Que se ha abierto
una accidn (ES-AL-10/11) para estudiar el mantenimiento que se realiza a la bomba con ¢l
fin de evitar en ¢l futuro el exceso de intervenciones. Que dicho estudio tiene fecha inicial de
cierre el 31-05-11 y la NC permancce abierta.

3.3. Analisis y Evaluacién Almaraz

Que Andlisis y Evaluacion de Almaraz ha reportado al SEA 151 entradas durante los afios
2009 y 2010, de las cuales 7 son NC categoria A y 23 son NC de categoria B, 16 de los cuales
derivan de ISN y 7 del analisis de experiencia operativa interna. Que el analisis de la
cxperiencia operativa externa da lugar a propuestas de mejora (PM) en el SEA. Que existe un
comit¢ de cribado de succsos, que determina los sucesos a analizar en profundidad.

. Que la Inspeccidn revisé el tratamiento en el SEA de los siguientes temas:

* Error en la colocacion de descargo de la bomba de lavado de rejillas SWX-PP-02A. La
fecha del identificacion del suceso es el 09-03-09 y se introdujo al SEA el 25-03-09 como
IM-AT-09/135, de categoria B por ser un suceso repetitivo, seccién emisora Analisis y
Hvaluacion Almaraz. La causa del incidente fue un error humano en la colocaciéon de un
descargo siendo factores contribuyentes la no realtzar adecuadamente la autoverificacion
de la tarea pretendida y la identificacion de las tarjetas de descargo v en la salida del
cubiculo F2 no son coincidentes y pueden presentar problemas de interpretacién, entre
otros. Consta de dos acciones correctivas de prioridad 2, la AC-AL-09/057 abierra el 3-
4-09 para analizar la viabilidad de la rotulacién de los cubiculos 2F de los CCM's v
cerrada ¢l 26-06-09 al verificar la viabilidad de Ia modificacion de la rotulacidn, y la
accién correctiva AC-Al-09/170 abierta ¢l 30-6-09, con plazo de ejecucion 20-12-10,
para modificar la rotulacién de los cubiculos 2f  tras realizar la prueba en los cubiculos
[2 de los CCM’s de CCM 12B33A-1, y una accidn correctiva de prioridad 3 (AC-AL-
09/058), para realizar el estudio e implantacién de la doble verificacion en los trabajos
relacionados con la elaboracién y colocacion de descargos en Planta, con fecha inicial de
cierre 03-11-11. La NC permanece abierta.

¢ Almaraz 2.-Superacién del valor de temperatura de F'I'T en la sala $31 (area de fuego 26)
edificio de salvaguardias +1,00. Como fecha de identificacion del suceso consta el 31-
07-09 y se introdujo al SEA el 12-08-09 como NC-AL-09/2744 de categoria B, scccién
cmisora Analisis y Evaluacion Almaraz. La superacién del valor de la temperatura de
ETE se volvi6 a producir el 5-8-09. Estas incidenctas dieron lugar a un ISN. No se
identifica causa raiz. En la evaluacién se indica que se ha realizado un nuevo estudio de
calificacién ambiental, 01-F-B-00040, nueva temperatura 42°C v a la modificacién del
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mantenimiento de calificacién ambiental para algunos equipos y componentes ubicados
en dicha sala, no habiéndose abierto ninguna accién en el SEA al respecto. Se abrié la
accton correctiva AC-AL-10/48 el 31-7-09, con prioridad 2, para realizar el seguimiento
de las temperaturas en la sala 25-31 y se cetr6 el 14-01-09 con la emision del informe 1E-
11-09/002, no constando si del informe anterior derivaron acciones adicionales. También
se abrid la accion ES-AL-09/188, con prioridad 2, con idéntico objetivo que la accidn
anterior y cerrada el 31109, con la emision del informe IE-T1-09/002.

¢  Almaraz 1: Aumento de la temperatura de la sala S26, por un periodo superior a 8 horas.
Como fecha de 1dentificacion consta el 7-8-07 y se introdujo en ¢l SEA el 5-9-07 como
NC-AL-07/208 de categoria B, seccién emisora Analisis y Tvaluacién Almaraz. Se abrié
la accion ES-AL-07/244, con prioridad 2, para estudiar la viabilidad de mejorar la
ventilacion de la sala y se cierra el 12-9-08 con la emisién del EPT-237, v dos acciones
correctivas (AC-Al-08/156 y AC-AL-08/157), fecha dc¢ alta 26-9-08, con prioridad 2
para implantar en cada unidad la modificacién de disefio para mejorar la ventilacion,
derivada del estudio anterior. Ambas acciones se cierran el 4-2-09. La implantacién de
las modificaciones de disefio esta pendiente, en ¢l caso de la unidad 1 s¢ ha
reprogramado pata abril de 2011 y en ¢l caso de la unidad 2 el plazo establecido es el 12-
10-10.

ALMARAZ 1- Disparo automitico del reactor por sefal de muy bajo nivel en ¢l
generador de vapor 1 durante la puesta en servicio del FW. Como fecha del
identificacion consta ¢l 15-02-10 y se introdujo al SEA el 16-02-10 como NC-AL-
10/781, de categoria A, scceidn emisora Analisis y Bvaluacton Almaraz. Ll origen de la
enttrada es del 1SN 10/002. Fn ¢l apartado de evaluacidn solo se identifica el informe
LIO-AL-3662 y se indica que no se trata de un suceso repetitivo. Se muestra el informe
de causa raiz OBE-10/010, Anilisis de causa raiz del disparo del reactor de unidad [ el dia
15 de febrero de 2010, en el que se identifican las acciones de correccion inmediatas
realizadas y las acciones correctivas a implantar. En la NC no se identifican las acciones
de correceion inmediatas realizadas. Se han abierto las siguientes acciones: AC-AL-
10/478 de prioridad 1, para incluir en los procedimicntos de operacion ¢l cietre de las
valvulas de retencion, cerrada con fecha 2-6-10, 1la AC-AL-10/479 de prioridad 2 para
establecer la frecuencia del mantenimiento preventivo de las vilvulas de retencién, con
plazo 29-10-10, pendiente de ejecucidn, la AC-Al-10/480 de prioridad 2, para dar la
cortespondiente formacion al personal de operacion, con plazo de ejecucién 31-3-11 y
pendiente de ejecucion, la AC-AL-10/846 de prioridad 3, para aclarar bajo que
condiciones es necesario realizar la acciones del OP1/2-IA-93 relativas al llenado y
venteo del sistema de agua de alimentacidn principal, con fecha de alta 3-6-10 y plazo
31-3-11, pendiente de ejecucion. Adicionalmente se abrié el ES-AL-10/025 para la
claboracion del ISN. La NC permanece abierta.

¢ Analisis del suceso ASCO 2 - Incumplimiento de una vigilancia continua contra
incendios. Consta como fecha del identificacion el 20-11-09 y se introdujo en el SEA el
20-11-09 como PM-AL-09/361, seccidn emisora Analisis y Evaluacién Almaraz. Fn la
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descripeion solo se indica “ASCO 2 — Incumplumiento de una vigilancia continua contra
incendios”. En la evaluacién solo se referencia el informe 1L0O-AL-3609. S¢ han abierto
tres acclones de mejora de prioridad 3, todas cerradas. La AM-AL-09/552 se reficre a
generar instrucciones cscritas para el desarrollo de las vigilancias de PAC y se cierra
editando el procedimiento OPX-ES-63 Rev. 0 “Procedimiento pata la realizaciéon de las
rondas de vigilancia de PCT”,

*  Andlisis de la experiencia operativa externa relativa a entradas de gas en sistemas de
seguridad. Se indica como fecha del identificacién el 06-10-08 y se introdujo al SEA el
06-10-08 como PM-AL-08/259, seccidén emisora Analisis y Evaluacion Almaraz. En el
apartado de evaluacion solo se referencia el informe EQ-AL-3369, en ¢l que se analizan
las recomendaciones de WANO SER 05/0001 y la NRC Generic Letter 2008-1
analizadas en el informe de expericncia operativa EO-AL-3369. Se han abierto 7
acciones de mejora y dos estudios de prioridad 3, de las cuales tres estin sin cerrar. Las
acciones de mejora sc reficren a la realizacion de guias para la emisién de
procedimientos de operacién necesarios para evitar y eliminar las acumulaciones de
gases en las unidades 1 y 2 (AM-AL-08/324 y AM-AL-08/326, cerradas), a la

- claboracion o modificacion de los procedimientos de operacion en basc a las guias (AM-
AL-08/332 y AM-Al-08/333 pendientes de ¢jecucion), a la elaboracion de diagramas de
‘determinados sistemas (AM-AL-08/334 y AM-AL-08/335, cerradas), a la revision de la
configuracion de las lineas para identificar donde puede producirse acumulacién de gases
(I5-AL-08/267 y ES-AL-08/266, cerradas), y a la inclusién en los planes de formacion
(AM-AL-08/336, pendiente). I.a PM permancce abierta.

Que la Inspeccion solicitéd el informe de Andlisis y Evaluacion OE-10/009 de Valoracion de
la eficacia del proceso de experiencia operativa en el afo 2009, aprobado el 30-04-10, ¢n el
que se valora la cficacia del proceso de la experiencia operativa, analizando los sucesos
internos para ver su repetitividad. Que ¢l analisis de eficacia se realiza mediante ¢l estudio
de cada uno de los incidentes de experiencia operativa interna, determinando si ha sido
previamente analizado un incidente similar dentro de la experiencia interna o externa
anterior, disponible en la base de datos de la experiencia operativa. Que se concluye que las
acciones cotrectivas tomadas en cada caso han sido adecuadas, no se derivan acciones
adicionales de este informe.

Quc la Inspeccion solicité el informe de Analisis y Evaluacion el OE-10/007 de Analisis de
experiencia operativa durante el afio 2009 y analisis de tendencias, aprobado el 05-04-10, en
el que se relacionan los trabajos realizados por Anilisis v Livaluacién como consecuencia de
los analisis de la experiencia operativa interna, centrales espafiolas y externas, valorar los
resultados obtenidos en el afo 2009 y realizar un analisis de tendencias de los mismos. Que
en ¢l analisis se observa la importancia de los factores relacionados con los equipos y con el
rendimiento humano como causa raiz de un importante nimero de los sucesos. Que no se
identifican acciones adicionales derivados de este analisis.




Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88

CSN/AIN/ALO/10/885
Hoja 13 de 18

3.4. Proteccion Radiolégica y Medio Ambiente (PS, PR y MA)

Que actualmente las NC las introducen en el SEA los Técnicos Medios, anteriormente lo
hacia una sola persona.

Que PR ha reportado al PAC, durante el ano 2009 y 2010 un total de 270 entradas, de las
cuales 47 son NC de categoria C y 233 de categoria D.

Que la Inspeccién revisod el tratamiento en el SEA de los sigulentes temas:

* Error ¢n la aplicacion y gestion de un PRT (Permiso de trabajo con radiaciones). Con
fecha de identificacidén del 30-04-09 y que se cargd en SEA el 30-07-09 como NC-AL-
09/2588 de categoria C, seccidon emisora PR Almaraz. Que esta incidencia fue
identificada por la Inspeccién Residente. Que la incidencia consiste en que se encontré a
un trabajador en una sala con un PTR que no sc cotrespondia con las caracteristicas
radiologicas de dicha sala. Que la descripeidn de la NC no permite conocer con claridad
¢l alcance de la NC. Que la evaluacién de la NC tampoco permite conocer ¢l alcance de
la NC, aunque se indica que es por causa de la aplicacidn informatica ni sobre las
soluciones adoptadas. Que no se contempla en el analisis las razones por las que en la
supervision del trabajo no se detectd el etror en el PTR. Que el 30-7-09 se abri6 la
accion AC-AL-09/257 de categoria C para subsanar la anomalia en la aplicacién de
gestion de PTR’s, la cual se cierra el 18-5-10 indicando que se realiza proyecto de
revision de aplicacidon de P'I'R s, junto con Sistemas de Informacién. Que con fecha 18-
5-10 se abrid la accidn :\C—AL-lO/?ﬂpara realizar la revisién general de la aplicacion de
gestion de PTR y MGAC, estableciendo como plazo el 31-5-12. Que en la NC no
constan las razones de establecer unos plazos tan grandes ni sobre las medidas

transitorias hasta la correccion de la NC. La NC permanecc abierta.

* Debilidades cn el control de formacién y reentrenamiento de personal de la
Organizacién de Respuesta ante Emergencia. Con fecha de identificacion del 29-11-09
y que sc cargo en SEA el 29-11-09 como NC-AL-09/4804 de categotia C, seccién
emisora PR Almaraz. Que la desctipeion de la NC no permite conocer las deficiencias
concretas identificadas. Que en la evaluacidn de la NC tampoco identifica las
deficicncias  identificadas, indicindose  exclusivamente que sc  revisaran los
procedimientos GE-PE-04.01, GE-PI:-04.02, GE-PE-04.03 y GE-PE-01.06. Que como
causa directa se indica procedimientos. Que, segun se manifiesta esta NC procede de un
hallazgo del CSN, pero esto no sc refleja en la NC. Que se abrieron tres acciones
correctivas de prioridad 3, la AC-AILL-09/915 para modificar ¢l GE-PE-01.06, cerrada
con fecha 27-4-10, la AC-AL-09/914 para que formacién establezca los controles
necesario del cumplimiento de las acciones formativas obligatorias, cerrada con fecha
22-3-10, y la AC-AT-09/913 para revisar los procedimientos GE-PIL-04.01, GE-PE-
04.02 y GE-PE-04.03 que se cierra ¢l 27-4-10 indicando que se edita la rev. 12 del GE-
PE-01.06 y que no es necesario revisar el resto de procedimientos.
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¢ Contaminaciones en piel producidas durante la recarga 18 de la unidad 2. Que estas
incidencias no han sido dadas de alta en el SEA. QQue en el procedimiento de PS, PS-ES-
01.22 Rev. 3 sc indica que se clasificaran, al menos como NC de categoria D las
contaminaciones en plel detectadas en los porticos de salida de zona controlada. Que en
el documento CEN 13 sobre requisitos de los programas de acciones correctivas de las
centrales nucleares se establece que las NC repetitivas de categoria D se reclasificaran
como categoria C.

Que la Inspeccidn solicité el informe [A-AT.-10/021 de Actividades rutinartas de Proteccidn
Radiolégica y Medio Ambiente en el ano 2009, aprobado el 05-03-10. Que el objeto de dicho
informe  ¢s la revision de las actividades rutinarias realizadas por el departamento de PR y
MA  durante el afio 2009 para extraer las consccuencias correspondientes, de acuerdo a lo
establecido en el procedimiento PS-ES-1.22 y en la guia de UNESA. Que en este informe se
analizan las incidencias ocurridas tipificadas segun el PS-ES-01.22, Rev. 3 y se identifican
todas las NC categoria D. Que se concluye que no se requiere ningin analisis o informe
complementario y que sc debe potenciar la carga de No conformidades tipo D en el SEA
con el objetivo de detectar posibles degradaciones en procesos y practicas.

3.5. Garantia y Gestion de Calidad de Almaraz (GC)

Que se informd a la Inspeccién que las principales fuentes de entradas al SEA por parte de
- Garantia y Gestidén de Calidad de Almaraz son la auditotias y las inspecciones de campo.
Que GC ha reportado al PAC, durante los afios 2009 y 2010 un total de 874 entradas.

Que la Inspeccion reviso los siguientes temas:

* Deficiencias e¢n la evaluacién de suministrador de servicios r(,lqc1or1adob con Ia
sustitucién de la megafonia e interfonia ( . Consta
como fecha de identificacién del 18-05-09 v que se cargd en SEA el 18-05-09 como
NC-AL-09/099 de categotia B, seccién emisora Garantia y Gestién de Calidad Almaraz.
Iin la auditoria realizada a (IA-AL-09/038) se detectaron carencias en las
cvaluaciones de los suministradores de materiales y la ausencia de auditorias a los
suministradores de servicios, relacionados con ¢l proyecto de instalaciones de la nueva
megafonia e interfonia en CNA, como es ¢l caso de [ .
Bl apartado de evaluacién no esti cumplimentado. Como causa directa se indica
incumplimiento de notmativa/cualificacién. FEl 18-5-09 se¢ ’lbrlo una accion correctiva
(AC-AL-09/083) de prioridad 2 requitiendo que § b rcalizara la auditoria de
cualificacion a dicha empresa y se cerrd el 28-12-09, tras la realizacion de la auditoria por
una agencia independiente en octubre de 2009, de la que sugirieron acciones que fueron
cerradas cn dictembre del mismo ano. Fecha de cierre de la accién 28-12-00.

Adicionalmente, derivadas de la auditoria a se abricron en SEA otras dos NC,
la NC-AL-09/100 de categotia (C, con una accion correctiva de prioridad 3 cerrada el 29-
10-09 y la NC-AL-09-101 de categoria C con cuatro acciones de correccién de prioridad
3, con fechas de cierre 15-9-09 v 29-10-09, tras la realizacién de las correcciones

establecidas.
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¢ Incorrecta ejecucion apertura cierre levantamiento provisional de descargos. Consta
como fecha de identificacion del 22-06-10 y que se cargé en SEA el 22-06-10 como NC-
AL-10/2813 de categoria C, seccion emisora Garantia y Gestién de Calidad Almaraz. En
la auditoria, durante la recarga 20 de la unidad 1, sobre descargos de equipos en el
proceso de levantamiento provisional de descargos, aunque no se habian producido
incidenctas, se observaron diversos defectos en la cumplimentacién y gestién de los
descargos, situacion ya observada en anteriores auditorias de tecarga, estando abierta la
NC-09/140 sobre este misma problematica cn la recarga 18 de la unidad 2, realizada en
el 2009. El apartado de evaluacion no estd cumplimentado, indicindose exclusivamente
“ejecutar correctamente un proceso para evitar incidentes”. Como causa directa sc indica
pruebas/procedimientos. El 22-6-10 se abrié la accién correctiva AC-AL-10/936 de
prioridad 3, requiriendo implantar acciones para un correcto control de gestidén de
levantamiento provisional de descargos, con plazo 22-6-11. La NC permanece abicrta.

NC-AL-09/140 relativa a la incorrecta ejecucién apertura cierre del levantamiento
provisional de descargos durante la 18 recarga de la unidad 2, fue identificada y emitida
el 18-06-09. El apartado de evaluacion no estd cumplimentado. Como causa directa se
indica pruebas/procedimientos. Kl 18-6-09 se abrid la accion correctiva AC-AL-09/137
de priondad 3, requiriendo implantar un correcto control de gestién de levantamiento
provisional de descargos, con plazo 18-10-10. La accidn se cierra en base al informe [A-
AL-10/053, no describiéndose las acciones concretas realizadas. La NC permanece
pendiente de cierre.

Que la Inspeccion solicitd el informe de Garantia de Calidad de la auditoria [IA-AL-10/ (20,
“Analisis de resultados de las inspecciones sobre la ¢jecucion de prucbas en el ano 20097,
aprobado ¢l 24-02-10. Que el objeto de este informe es presentar los resultados del anilisis
de las inspecciones realizadas por Garantia de Calidad, durante ¢l afio 2009 sobre la ejecucién
de pruebas de vigilancia y periddicas y realizar ¢l anilisis de tendencias sobre esta actividad,
en cumplimiento con el procedimiento aplicable CL-12 “Seguimiento de  Actividades
Rutinarias en el Departamento de Garantia de Calidad y Gestién”. Que en el anilisis se han
analizado los resultados de las 290 pruebas inspeccionadas. Que sc cstablecen criterios para
considerar tendencias adversas. Que como resultado del analisis se identifican tendencias
adversas en algunos de los aspectos analizados, pero se considera que las causas son debidas
a un cambio cn los criterios, no estando relacionadas con un empeoramicnto de la condicién
de planta. No se proponen acciones adicionales derivadas de este informe.

Que la Inspeccion solicito el informe de Garantia de Calidad de Ia auditoria TA-AL-10/0206,
“Anilisis de tendencias en la revision de procedimientos en CNA-Planta. Afo 20097,
aprobado el 04-03-10. Que el objeto de este informe es el andlisis de los resultados de
revision realizada por Garantia de Calidad del proceso de emisién y/o revisién de
procedimientos, pertenecientes a la Direccién Central CNA-Planta, durante el 2009 y el
andlisis de tendencias de una serie de incidencias tipificadas, en base a la comparacién con los
resultados obtenidos en afios anteriores. Que se concluye que globalmente ha aumentado el
niamero de procedimientos con comentarios, con respecto al 2008 vy que se detectan
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tendencias adversas en determinados tpos de incidencias y en determinadas secciones,
emitiéndose la NC-AL-10/1088 y sels acclones cotrectivas para cada una de las secciones
afectadas.

Que Inspeccién solicité el informe de Garantia de Calidad de la auditoria TA-AL-10/040,
“Tendencias en las verificaciones en planta de la ejecucion de ordenes de trabajo de
mantenimiento. Afio 20097, aprobado el 23-04-10. Que ¢l objeto de este informe es el
analisis de los resultados de las verificaciones realizadas por Garantia de Calidad en planta
sobre las OT’s de Mantenimiento y la identificacién de posibles tendencias adversas. Que se
concluye que en el ado 2009 sc han realizado un mayor nimero de inspecciones de OTP
OTNP que en ¢l afio 2008, indicindose que ello es debido a en el 2009 hubo dos recargas
con un numero de trabajos superior. En determinados tipos de incidencias se superan las
expectativas de referencia para considerar la existencia de tendencias adversas pero no se
considera necesario cstablecer acciones adicionales,

Que la Inspeccion solicitd el acta de reunién del Comité de Calidad del 19-04-10 en la que
constan los distintos aspectos del SEA tratados en dicha reunién. Entre los aspectos
destacados en el acta, respecto al SEA, estin: la necesidad de mejorar la calidad de los datos
reportados y eficacia en los anidlisis de tendencias de las actividades rutinarias y la
identificacion de acciones derivados de los analisis de tendencias, que prevengan problemas
de mayor categoria, la necesidad de mejorar la identificacion y gestion en el SEA de NC/PM
y acciones en los procesos de autoevaluacién, la reactivacién de los Grupos de Revisién ¥
Sceguimiento del SEA.

Que la Inspeccion solicité ¢l informe de auditoria [A-AL-10/037, “Evaluacién del SEA: afio
2009. Direccion Central Nuclear de Almaraz”, de enero del 2010, aprobado el 09-04-10. Que
dicho informe trata de analizar y mantener informada a la direccién sobre la mmplantacion del
SLEEA para que realice la revision del mismo y actie en consecuencia. Que en el informe se
analiza la evolucion, totales y por departamentos, de las entradas al SEA, por categorias,
origen, tipo de causa, estado de las acciones, evolucidn del tipo de acciones, ctc., se realiza
un breve analisis de tendencias por causa directa y causa raiz, concluyéndose que no se

identifican tendencias adversas en ninguna de las clasificaciones realizadas y no detivindose
acctones como resultado de este informe.

Que la inspeccién solicitd el informe de auditoria IA-AT-10/027, Evaluacién del SEA en la
CNAT (Organizaciéon Almaraz-Trillo), de marzo del 2010, aprobado el 25-03-10. Que el
objeto de dicho informe es realizar una evaluacidn cualitativa del SEA. Que se definen las
expectativas de la evaluacion y se analiza el cumplimiento de cada una de ellas. Que las
conclusiones mas relevantes de esta evaluacion es la necesidad de potenciar el analisis de
tendencias de las NC derivadas de actividades rutinarias, para evitar problemas futuros,
mantener las frecuencias de las reuniones de los Grupos de Revision y Seguimiento, analizar
la causa de la disminucion de las sugerencias del personal.

Que la Inspeccion solicité el informe de auditoria IA-AILL-09/077, Anilisis de eficacia de las
acciones. Afio 2008, aprobado el 22-06-09. Que cl objeto de dicho informe es reflejar el
andlisis realizado sobre la eficacia de las acciones que pretenden solucionar las NC’s
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detectadas en CNA. Que el dicho anilisis alcanza a cuatro departamentos que componen la
planta de CNA: Operacion, Mantenimiento, Soporte Técnico y Proteccién Radiolégica, y a
las acciones derivadas de NC’s de categoria A y B durante el ano 2008 de cada uno de ellos.
Que se concluye que, en general, las acciones implantadas para solucionar NC’s cumplen con
la definicion de eficacia, ya que existen muy pocos casos en los que se dé repetitividad v en
algunos de ellos ese efecto repetitivo se observa en los resultados, no en las causas. Cn el
informe se subraya la nccesidad de clasificar en el SEA correctamente las NC y marcar las
casillas de “incficacia” cuando corresponda y completar el apartado de evaluacion.

5. CONCLUSIONES PRELIMINARES DE LA INSPECCION

QQue las conclusiones generales mds importantes de la inspeccién, independientemente de los
aspectos concretos que se identifiquen como resultado de la evaluacién de detalle de la
informacion obtenida en la inspeccidn, son las siguientes:

- PR debe incrementar el reporte de las incidencias de proteccién radiolégica al SIEA

- Mantenimiento/Operacién deben reportar y categorizar los problemas en las ESC
cuando se abren las OT y no cuando se cierran.

- Debe extenderse la sistemdtica de escalacion de las NC repetitivas a toda la
organizacion.

- Decbe abrirse una sola NC para cada problema e ir afadiendo a esta NC las acciones
que se vayan identificando a lo largo del tiempo hasta ¢l cierre de la NC. En el caso de
que se abren varias NC sobre un mismo problema, estas deben estar relacionadas entre
s1 para tener una vision global de las acciones que se estan llevando a cabo para la
resolucidn del problema.

- Muchas NC no tiene cumplimentados el campo de evaluacién/resolucién o presentan
una mformacién muy limitada,

- Deben identificarse (darse de alta) las acciones de correecién inmediatas realizadas para
corregir las NC.

- Las acciones no deben cerrarse cuando se realiza una propucsta (ejemplo: propuesta de
I TT, propuesta de modificacion de disefio, propuesta de cambio de un procedimiento,
etc) sino cuando se ha ejecutado y verificado la accién propuesta.

- Dcben mejorar los anilisis de tendencias para prevenir problemas de mayor
importancia.

- Deben reportarse al SEA las acciones de seguimiento que se realizan para el cierre de
las acciones, asi como las acciones adicionales que se vayan identificando o realizando.
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Que, por parte de los representantes de CNA, se dieron las facilidades necesarias para la

CONSEIO DE
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acruacion de la Inspeccion.

(Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede, y a los efectos que sefialan la Ley
15/1980 de Creacién del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactvas y el Reglamento de
Proteccion Sanitaria contra las Radiaciones Tonizantes, se levanta y susctibe ¢l presente acta,
por triplicado, en Madrid y en la Sede del Consejo de Scguridad Nuclear a dos de noviembre
de dos mil diez.

Fdo.: §

I“do

Ispectora CSN Inspectora CSN

fdo. Fdo.:

Inspector CSN

Inspector CSN

TRAMITE: En cumplimiento de los dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
[nstalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante de autorizado de la
Central Nuclear Almaraz para que con su firma, lugar y fecha, manifies
reparos al contenido del Acta.

su conformidad o

CONFORME, con los comentarios que se adjuntan,
Madrid, 24 de noviembre de 2010
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Comentario general:

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisién, asi como en el acta de
inspeccion sobre la posible publicacién de la misma o partes de ella, se desea hacer constar que
toda la documentacién mencionada y aportada durante la inspeccion tiene caracter confidencial,
afecta a secretos comerciales y ademads estd protegida por normas de propiedad industrial ¢
intelectual por lo que no habra de ser en ningun caso publicada, ni atin a peticion de terceros.

Ademas, dicha documentacion se entrega Unicamente para los fines de la Inspeccion.

Igualmente, tampoco habran de ser publicados los datos personales de ninguno de los
representantes de la instalacion que intervinieron en la inspeccidn.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 3 de 18, parrafo cuarto:

Dice el Acta:

" Que se informé a la Inspeccion que se habia realizado el volcado de todas las NC existentes
en la BD IAR’s a la aplicacion SEA, como NC de categoria D. Que se manifesto que estd
previsto realizar un cierre masivo de NC de categoria D ya que las NC que provienen de IAR
se han cargado como abiertas, lo estuvieron o no originalmente, ya que en dicha BD no
habia posibilidad de cerrarlas”.

Comentario:

La fecha prevista de puesta en explotacion de la nueva versidn de la aplicacion SEA, que incluye
el cierre masivo de NC's Categoria D, esta prevista para el tltimo trimestre de 2010.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 3 de 18, parrafo séptimo:

Dice el Acta:

“- Que las entradas al SEA estan centralizada en una sola persona (el coordinador), que asi
mismo se encarga de la categorizacion de las NC's. Que en la reunion diaria de esta unidad
se identifican los temas a introducir en el SEA”

{Comentario:

No es correcto que todas las entradas en el SEA por parte de Operacién estén centralizadas
exclusivamente en una persona. Normalmente todo el personal de Operacién realiza OTNPs que
en su mayoria entran a formar parte del SEA.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALQ/10/885
Comentarios

Hoja 4 de 18, parrafo noveno:

Dice el Acta:

“_ 31 de Agosto de 2010, se baja carga ordenadamente para parar el reactor porque la fuga
aumenta, se interviene la vdlvula y se vuelve a arrancar con valores normales. Se cierra la
Alteracion Temporal. Se abre la NC-AL-10/3783 de categoria B, cuyo origen es el suceso
notificable (ISN-1I-10/007) de la unidad II, “Parada no programada para intervencién en la
valvula de seguridad del presionador RC2-1080"". La NC se abre en el SEA el 09-09-10,
seccion emisora Andlisis y Evaluacion. Como fecha de identificacion de la NC consta el 9-9-
10 no coincide con la fecha de la parada no programada. En la valoracion de la eficacia de
las acciones se expone que histéricamente se habian producido fugas por el asiendo de las
valvulas de seguridad del presionador, considerdndose las anteriores acciones tomadas para
solucionar dicho problema no totalmente efectivas. Se ha abierto una tinica accion para la
elaboracion del informe de suceso notificable de 30 dias™.

Comentario:

El error en la fecha de identificacion de la entrada del dato ya ha sido corregido. A raiz del ISN a
30 dias, que se ha enviado posteriormente a la inspeccidn, se han abierto dos acciones
adicionales, la AC-AL-10/1385 “En la préxima parada de recarga de la Unidad 2 llevar a cabo la
modificacion prevista de las vélvulas de seguridad del presionador”, y el estudio ES-AL-10/198
“Efectuar un analisis de causa raiz de la incidencia con la vaivula de seguridad RC2-8010A que
dio Tugar en la Unidad 2 a la parada no programada del dia 31-08-107, del cual podria derivarse
alguna accidn adicional més.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 4 de 18, peniltimo parrafo:

Dice el Acta:

“- Que existen diversas incidencias en la evolucion de las fugas y acciones que se iban
realizando, hasta la correccién definitiva de las fugas, que no constan en el SEA. Que las tres
NC abiertas en el SEA sobre las fugas en la vdlvula de seguridad RC2-8010A no estan
relacionadas entre si, de forma que accediendo a una de las NC no puede conocerse que
existen otras NC y acciones sobre el mismo problema. La NC no se ha considerado repetitivo
pese ser un suceso repetitivo en un espacio temporal menor a dos ciclos”.

Comentario:

No es correcto que “accediendo a una de las NC no puede conocerse que existen otras NC y
acciones sobre el mismo problema”. Cuando se da de alta una no conformidad el procedimiento
GE-31.01 indica que antes de proceder a la evaluacion de la no conformidad, se cumplimente el
campo “datos especificos”, v asi se ha realizado en cada una de las no conformidades
mencionadas, indicando en todos los casos ¢l item RC2-8010A.

La NC se ha abierto por el hecho de tener una parada no programada por fuga de la valvula de
seguridad y, desde ese punto de vista, no se puede considerar suceso repetitivo en el intervalo de
dos ciclos.

Como parte de la evaluacion, el procedimiento indica que se analice la repetitividad de las no
conformidades, aunque no menciona explicitamente se consulte el campo “entradas
coincidentes” de la carpeta “datos especificos”. Se establece una accién de mejora (AM-AT-
10/330) para incluir dentro del apartado de “evaluacion de la no conformidad” del procedimiento
GE-31.01 una mencion explicita al campo “entradas coincidentes” de la carpeta “datos
especificos”, para consultarlo antes de realizar la evaluacion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALGO/10/885
Comentarios

Hoja S de 18, segundo parrafo:

Dice el Acta:

“s Tarjeta mal colocada en descargo 1-PRO-200/2008. Con fecha de identificacion del 19-09-08
y que se cargé en SEA el 06-02-09 como NC-AL-09/556 de categoria D, seccion emisora
OTO. No se identifica causa directa. Se traia de un Hallazgo menor. No se abre ninguna
accion. Que en relacion con esta misma incidencia, Licenciamiento abrio el 4-03-09 la NC-
AL-09/045 de categoria C. Como causa directa se considera error humano. Consta de una
accion correctiva de prioridad 3 que consiste en establecer si se considera necesario
acciones adicionales a las tomadas en la IAR-AL-09/353. La accion se cierra el 28-05-09 sin
establecer acciones adicionales”.

Comentario:

Operacion especifica en su Incidencia de Actividades rutinarias, que el error en la colocacion de
la tarjeta no tiene consecuencias asocladas en el alineamiento del suministro de aire a la
compuerta ya que existe en la misma linea una valvula de retencidon de perdida de suministro de
aire y la posicion de las valvulas era la correcta, por lo que no se considera establecer acciones
adicionales
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja S de 18, tercer parrafo:

Dice el Acta:

“s Pérdida de la refrigeracion forzada de la piscina de combustible gastado ocurrida en
Almaraz 1 el dia 28-11-09. Con fecha de identificacion del 28-11-09, cargada en SEA el 03-
12-09 como NC-AL-09/4928 de categoria A, seccion emisora Andlisis y Evaluacion Almaraz.
La causa directa identificada es error humano. El origen de la entrada es el informe del
suceso notificable ISN-09/04. Una incidencia similar se habia producido en la unidad 2.
Abiertas una accion de prioridad 1 para implementar un control administrativo fisico
adicional a la propia tarjeta, con plazo 31-10-01, una accién de prioridad 2 para introducir
un cambio en los procedimientos relacionados con la diagnosis, con plazo 30-09-01, una
accion de prioridad 3 para impartir formacion y dos estudios para emitir el ISN y elaborar el
ACR. Que se mostro a la inspeccion el informe de andlisis de causa OE-10/006, verificando
que las acciones identificadas han sido introducidas en el PAC. Que la Inspeccion preguntd
por la accion correctiva AC-AL-10/586, con plazo de ejecucion 30-09-10 y por lo tanto a
punto de caducar, la cual requiere incorporar a los procedimientos relacionados con la
prueba de diagnosis de vdlvulas motorizadas el requerimiento de comunicacion a la sala de
control/mesa de recarga y autorizacion previa (adicional al PT), inmediatamente antes de
iniciar los trabajos de prueba de diagnosis, e impartir formacion al personal afectado,
estando pendiente de realizar a fecha de la inspeccion”.

Comentario:

La incidencia de la unidad 2 fue similar en cuanto al resultado final, pero el incidente fue
totalmente distinto ya que, el de la unidad 2 se debié a un problema mecanico en un cojinete de
una bomba de componentes, y el de la unidad ! fue un error humano al intervenir una vélvula del
sistema de componentes que era frontera entre trenes.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 6 de 18, parrafo guinto:

Dice el Acta:

" Que se manifesto que el 2° fallo funcional repetitivo se categoriza como By el tercero como A"

Comentario:

El tercer fallo funcional repetitivo se clasifica como A, tras evaluarlo adecuadamente y no de
forma automatica.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoija 6 de 18, parrafo sexto:

Dice el Acta:

“ Que Mantenimiento elabora cuatro tipos de informes: informa semestral sobre equipos con
mds de 2 intervenciones, con una ventana rodante de seis meses; informe semestral de
escalacion de NC, con ventana de un ciclo (para los equipos muy significativos para la
seguridad se considera una ventana de dos ciclos), informe bimensual sobre re-trabajos,
informe semestral de efectividad de las acciones del SEA”.

Comentario:

El primer informe es semestral, sobre equipos con mas de tres intervenciones y ventana rodante
de 1 afio. Los demas informes estan descritos correctamente.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/19/885

Comentarios

Hoja 6 de 18, ultimo parrafo:

Dice el Acta:

“ Que se mostro a la Inspeccion del Informe de la OTQ "Andlisis de la eficacia de las acciones
v del SEA. Primer semestre del 20097, OT-09/049, del 16-12-09. Que este informe tiene como
objetivo analizar y evaluar la eficacia de las acciones de Mantenimiento de CNA, v estudiar,
si en algun caso procede la escalacion de acciones. Que el informe recoge todas las NC de
categoria A y B del primer semestre del 2009, susceptibles de incumplir el criterio de eficacia
de las acciones tomadas. Que se distinguen las NC segun colores, siendo el color rojo’.

Comentario:

El Informe OT-09/049 esta emitido por la Oficina Técnica de Mantenimiento, (OT), no por la
Oficina Técnica de Operacion (OTO). Lo mismo ocurre en la el segundo parrafo de la pagina 7,
la seccidn correcta es la OT.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 7 de 18, parrafo tercero:

Dice el Acta:

“ Que en el caso de la NC-AL-9/75 se determiné que hubo dos fallos repetitivos y no se escalé
a una categoria superior. Que en este caso no se abrieron acciones adicionales, derivadas
del informe de andlisis de la eficacia de las acciones”.

Comentario:

Efectivamente, después de evaluado no se escalo, tal como se indica en el primer parrafo de la
misma pagina. En los Informes de Analisis de eficacia de las acciones se decide la escalacion de
las NCs, no es automatica.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 8 de 18, parrafo quinto:

Dice el Acta:

“ Que estos sucesos no han sido considerados fallos funcionales de la bomba CC2-PP-02 A
pero no fallos repetitivos”.

Comentario:

Que estos sucesos no han sido considerados fallos funcionales de la bomba CC2-PP-02A, ni
fallos repetitivos.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 8 de 18, ultimo parrafo:

Dice el Acta:

“e Discrepancia de valores de temperatura tanque EHC': en OVATION punto EHC-TE-26 indica
53,28°C y localmente indica 48 °C. Con fecha de identificacion del 15-01-10 y que se cargo
en SEA el 15-01-10 como NC-AL-10/211 de categoria D, seccion emisora Turnos de
Operacion Almaraz. No se identifica ninguna accion”.

Comentario:

Hay una correccidn asociada a dicha No Conformidad, la CO-AL-10/124 “EHCI1-TI-42. Revisar
discrepancia de valores de temperatura Tanque EHC: en ovation punto EHC-TE-26 indica
53.28°C y localmente indica 48°C.” y en su solucién indica: “Se comprueba indicacion marcando
48°C y en ovation 45°C, y no los 53'28°C que indica la OTNP”, con lo que se considera cerrada
laNC-AL-10/211.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 8 de 18, parrafo sexto:

Dice el Acta:

“s Configuracion errénea del termopar. Con fecha de identificacion del 05-02-09 y que se cargo
en SEA el 05-02-09 como NC-AL-09/011 de categoria C, seccion emisora Licenciamiento
CNA. Consta del estudio ES-AL-09/026 de prioridad 3, en el que se analiza si es necesario
adaptar medidas adicionales para evitar que alguno de los termopares pueda
desconfigurarse por error, cerradoe el 10-02-09. En la resolucion del estudio consta que se ha
procedido al blogueo fisico de los botones de la botonera frontal de pyrometer para evitar
cualguier cambio posible de la configuracion. 9. No se abre ninguna accion de correccion ni
accion correctiva”.

Comentario:

Se estudid mediante la accién ES-AL-09/026 la accidén correctora a tomar para evitar que se
pudiera repetir la desconfiguracién del termopar y se adoptd, no siendo necesario abrir acctones
adicionales.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 10 de 18, diltimo parrafo; Hoja 11 de 18, parrafo primero:

Dice el Acta:

“o Almaraz.-Superacion del valor de temperatura de ETF en la sala S31 (drea de fuego 26)
edificio de salvaguardias +1.00. Como fecha de identificacion del suceso consta el 31-07-09
y se introdujo al SEA el 12-08-09 como NC-AL-09/2744 de categoria B, seccion emisora
Andlisis y Evaluacién Almaraz. La superacion del valor de la temperatura de ETF se volvio a
producir el 3-8-09. Estas incidencias dieron lugar a un ISN. No se identifica causa raiz. En la
evaluacion se indica que se ha realizado un nuevo estudio de calificacion ambiental, 01-F-B-
00040, nueva temperatura 42°C y a la modificacion del mantenimiento de calificacion
ambiental para algunos equipos y componentes ubicados en dicha sala, no habiéndose
abierto ninguna accion en el SEA al respecto. Se abrio la accion correctiva AC-AL-10/48 el
31-7-09, con prioridad 2, para realizar el seguimiento de las temperaturas en la sala 258-31 y
se cerrd el 14-01-09 con la emision del informe [E-1I-09/002, no constando si del informe
anterior derivaron acciones adicionales. También se abrié la accion ES-AL-09/188, con
prioridad 2, con idéntico objetivo que la accion anterior y cerrada el 31109, con la emisidn
del informe IE-11-09/002".

Comentario:

La incidencia dio lugar a un Informe Especial al CSN segin ETFs, no fue suceso notificable
segun IS-10. El informe especial [E-II-09/002 hace referencia a acciones que se habian tomado
con anterioridad. Concretamente, la modificacion del mantenimiento de calificacién ambiental
para equipos y componentes ubicados en dicha sala, se realizod con la accidon AC-AL-08/148
procedente de la entrada IM-AL-08/549, ya que el problema se habia presentado ya en el afio
2008.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 15 de 18, parrafo segundo:

Dice el Acta:

¢ NC-AL-09/140 relativa a la incorrecta ejecucion apertura cierre del levantamiento
provisional de descargos durante la 18 recarga de la unidad 2, fue identificada y emitida
el 18-06-09. El apartado de evaluacion no estd cumplimentado. Como causa directa se
indica pruebas/procedimientos. El 18-6-09 se abri6 la accidén cotrectiva AC-AL-09/137
de prioridad 3, requiriendo implantar un correcto control de gestidn de levantamiento
provisional de descargos, con plazo 18-10-10. La accidn se cierra en base al informe 1A-
AL-10/053, no describiéndose las acciones concretas realizadas. La NC permanece
pendiente de cierre.

“e Configuracion errdnea del termopar. Con fecha de identificacion del 05-02-09 y que se cargo
en SEA el 05-02-09 como NC-AL-09/011 de categoria C, seccion emisora Licenciamiento
CNA. Consta del estudio ES-AL-09/026 de prioridad 3, en el que se analiza si es necesario
adaptar medidas adicionales para evitar que alguno de los termapares pueda
desconfigurarse por error, cerrado el 10-02-09. En la resolucion del estudio consta que se ha
procedido al blogueo fisico de los botones de la botonera frontal de pyrometer para evitar
cualquier cambio posible de la configuracion. 9. No se abre ninguna accién de correccion ni
accion correctiva’”.

Comentario:

Efectivamente, no se describen las acciones tomadas para el cierre de la accion AC-AL-09/137,
indicandose que el cierre esta realizado segiin se expone en el informe IA-AL-10/053. En dicho
informe se emite la accion AC-AL-10/936 “Implantar acciones para un correcto control de gestion de
levantamiento provisional de descargos”, cuyo alcance incluye la accion anterior (AC-AL-09/137).
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 17 de 18, parrafos quinto v sétimo:

Dice el Acta:

“_ Debe extenderse la sistemdtica de escalacion de las NC repetitivas a toda la organizacion.

- Muchas NC no tiene cumplimentados el campo de evaluacion/resolucion o presentan una
informacion muy limitada’™.

Comentario:

Se ha definido en el SEA/PAC de C.N. Almaraz una accion de mejora (AM-AT-10/167) cuyo
objeto es “Revisar los contenidos y periodicidades definidas paras las reuniones de los Grupos de
Seguimiento y los Grupos de Revisién” Se incluirdn ambos inputs como parte del analisis a
realizar para llevar a cabo esta accion.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 17 de 18, parrafo octavo:

Dice el Acta:

“- Debe abrirse una sola NC para cada problema e ir afiadiendo a esta NC las acciones que se
vayan identificando a lo largo del tiempo hasta el cierre de la NC. En el caso de que se abren
varias NC sobre un mismo problema, estas deben estar relacionadas entre si para tener una
vision global de las acciones que se estan llevando a cabo para la resolucién del problema .

Comentario:

CNAT entiende como no conformidad un incumplimiento de expectativa y por tanto un
problema puede dar lugar a varias no conformidades, tantas como expectativas de hayan
incumplido por el problema detectado.

La relacién entre distintas no conformidades relacionadas con un mismo problema estd resuelta
mediante el “documento origen principal”, que quizds en algunos casos no se ha indicado y por
tanto no se han podido relacionar las NC's.

Para reforzar el uso del campo “documento origen principal”, asi como otros conceptos SEA (ver
pagina siguiente) se ha abierto la accién de mejora AM-AT-10/331, con ¢l objeto de que en las
proximas reuniones de los Grupos de Revision y Seguimiento de planta se refuerce este
concepto, asi como los indicados en la pagina siguiente.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALQ/10/885
Comentarios

Hoja 17 de 18, pirrafos noveno y décimo:

Dice el Acta:

“- Deben identificarse (darse de alta) las acciones de correccion inmediatas realizadas para
corregir las NC.

- Las acciones no deben cerrarse cuando se realiza una propuesta (ejemplo. propuesta de
ETF, propuesta de modificacion de disefio, propuesta de cambio de un procedimiento, etc)
sino cuando se ha ejecutado y verificado la accion propuesta’”.

Comentario:

Para reforzar ambas cuestiones, asi como la indicada en la pagina anterior, se ha abierto la accion
de mejora AM-AT-10/331, con el objeto de que en las préximas reuniones de los Grupos de
Revision y Seguimiento de planta se refuercen ambos conceptos, asi como el indicado en la
pdgina anterior.
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 17 de 18, penaltimo parrafo:

Dice el Acta:

“~ Deben mejorar los andlisis de tendencias para prevenir problemas de mayor importancia’.

Comentario:

Existe una propuesta de mejora en curso, PM-AT-10/041 “Uso mas eficaz del analisis de
tendencias de actividades rutinarias como herramienta de aprendizaje”, con dos acciones
enfocadas a mejorar los andlisis de tendencias para prevenir problemas de mayor importancia:

- ES-AT-10/025 “Analizar las acciones a acometer para conseguir potenciar los andlisis de
tendencias de actividades rutinarias como fuente de oportunidades de mejora para evitar
problemas futuros.”

- AM-AT-10/305 “Al igual que se ha hecho en las Autoevaluaciones de procesos del 2010, en
las autoevaluaciones de andlisis de tendencias que se llevaran a cabo en el ler trimestre del
2011 participara un facilitador con el fin de incorporar en las mismas los criterios de la Guia
de Analisis de Tendencias y levarlas a cabo de manera homogénea.”
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ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/ALO/10/885
Comentarios

Hoja 17 de 18. ultimo pirrafo:

Dice el Acta:

“~ Deben reportarse al SEA las acciones de seguimiento que se realizan para el cierre de las
acciones, asi como las acciones adicionales que se vayan identificando o realizando”.

Comentario:

Se ha abierto la propuesta de mejora PM-AT-10/143 para, en primer lugar, estudiar qué criterios
establecer para efectuar €l seguimiento de acciones de amplios perfodos de implantacion (ES-
AT-10/064) y posteriormente abrir la accién de mejora correspondiente para incluir dichos
criterios en el procedimiento GE-31.01.
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DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/ALO/10/885, del 10 de noviembre de
2010, los Inspectores que la suscriben declaran, con relacidn a los comentarios formulados
en el tramite de la misma:

Comentarios generales: Se acepta el comentatio, que no modifica el contenido del acta.

Hoja 3 de 18, parrafo cuarto: Se acepta el comentario, que constituye informacion

adicional.

Hola 3 de 18, parrafo séptimo: Se acepta el comentario, que modifica el contenido del

acta como sigue:

“ Que la carga de las entradas al SELA estin centralizada en una sola persona...”
‘Hoja 4 de 18, parrafo noveno: Sc acepta el comentario.

Hoja 4 de 18, penultimo parrafo: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido

del acta

Hoja 5 de 18, segundo parrafo: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido
del acta.

Hoja 5 de 18, tercer parrafo: Sc acepta el comentario.

Hoja 6 de 18, parrafo quinto: Se acepta el comentario, que modifica el contenido del acta

como sigue:

“COue se manifestd gue el segundo fally funconal repetitivo se categoriza como B, y ef tercer fallo fincional

repetitivo se clasifica como A, tray evaluarlo adecuadamente y no de forma antomdfica.”

Hoja 6 de 18, parrafo sexto: Se acepta ¢l comentario, que modifica el contenido del acta

como sigue:

Oue Mantenimiento clabora cualro [ipos de informes: informe semesiral sobre equipos con mds de trex

’

intervencioney con venlana rodante de 1 aso)...’

Hoja 6 de 18, ultimo parrafo: Se acepta ¢l comentario, que modifica en ambos casos las
siglas OTO por OT.

Hoja 7 de 18, parrafo tercero: Sc acepta ¢l comentario, que no modifica el contenido del

acta.
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Hoja 8 de 18, parrafo quinto: Se acepta cl comentario, que no modifica el contenido del

& =t

i

acta.

Hoja 8 de 18, dltimo parrafo: Se acepta el comentario.

Hoja 8 de 18, parrafo sexto: No sc acepta el comentario.

Hoja 10 de 18, ultimo parrafo. Hoja 11 de 18, parrafo primero: Se acepta el comentatio.

Hoja 15 de 18, parrafo segundo: Se acepta el comentario, que no modifica ¢l contenido

del acta.

Hoja 17 de 18, parrafos quinto y séptimo: Se acepta ¢l comentario, que constituye un

COMPromiso.
Hoja 17 de 18, parrafo octavo: Se acepta el comentario, que constituye un compromiso.

Hoja 17 de 18, parrafos noveno y décimo: Se acepta ¢l comentario, constituye un

COMPromiso.
Hoja 17 de 18, penultimo parrafo: Se acepta el comentatio.

Hoja 17 de 18, ultimo parrafo: Se acepta cl comentario, que constituye un compromiso.

Madtid, 14 de diciembre de 2010
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