












































































































































































c A1-44414. 
CSN/AIN/ALO/19/1179 

CSN 
DILIGENCIA 

En relación con el Acta de Inspección de referencia CSN/AIN/ALO/19/1179 de 24, 25 y 
26 de junio de 2019, los inspectores que la suscriben declaran con relación a los 
comentarios y alegaciones contenidos en el trámite de la misma, lo siguiente: 

Comentario general: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 1 de 32, segundo párrafo: Se acepta la aclaración y modifica el contenido del acta, 
quedando el texto de la siguiente forma: 

"Que se personaron, los días veinticuatro y veinticinco de junio de 2019 en las 
oficinas de CC.NN. Almaraz-Trillo en la Avenida de Manoteras, número 46 bis 
quinta planta" 

Hoja 3 de 32, tercer y cuarto párrafos: Se acepta la información adicional, que no 
modifica el contenido del acta. 

oja 3 de 32, apartado 1.2.2, último párrafo: Se acepta la información adicional, que 
no modifica el contenido del acta. 

Hoja 4 de 32, apartado 1.2.3: Se acepta la información adicional, que no modifica el 
contenido del acta. 

Hoja 4 de 32, apartado 1.3.1, tercer párrafo: Se acepta la información adicional, que no 
modifica el contenido del acta. 

Hoja 4 de 32, apartado 1.3.2: Se acepta la aclaración y modifica el contenido del acta, 
quedando el texto de la siguiente forma: 

"... se indica que analizarán dicho evento para incluirlo en la revisión 15 del APS-
N1 para 2024" 

Hoja 5 de 32, apartado 1.3.3, primer párrafo: 
Se acepta parcialmente el comentario que modifica el contenido del acta, quedando el 
texto de la siguiente forma: 

"...versiones 1.2 y 1.3". 
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Hoja 7 de 32, apartado 1.8.2: Se acepta la información adicional, que no modifica el 
contenido del acta. 

Hoja 8 de 32, apartado 3.1, primer a tercer párrafos: 
El comentario "nunca rebosaría el tanque de AF" no se corresponde con lo manifestado 
durante la inspección en cuanto a que llegar a esa situación dependería de la práctica 
operativa. El resto del comentario es información adicional. El comentario no modifica 
el contenido del acta. 

Hoja 9 de 32, segundo párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 9 de 32, tercer párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 9 de 32, cuarto párrafo: 
El comentario no modifica el contenido del acta. 

Hoja 9 de 32, quinto párrafo: Se acepta la información adicional, que no modifica el 
contenido del acta. 

Hoja 9 de 32, último párrafo: El comentario no modifica el contenido del acta. En el APS 
de Incendios para la transición a la NFPA-805 hay que identificar y tratar las acciones 
locales de acuerdo con las FAQ-06-0012 y FAQ-07-0030. 

Hoja 10 de 32, último párrafo: No se acepta la primera parte del comentario ya que el 
modelo no contempla ni los automatismos ni las acciones humanas indicados en el 
párrafo del acta. Se acepta, sin modificar el contenido del acta, la información sobre las 
dos acciones propuestas por el titular para evaluarlo en el APS de Incendios y APS-N1. 

Hoja 11 de 32, primer párrafo: Se acepta la información adicional, que no modifica el 
contenido del acta. 

Hoja 12 de 32, apartado 3.5: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. En cuanto a 
las valoraciones de impacto, se realizarán por parte de los inspectores en la valoración 
del hallazgo. 

Hoja 14 de 32, tercer, cuarto, quinto y sexto párrafo: 
Se aceptan las aclaraciones incluidas en el comentario, que modifica el contenido del 
acta en el sentido señalado por el Titular. 
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Hoja 14 de 32, último párrafo: Se acepta la información adicional, en cuanto a las 
propuestas de actuaciones futuras, pero no en cuanto a la descripción de las prácticas 
actuales. El comentario no modifica el contenido del acta. 

Hoja 15 de 32, apartado 8.1.2: 
Se acepta la aclaración, que modifica el contenido del acta en el sentido indicado por el 
Titular. 

Hoja 17 de 32, último párrafo: 
No se acepta el comentario. 

Hoja 18 de 32, penúltimo párrafo: 
El comentario no modifica el contenido del acta. 

Hoja 19 de 32, primer y segundo párrafos: 
Se acepta la aclaración, que modifica el acta en el sentido indicado por el Titular. 

Hoja 19 de 32, último párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 20 de 32, último párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 22 de 32, apartado 8.2.2: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 22 de 32, apartado 8.2.3: Se acepta la aclaración y modifica el contenido del acta, 
quedando el texto de la siguiente forma: 

"La inspección solicitó aclaraciones sobre la observación realizada en el Informe 
de Ciclo "En el APS no se modela la acción de finalización de la 15 en este 
escenario", el titular aclaró que únicamente estaba contemplada en el cabecero 
de despresurización a largo plazo en el escenario de rotura de tubos de generador 
de vapor (que no es aplicable para el APS de incendios). La Inspección señaló la 
importancia de su inclusión en otros escenarios de cara al modelo de incendios" 

Hoja 23 de 32, apartado 8.3, segundo párrafo: 
Se acepta la información adicional, si bien no responde a la pregunta de la Inspección 
sobre los aspectos (aparte del tiempo de ejecución) que se han tenido en cuenta en la 
modelación en el APS de la acción humana de venteo. El comentario no modifica el 
contenido del acta. 
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Hoja 24 de 32, apartado 9, primer párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 25 de 32, primer párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 25 de 32, último párrafo: 
Se acepta la información adicional, si bien la inspección no comparte las conclusiones 
del titular, dado que, como se refleja en el acta, no existe un análisis directo del estado 
de la electroválvula por parte el titular que concluya que el suceso sea consecuencia 
directa de las acciones para conseguir la posición de la válvula o que dicho fallo no 
pudiera producirse tras una energización de la solenoide en su funcionamiento normal. 

Hoja 27 de 32, antepenúltimo párrafo: 
Se acepta la información adicional que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 28 de 32, penúltimo y último párrafos: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 29 de 32, primer y segundo párrafos: 
o se acepta el comentario sobre el primer párrafo. Se trata de una valoración del Titular 
obre un hecho observado, aportada con posterioridad a la inspección. 

Se acepta la información adicional de la segunda parte del comentario, que no modifica 
el contenido del acta. 

Hoja 29 de 32, tercer párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 29 de 32, antepenúltimo y penúltimo párrafos: 
No se acepta el comentario. Se trata de una valoración del Titular sobre un hecho 
observado, aportada con posterioridad a la inspección. 

Hoja 29 de 32, último párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 30 de 32, primer párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 30 de 32, segundo y tercer párrafos: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 



• CSN/AIN/AL0/19/1179 

CSN 
Hoja 30 de 32, penúltimo párrafo: 
No se acepta el comentario. Se trata de una valoración del Titular sobre un hecho 
observado, aportada con posterioridad a la inspección. 

Hoja 31 de 32, séptimo párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

Hoja 31 de 32, octavo párrafo: 
Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del acta. 

En Madrid, a 16 de septiembre de 2019, 


