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ACTA DE INSPECCION

inspectoras del Consejo de Seguridad
Nuclear,

CERTIFICAN: Que los dias 6, 7 y 8 de Marzo de 2019, se han personado en la central nuclear
José Cabrera {CNJC), en el término municipal de Almonacid de Zorita. Esta instalacién
dispone de autorizacién de cambio de titularidad y desmantelamiento concedida por Orden
Ministerial del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de fecha uno de febrero de dos
mil diez.

El titular fue informado que la inspeccién tenia por objeto la revision de los aspectos
relacionados con la proteccion radiolégica operacional (PRO) en las actividades de
desmantelamiento.

La inspeccion fue recibida por Director de la instalacion,
[ Director Técnico de Ia instalacion Jefe
tt)%{Servicio de Proteccion Radiolégica y Seguridad y con asistencia parcial de

Jefa de Seccién de Proteccién Radioldgica, Jefe de Servicio

ormacién y Comunicacion, del Departamento de Seguridad
cgfhciamiento de ENRESA, quienes manifestaron conocer y aceptar la finalidad de la
eccion y estuvieron presentes en la reunion de cierre de la inspeccion.

En la inspeccidon estuvo presente Inspectora Residente del
Consejo de Seguridad Nuclear en la central nuclear José Cabrera.

Los representantes del titular de |a instalacién fueron advertidos previamente al inicio de la
inspeccion que el Acta que se levante, asi como los comentarios recogidos en la tramitacion
de la misma, tendran la consideracién de documentos publicos y podran ser publicados de
oficio, 0 a instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacidon o documentacién aportada durante la inspeccién
podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido. ‘

De la informacién suministrada por el personal técnico de la instalacién a requerimiento de
la inspeccion, asi como de las comprobaciones tanto visuales como documentales se
obtienen los resultados siguientes:
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£} titular realizé una presentacion sobre los trabajos mas relevantes realizados durante el
afio 2018, entre los que son de destacar:

¢ Retirada de |a chimenea

e Corte y retirada de tuberias y conductos embebidos en las losas de hormigoén en el
edificio de contencion

e Acondicionamiento de lodos procedentes de sumideros y tanques

e Desmontaje del evaporador, caracterizacion y descontaminacion de paramentos y
solera en edificio del evaporador

e Retirada del suelo inferior de la vasija y tunel de acceso

e Retirada del término fuente en pilares de cavidad, foso de combustible gastado y

liner

Descontaminacién y desmantelamiento del tanque de recarga

Ampliacién del octégono, extracciéon de bloques de hormigdn del blindaje bioldgico

Medios humanos del SPR

El titular entregd a la Inspeccién el organigrama que recoge la organizacién del servicio de
proteccion radiologica (SPR).

esde 14.12.2018 existe una Unica persona con diploma de Jefe de servicio de PR.

$% echa de la Inspeccién el SPR cuenta con 6 técnicos expertos en proteccidn radioldgica
(TE) Ei titular aporté los certificados de estos 6 TE.

Y310

Cumplimiento del escrito 060-CR-1S-2018-0115 respuestas a
DSN/IT/DPR/18/01DJC/18/04

La inspeccidn se interesé por el cumplimiento de [as acciones correctivas propuestas por el
titular en la carta referencia 060-CR-1S-2018-0115 de 8 de octubre, que responde a la IT de
referencia CSN/IT/DPR/18/01 DJC/DJC/18/04 sobre acciones correctoras derivadas de las
desviaciones del MPR segun Acta de referencia CSN/AIN/DJC/18/126.

La accién realizada que desarrolla el punto dos de la carta (Realizacién de una formacién
especifica a la cual asista todo el personal relacionado con los procesos de autorizacion de
acceso a zonas controladas, la cual se encuentra planificada para el ditimo trimestre del afio
2018) ha consistido en un curso de 1 hora de duracién, el dia 11.12.2018, impartido a 15
personas entre los que se encuentran jefes de servicio, direccion, personal de formacion e
ingenieria sobre acceso de los miembros del publico a zonas radiolégicas y del que se aporta
registro de asistencia.

Este curso ha sido impartido por el Jefe de Servicio de PR, persona directamente implicada
con los procesos de autorizacién de acceso a zonas controladas.

La accién realizada que desarrolla el punto tres de la carta (De forma preventiva y hasta la
realizacion de la accién formativa citada anteriormente, los técnicos expertos del Servicio de
Proteccion Radiolégica han realizado una actividad de autoformacién de las nuevas
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revisiones de! marco documental de aplicacién, con el objeto de tener presentes las
diferentes casuisticas en relacion a la clasificacion del persanal y requisitos de entrada a zona
controlada) ha sido un curso de 1 hora de duracién, durante los dias 26 y 27.11.20189,
impartido a los 7 técnicos expertos, existentes en ese momento en el SPR, sobre
procedimientos de PR, &rea PRO.

Se ha colocado un esquema a modo de arbol de decision en la oficina de PR que ayude para
la adecuada identificacién del personal para la cumplimentacién a los formatos de acceso
(trabajadores expuestos, miembros del publico, organismos oficiales y excepcionalidades
del Manual de Proteccién Radioldgica-MPR).

En la revisién 7 del procedimiento 060-PC-UT-0013 de Marzo de 2018, el titular ha incluido
en el formato relativo al acceso de visitas un apartado para especificar si el visitante es o no
trabajador expuesto.

En relacion con las referidas desviaciones (recogidas en CSN/AIN/DJC/18/126) el titular abrio
una accion de mejora, que se cerrd con un analisis causa raiz en fecha 10.05.2018.

Posteriormente, para dar respuesta a la IT emitida por el CSN relativa a la desviacion
recogida en el Acta de Inspeccién CSN/AIN/DJC/18/126 y del resultado del analisis causa raiz
ectuado por el titular, se abre la no conformidad de referencia NC-060-PD-JC-0177, que
a asociada la accién correctiva referencia 060-AP-1C-0727. Se cierra al coincidir con la
ién del MPR y del procedimiento AC-JC-2018-033 ya que incluye las excepcionalidades
refdlivas al acceso a zona controlada propuestas por el titular en su anélisis para el cierre de
conformidad.

itular abre una nueva incidencia con objeto de desvincular la revisién en curso del MPR
e las acciones derivas de la No Conformidad 060-PD-JC-0177. Resultado de ello se abre una
nueva no conformidad (NC-060-PD-JC-0182) y la accion correctiva de categoria A de
referencia 060-AP-JC-0740, comunicada al CSN en la carta de referencia 060-CR-IS-2018-
0115 de 8 de octubre. En ésta el titular propone tres puntos con el fin de dar respuesta a la
IT. Esta accidn correctiva se cierra en fecha 21.02.2019 como resultado de la auditoria del
Servicio de Garantia de calidad de ENRESA al servicio de PR y Seguridad de la instalacién de
21.2.2019 con informe de referencia 060-IF-GC-0122, que verifica la imparticion de la
formacion propuesta.

La Inspeccion revisé los registros de acceso de visitas a la zona controlada de la instalacion,
generados desde la anterior inspeccion de PRO, correspondientes al aio 2018 y primeros
meses de 2019.

Entre los registros de visitas a zonas radiolégicas se detecté la utilizacién del formato del
anexo 5 del procedimiento 060-PC-UT-0013 “Control radiolégico de trabajos (PTR)”. Este
formato no es acorde al contenido del MPR en vigor.

Se comprobd que el acceso segin el anexc 5 del mencionado procedimiento estaba
registrado en el libro de incidencias del SPR.
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Situacion de la organizacion ALARA.

La Inspeccién solicité y obtuvo copia de las Actas de reuniones del Comité ALARA del PDIC,
relativas al afio 2018, de acuerdo con la frecuencia establecida en el MPR. Estas Actas son las
siguientes:

e Comité ALARA 42 reunién -2017 (Cédigo 060-AC-JC-2018-0003), fecha 17/01/2018:

Se presenta la estimacion de dosis para el 2018:
— Dosis colectiva estimada 120 mSv-p (objetivo 92 mSv-p)
— Dosis individual maxima estimada 10 mSv (objetivo 8 mSv)

e Comité ALARA 12 reunién -2018 (Cédigo 060-AC-JC-2018-0018), fecha 12/04/2018:
Se presenta el seguimiento de la dosis en 2018, y la distribucién de dosis individuales
en el primer trimestre de 2018.

e Comité ALARA 22 reunién -2018 {Cédigo 060-AC-JC-2018-0027), fecha 12/07/2018:
Se presenta el seguimiento de fa dosis en 2018, la revisidn de la estimacién anual y la
distribucién de las dosis individuales en el primer semestre de 2018. Segtin el Acta se
reestima la dosis para el 2018 a:

— Dosis colectiva estimada 144 mSv-p (objetivo 117 mSv-p)
— Dosis individual maxima estimada no sufre modificacion, estimada 10 mSv
(objetivo 8 mSv),
‘En concreto, las actividades que han sido objeto de mayor variacion en {a
reestimacién han sido:
— Blindaje biolégico de 6 a 8 mSv-p
— Gestion de residuos de 15 a 30 mSv-p

Comité ALARA 32 reunién -2018 (Codigo 060-AC-JC-2018-0038), fecha 11/10/2018:

Se presenta el seguimiento de los trabajos ALARA, de la dosis y la distribucion de

dosis individuales en el afio 2018.

Comité ALARA 42 reunion -2018 (Codigo 060-AC-JC-2019-0005), fecha 28/02/2019:

Se muestra el seguimiento de la dosis durante el 2018 y se realiza el andlisis de

resultados finales: distribucidn de las dosis individuales de 2018, la distribucion de

dosis en el PDIC y la estimacidn de dosis para el afio 2019, que es:
— Dosis colectiva estimada 38,3 mSv-p (objetivo 33,5).

En este Acta se aprecian los siguientes datos:

— No consta objetivo alguno de dosis individual para el 2019, siendo este parametro
uno de los indicadores que constituye un requisito limitante a la hora de la
apertura de un Estudio ALARA.

— Se realiza un andlisis de los indicadores desde el 2010 hasta el 2018, resultando
que en el 2018 la dosis colectiva estimada era de 144 y [a recibida fue de 95,31
mSv-p, lo que supone una desviacién del 34% respecto de la reestimacién
acordada en comité ALARA en Julio de 2018.

— Se presenta la estadistica del nimero de trabajadores por intervalo de dosis
oficial del afio 2018, encontrdndose que de 244 trabajadores, 75 acumulan una
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dosis colectiva superior al nivel de registro (0,1 mSv). En el intervalo de dosis
entre 6 y 10 mSv consta un trabajador con una dosis asociada de 6,23 mSv.

- Se refiere, como resultado de los parametros radiol6gicos mas significativos del
desmantelamiento en el afio 2018, una dosis individual maxima de 5,26 mSv.

— Se muestra, en relacién a la carga de trabajo, un total de 2399 hxp de
trabajadores expuestos, siendo el nimero de personas que acceden a zona
controlada de 244. No se muestra un andlisis comparativo entre la carga de
trabajo prevista y la real.

— En relacién con los accesos de trabajadores no expuestos a zona controlada se
especifica que durante el 2018 hay un total de 148 accesos de trabajadores no
expuestos con un total de dosis recibida de 93 pSv, lo que supone una dosis
media por acceso de 0,63 uSv. La dosis media por acceso supera el valor maximo
indicado en el procedimiento 060-PC-UT-0013 para el acceso de trabajadores no
expuestos que es de 0,50 pSv.

Se entregd a la Inspeccion el Acta de la ditima reunion de la Comision ALARA (Cédigo
1/2017), de fecha 11/12/2017, que analiza los datos del periodo transcurrido del afio 2017 y
se aprueban los objetivos ALARA del 2018.

o-existe prueba documental formal firmada de la reunién de la Comisién ALARA de fecha
/12/2017 donde se aprobaron o respaldaron los objetivos de dosis de 2018. El titular
entd un registro de distribucién del Acta de reunién.

/bjetivos de dosis para el 2018 una vez aprobados por la Comisién ALARA el 11/12/2017
on presentados posteriormente en la 42 reunidn del Comité ALARA -2017 {Cédigo 060-
-JC-2018-0003}, de fecha 17/01/2018. Este hecho contraviene el apartado 3.1.1 de!
rocedimiento 060-PC-UT-0005 “Gestién ALARA de trabajos. Reduccion y minimizacion de
dosis”.

Solicitado al titular la aprobacién o respaldo de la Comisién ALARA (nivel Gerencial) a la
reestimacion efectuada en comité ALARA de los objetivos de dosis en Julio de 2018, éste no
aporté registro documental alguno (en soporte digital o papel).

Solicitado al titular las acciones derivadas de la desviacién del 34% de la dosis colectiva del
afio 2018 referida, el titular indicé que no se habia abierto accién alguna en el sistema
integrado de mejora (SIM).

El procedimiento de ENRESA 000-AL-EN-0001, Rev. 3 de Octubre de 2016, pag. 38-
“Aplicacion el programa ALARA a instalaciones en desmantelamiento” especifica: mantener
el nivel de exigencia autoimpuesto en el planteamiento de indicadores y objetivos ALARA
realistas, sobre la base de estimaciones lo mds ajustadas posibles de dosis individuales y
colectivas para diferentes actividades programadas.



a2 N KoY iy

Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid

Tel.: 91 346 01 00
Fax: 91 346 05 88
WWW.CSN.ES

I CSN/AIN/DJC/19/136
Qi SEGURIDAD NUCLEAR P4gina 6 de 12

Este procedimiento responde al documento seguimiento de las actividades rutinarias del
SPR ~UNESA CEN, Rev. 3 de marzo de 2006, se establece una serie de sucesos que han de ser
introducidos en el Programa de Acciones correctivas de la instalacion. Entre ellos se
especifica: actividades ALARA en las que se supera una dosis planificada del 25%.

La proxima convocatoria para la Comision ALARA esta prevista para el proximo mes de abril
de 2019. No se ha celebrado reunién de la Comisién ALARA en el afio 2018, contraviniendo
el “Manual para la Aplicacion del principio ALARA en los proyectos y actividades de ENRESA”
000-AL-EN-0001, Rev. 3 de Octubre de 2016, pagina 21.

Indicadores radioldgicos y de proteccion radiologica

Los resultados de los parametros radioldgicos mas significativos del desmantelamiento en el
fio 2018 han sido los siguientes:

Dosis colectiva: 95,31 mSv-p
244 trabajadores expuestos dados de alta en la instalacién
Dosis individual maxima 5,26 mSv

leStacan: ’
Descontaminacion de paramentos.

¢ Demoliciones.

e Gestion de RR

De los datos entregados a la Inspeccion sobre |a evolucién de los indicadores radioldgicos de
las actividades de desmantelamiento desde el afio 2010 a 07.03.2019 se presenta la

- siguiente tabla con la evolucién de la dosis individual maxima y a las actividades que han

correspondido:

Aﬁom | Dosis indlv;dual méxima Actividad
{mSv)
2010 4,98 © Gestién de residuos
2011 076  fosocombustiblegastade
2012 ’ 9,56 o Adecuacnﬁnde cavidades
‘;013 - 13,47 Corte con hilo presionado—rﬂ;‘s.istén{;4;;frigerat;i6r; primario
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2014 16,45 Generador de vapor
. 2015 13,07 Apoyo vasija y foso combustible gastado
2016 | 17,37 Corte de muros de harmigén contaminado y retirada de blindaje
“ biolégico 1
Nop— - T - ._i
2017 7,85 Descontaminacion de paramentos i
| 2018 5,26 Gestién de residuos i
L. . . N

El MPR en vigor es la revisién 4 de fecha marzo de 2018 con una actualizacién posterior de
fecha 11 de Diciembre de 2018, Rev. 4.3, remitida por el titular al CSN {Ref.060-CR-IS-2018-
0134), por [a que se modifica la organizacién del SPR, quedando un unico diploma de Jefe de
Servicio

Este MPR (Rev. 4.3, de Diciembre de 2018) no incluye las actualizaciones siguientes:

Ill

El Anexo V “clasificacion radiolégica zonal” no recoge, entre las zonas radioldgicas de
la instalacién, el edificio de nueva construccion denominado Almacén IV, para
residuos RBBA.

El texto del apartado 2 sobre riesgos radiolégicos de la instalacién, no se menciona la
existencia de dicho Almacén IV. -

La inspeccion analiz6 la metodologia utilizada por el titular para la distribucion en
“actividades y trabajos” las actuaciones del proyecto asi como su seguimiento radioldgico. Se

- analizaron las actividades y trabajos abordados en el periodo 1.01.2018-5.03.2019, del que
fue aportado el listado resumen donde se recoge la carga de trabajo y dosis total por trabajo
y por actividad.

Se reviso el dosier ALARA relativo al trabajo “Ampliacion del Octdgono del blindaje
biolégico” codificado por el titular como 12.02, perteneciente a la Actividad 12 Blindaje
bilogico que incluye el estudio inicial y sus adendas, las Actas de reunion del grupo ALARA en
tas que se muestra el seguimiento de este trabajo y los 2 PTR correspondientes.

Visita a zona controlada

La inspeccion realizé una ronda a la zona controlada de la instalacion, acompafiados por el
jefe del SPR y un TE del SPR visitandose las siguientes zonas:

e Contencién {varias cotas):
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Se visité la cota 604, desde donde se observo las zonas donde se estaban llevando a
cabo los trabajos de descontaminacién y caracterizacion de paramentos. Se observo
la ampliacién del octégono en la base de la vasija y el foso de la cavidad.

Se visito la cota 621 desde donde se observd el estado de avance de los trabajos.
Zona de lavanderia, situada en el edificio auxiliar de desmantelamiento (EAD)

e Edificio auxiliar, donde, entre otros, se visitd el antiguo SAS de corte de zona de gases
que en la actualidad es una zona de acopio provisional de contenedores CMT,
clasificada como de Zona controlada de permanencia limitada con riesgo de
contaminacion y radiacion.

¢ Almacén 1 donde se constaté el avance de los trabajos de descontaminacion de
paramentos y soleras junto con la retirada de tuberias embebidas.

» Edificio del evaporador, donde se comprobé que su acceso presentaba cierre con
llave en posesiéon del SPR, carteles indicativos de “edificio desclasificado” y sefal
radioldgica de zona vigilada.

Durante la vista se realizaron frotis en diferentes zonas, estando los resultados acordes con
s clasificaciones radiolégicas de las zonas en las que fueron realizadas.

medidas fueron realizadas con el equipo LB-124 con nimero de serie 7312, sonda 7724,
a de verificacion 14.11.2018.

speccion solicité y obtuvo copia de los registros de las verificaciones semestrales
lizadas a dicho equipo.

Auditorias internas

Se entrego copia a la Inspeccién del Informe de auditoria de calidad interna con referencia
060-IF-GC-0119, realizada el 27 de noviembre de 2018, relativa al seguimiento de los
trabajos de la implantacién ALARA en las propuestas de modificaciéon de disefio (PMD}
dentro del proyecto de desmantelamiento y clausura de la CN José Cabrera.

La actividad auditada es el seguimiento SIM de la implantacidon ALARA para la adecuacién de
la campa de chatarras de la zona de torres como almacén de RBBA. Trabajos de demolicién
de edificios y excavaciones de dreas radioldgicas.

En el apartado conclusiones del informe mencionado se indican:

— Una propuesta de mejora (060-AP-GC-0087) para contemplar la posibilidad de
aceptar los requisitos ALARA pre-existentes en la documentacion asociada a ia PMD
ya que en el analisis realizado éstos se contemplan con posterioridad a la aceptacidn.
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— Dos observaciones, la primera relativa a la necesidad del titular de implantar, en el
plan anual de auditorias de 2019 a cada instalacion de ENRESA, el seguimiento del
condicionado establecido por el CSN y la segunda observacién relativa al pliego de
prescripciones técnicas para la contratacion de trabajos de demolicion vy
excavaciones de areas radiolégicas.

Formacion en proteccion radiolégica.

Segun manifesté el titular el material didactico utilizado en la imparticién de la formacion en
materia de proteccién radiolégica especifica de la instalacion en la actualidad es la revisién
15, de noviembre de 2018. Se revisaron los registros de asistencia a las sesiones celebradas
desde octubre de 2018 hasta febrero de 2019.

Se ha celebrado el dia 28.2.2019 un curso sobre programa ALARA, lecciones aprendidas de
una hora de duracién al que han asistido 14 personas entre los que se encuentran los
directores, jefes de servicio y de seccion. Se facilitd el material utilizado.

Vigilancia radiolégica de [a Instalacion

e revisd el cumplimiento del procedimiento 060-PC-UT-0011, Rev.7 de Marzo de 2018,

'g:lancna radiologica de |a instalacion de aplicacion al proyecto de desmantalamiento”, que
% u Anexo 3 recoge el programa rutinaric de vigilancias radiclogicas de zonas. Dichc Anexo
ja la situacion actualizada de las vigilancias radiclogicas de la instalacion, que deberia

herente con los cambios debido al progreso de los trabajos de desmantelamiento y
clasificacidn segun se indica en el mencionado procedimiento.

El edificio del evaporador se registra como desclasificado en su interior el 13.2.2019 segin
se recoge en el libro de incidencias de PR y se ha excluido del programa rutinario de
vigilancia radiologica de zonas (Anexo 3) a fecha Marzo de 2018.

Se aporté a la inspeccidn los resultados analiticos de las muestras relativas a la vigilancia
radiologica de la contaminacién ambiental en el edifico auxiliar y en contencidn en el
periodo 11.02.2019 a 28.02.2019.

A solicitud de la inspeccion el titular aporté los registros de vigilancia radioldgica del
Almacen IV. En el registro de fecha 07.12.2018 el punto 6 de medida: “Vial” (punto maximo
de las medidas realizadas en todo el perimetro zonas transitables) se indica una tasa de dosis
de 0,35uSv/h.
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Por parte de los representantes del titular se dieron las necesarias facilidades para la
actuacién de la inspeccion.

Con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que sefiala la Ley
15/1980 de creacion del Consejo de Seguridad Nuclear, la Ley 25/1964 sobre Energia
Nuclear, el Reglamento de Instalaciones Nucleares y Radiactivas y el Reglamento de
Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, asi como lafs) autorizacionfes)
referida(s), se levanta y suscribe la presente Acta por duplicado en Madrid y en la sede del
Consejo de Seguridad Nuclear a 19 de marzo de 2019.

PATI>N

\Secct LpecctS

Inspectora In ra

TRAMITE.- En cumplimiento con lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento de
Instalaciones Nucleares y Radiactivas citado, se invita a un representante autorizado de

ENRESA para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.

TRAMITE Y COMENTARIOS EN HOJA APARTE.




A oo i 4 e A T AR T CIA S i KA A WA ot T i M s A AN AN 5 St o

enresa

TRAMITE Y COMENTARIOS ACTA DE INSPECCION CSN/AIN/DJC/19/136

Respecto de la posible publicacién del acta o partes de ella, se desea hacer constar que
tiene caracter confidencial la siguiente informacién ylo documentacion aportada
durante la inspeccion:

- Los datos personales de los representantes de ENRESA que intervinieron en la
inspeccion.

— Los nombres de todas las entidades y datos personales que se citanen el Actay
en los anexos a la misma.

—~ Los nombres de todos los departamentos, documentos e instalaciones de

ENRESA y otras entidades, que se citan en ¢l Acta y anexos a la misma.

- Pagina 3 de 12, quinto parrafo.

Donde dice “Se cierra al coincidir con la revision del MPR y del procedimiento AC-JC-
2018-033..." deberia decir “Se cierra al coincidir con la revision del MPR y del
procedimiento 060-PC-UT-0013...".

- Pagina 12. octavo parrafo.

Se desea aclarar que el anexo 5 del procedimiento 060-PC-UT-0013 intentaba
reproducir el contenido del MPR en su punto 3.3.4 en lo referido a las exigencias de
acceso, ademas de registrar y salvaguardar la obligacion de la instalacion de facilitar el

acceso en cumplimiento de lo establecido en el punto 3.2 .4 del citado MPR.

No obstante, se informa que ENRESA esta revisando el contenido del procedimiento
citado, y entre otros cambios, esta estudiando la eliminacién del anexo 5. Ya que, de
acuerdo al MPR en cualquier otra circunstancia, es decir no teniendo disponible la
aptitud médica y/o su TLD, el perscnal de los organismos oficiales debera seguir las
normas establecidas en la Instalacion para su clasificacion y aplicacién del sistema de

control segln los criterios establecidos en el MPR.
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- Pégina 4 de 12, punto 5 (Comité AL 42 reunion 2018

Se desea aclarar que efectivamente por olvido, la documentacion aportada en la
inspeccion no recoge la estimacion ni el objetivo de dosis individual para el 2019 (los
cuales son 4mSv y 3mSv respectivamente). En el marco de una reunion extraordinaria
(57) del Comité ALARA de la instalacién celebrada el dia 2 de abril, se presenté y discutio
una nueva estimacién de dosis colectiva global y desglosada, asi como los
correspondientes objetivos de dosis colectiva. Las estimaciones y objetivos para dosis
individuales se mantienen estables en 4mSv y 3mSv. La razén de la convocatoria
extraordinaria fue la de contar con una estimacion més ajustada a la realidad, que seria
propuesta para aprobacion en la reunion de la Comision ALARA a celebrar en las oficinas
de la sede de ENRESA en Madrid el 3 de abril {ya celebrada).

La propuesta realizada a la Comisién (analizada en el 52 Comité extraordinario de 2 de
abril) modifica ligeramente al alza la estimacion global previa presentada al Comité
ALARA de la instalacion en la 4% reunién-2018 de febrero), como consecuencia de
disponer de informacion mas precisa y actualizada sobre los alcances de los trabajos en
curso y previstos, y tras analizar la evolucion de las dosis reales entre los meses de
febrero y abril. Una vez que se reciba el acta de la citada Comision sera inmediatamente

enviada al CSN de acuerdo a lo comprometido en el desarrollo de la Inspeccién.

Ademas, también se desea aclarar que la desviacion del 34% de la dosis colectiva
estimada para el ano 2018 (menor de la esperada), no ha quedado recogida en el ambito
del Sistema Integral de Mejoras de ENRESA (SIM) pero si en los apartados de los estudios
ALARA correspondientes. FNRESA se compromete a incluir los andlisis de las

desviaciones obtenidas en el citado SIM.



enresa

- Pagina arrafo 1 {apartados 1, 2

Se desea aclarar que |a dosis individual maxima de 6,23 mSv indicada para un trabajador,
es un valor de dosis oficial y este se dispone aproximadamente dos meses después del
mes propio de la medida. Por otro lado, la dosis individual maxima de 5,26 mSv es un
valor de dosis operacional, siendo ademas el (nico que puede estar disponible en el

momento (en términos de dosimetria operacional).

En relacion a los trabajadores no expuestos, se desea aclarar que el valor maximo
indicado en el procedimiento 060-PC-UT-0013 para el acceso de trabajadores no

expuestos es 50 pSv por ano en la instalacion.

Madrid, a 4 de abril de 2019

Director Técnico
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Desmantelamiento de la Central Nuclear José Cabrera

Proyecto (CNIC)

Objetivo | Inspeccién de proteccion radioldgica operacional

e

Fechas 6, 7 y 8 de marzo de 2019

AGENDA DE INSPECCION

Comprobar la aplicacién de medidas de proteccidn radiolégica operacional y de las practicas
ALARA en la situacion actual de desmantelamiento de CNJC.

Se verificaran los siguientes aspectos:

Situacion de la organizacion ALARA. ,

Medios humanos del SPR. |
Puesta en practica del principio ALARA en la gestion de trabajos. |
Vigilancia y controles radiolégicos de las operaciones.

Indicadores radioldgicos y de PR.

Gestion general de PTRs.

Situacién general de la instalacién (visita a zona controlada).

Situacién de zonas de paso, control de contaminacion a la salida de zona controlada.

Control radioldgico en las zonas de acceso libre colindantes con zonas controladas o

vigiladas.

Calibracion y operatividad de instrumentos y equipos de la vigilancia radioldgica.

Indicadores de funcionamiento.

Revision del programa de acciones correctoras.

Programa de autoevaluacién del SPR y auditorias internas a |a organizacién ALARA y

al SPR.

Formacidn en proteccién radioldgica.

Vigilancias radioldgicas en zonas de libre acceso.

Otros.

Los presentes aspectos sujetos a verificacién pueden sufrir variaciones para adaptarse al
desarrollo de la inspeccion.
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DILIGENCIA
En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/DJC/19/136, de fecha 19 de marzo de 2019,
las inspectoras que la suscriben declaran, respecto a los comentarios formulados en el

Tramite, lo siguiente:

Pagina 3 de 12, quinto parrafo

Se acepta el comentario.

Péagina 3 de 12, octavo parrafo

La aclaracién no afecta el contenido del acta.

Pagina 4 de 12, punto 5 (Comité Alara 42 reunién de 2018)

La aclaracion no afecta al contenido del acta.

Pégina 5 de 12, pdrrafo 1 (apartados 1,2y 4)

La primera aclaracién no afecta al contenido del acta.

Se acepta la segunda aclaracién por lo que la Gltima frase del 42 parrafo (3* bolo) se
modifica quedando de la siguiente forma: “El valor maximo indicado en el procedimiento
060-PC-UT-0013 para el acceso de trabajadores no expuestos es de S0uSv/afio en la
instalacion”.

Madrid, 17 de abril de 2018.

Fdo.
Inspectora . {  Inspectora





