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ACTA DE INSPECCION

, Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear.

CERTIFICA: Que se persono el dia 23 de mayo de dos mil ocho en OCP sita en la
8340 de Madrid.

Que la visita tuvo por objeto inépeccionar una instalacion radiactiva, destinada a
uso industrial, ubicada en el emplazamiento referido, cuya Ultima autorizacién en
vigor, fue concedida por la Direccién General de Industria, Energia y Minas de la
Comunidad de Madrid, en fecha 28 de junio de 2001.

Que la Inspeccién fue recibida por D. upervisor de
e ALGLS ~la instalacién, quien acept6 la finalidad de la inspeccion en cuanto se relaciona
{,' /‘

la Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes.

comentanos recogidos en la tramitacién de la misma, tendran la consideracién de
documentos publicos y poedran ser publicades de cficio, o a instancia de cualguier
persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese
qué informacién o documentacién aportada durante la inspeccién podria no ser

publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccion, asi como de la

informacion requerida y suministrada por personal técnico, resulta que:
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- Disponen, a fecha de Inspecciéon, de dos licencias de operacién en vigor. El
resto de las licencias , supervisor incluida, se encuentran en fase de solicitud
de renovacion. En Acta de Inspeccién CSN/AIN/11/IRA/2050/2007 se describe

pormenorizadamente este caso. Dicha Acta refiere desviaciones

- La revisién de los registros dosimetricos de acumulados a marzo

de 2008 referentes a 14 dosimetros personales revela que los todos los

usuarios tienen dosis superficial o profunda acumulada anual de fondo

- Exhiben diarios de operacién actualizados y firmados por supervisor en la que

no figuran anotados hechos o incidentes relevantes desde el punto de vista de
ST . . o
" “lgseguridad nuclear o de la proteccion radiolégica
‘.@,}'\\
=\

E)iﬁ en documentacion justificativa de la revision de los medidores de

S,

S

edad , pruebas de hermeticidad, de la inspeccion de la soldadura de las
illas de sus fuentes radiactivas y situaciéon en las fechas y lugares que se

e
indican en Anexo |

- Los equipos presentes en el bunker de la instalacién se encontraban
almacenados en condiciones de seguridad. Manifiestan disponer de material
de sefalizacion y cartas de porte en todos sus desplazamientos. Del mismo
modo no figura anotado en diarios ningln hecho relevante para la seguridad o
la proteccion radiolégica en la instalacién o con los equipos autorizados a la

misma
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Desviaciones

- No disponen de licencia de supervisor en vigor en la instalacion. No obstante

consta que en el CSN han solicitado su renovacion

Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autpy r.J- se Ievanta y suscrlbe la presente acta por trlpllcado en

TRAMITE. En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se invita a un representante autorizado de “OCP-ACS", para que con

su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al contenido del Acta.
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