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ACTA DE INSPECCION

Dnal| ------- . ------ , funcionaria de la Generalitat y acreditada por el
Consejo de Seguridad Nuclear para actuar como inspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspeccion de control de los
Servicios de Protecciéon Radioldgica y de las Empresas de Venta y Asistencia
Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccion de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia cuatro de junio de dos mil diez, en las
instalaciones de la empresa INFIA PLASTIC, S.L., ubicada en el i

B en el municipio de Pugol, provincia de Valencia.

Que la visita tuvo por objeto la inspeccion de control de una instalacion
radiactiva destinada a control del proceso de medida de gramaje de material
plastico, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspeccion fue recibida por D. —Supervisor de la

Instalacién, y Dfa. § Técnico de prevencion de la empresa,

quienes aceptaron la finalidad de la misma en cuanto se relaciona con la Seguridad

y Proteccion Radiologica.

Que la instalacién dispone de la preceptiva autorizacién de funcionamiento
concedida por el Servicio Territorial de Energia fecha 16 de mayo de 2007 y
posterior notificacion de puesta en marcha con fecha 30 de octubre de 2007.
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Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, 0 a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacion aportada durante la

inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacion suministrada por el personal técnico responsable de la instalacion,

resulta que:

OBSERVACIONES

UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

- La instalacion constaba de un equipo de medida de espesor de fim, de la firma
modelo i

provisto de una fuente radiactiva
encapsulada de Kripton-85, correspondientes al nimero de serie OL764 y con
una actividad nominal maxima de 14,8 GBq (400 mCi), referida al 3 de abril del
2007.

- En el exterior de los equipos figuraba el nombre de la firma suministradora, tipo,
descripcion, nimero de serie y fecha de fabricacién, asi como en el cabezal
donde se alojaba la fuente figuraba isétopo, actividad, nimero de serie y fecha de
fabricacién la misma.

- El equipo se encontraba sefalizado en las proximidades del emplazamiento de la
fuente, conforme norma UNE 73.302, como Zona Vigilada, disponia de
sehalizacién luminosa roja/verde indicativa de obturador abierto/cerrado, en
correcto funcionamiento en el momento de la inspeccidn, y disponia de control de
accesos mediante una cadena alrededor del equipo.
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- La instalacién disponia de sistemas adecuados para la extincion de incendios en

la proximidad de las fuentes.

- La instalacion disponia de un monitor para la deteccién y medida de la radiacion,
de la firma—, correspondiente al nimero de serie 32418, calibrado
en origen con fecha 9 de marzo de 2007 y verificado & el 10 de

diciembre de 2009.

DOS. NIVELES DE RADIACION.

- Medidos los niveles de tasa de radiacion, el valor maximo registrado por la
inspeccién en contacto con el cabezal del equipo fue de 5’9 pSv/h, siendo de
fondo en el puesto del operador.

- Lainstalacién disponia de un dosimetro de area, ubicado en uno de los extremos
del recorrido del cabezal, coincidiendo con la posicion de garaje, procesado
mensualmente por la firm- cuya ultima lectura correspondia a marzo de
2010, no presentando incidencias en sus resultados.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- Lainstalacion disponia de una licencia de Supervisor en vigor.

- El supervisor disponia de dosimetro personal TLD procesado mensualmente por
la firma [N cuya ultima lectura correspondia a marzo de 2010 no
presentando incidencias en sus resultados.

- El supervisor de la instalacion estaba clasificado como trabajador
profesionalmente expuesto de Categoria B, reflejado en el reglamento de

funcionamiento de la instalacion.

CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACION.
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Estaba disponible el Diario de Operaciones de la instalacién, debidamente
diligenciado por el Consejo de Seguridad Nuclear en el que el Supervisor hacia
constar semanalmente la vigilancia radiolégica ambiental mensual en el entorno
del equipo, las lecturas del dosimetro de area, asi como las incidencias en el

funcionamiento de la instalacion.

Estaban disponibles los certificados de actividad y hermeticidad original de la

fuente radiactiva.

Estaban disponible el certificado de verificacion de material radiactivo de la fuente
instalada en el equipo correspondiente a la fecha 21 de mayo de 2010, firmado
por la empresa;

Se informé a la inspeccidn que la empresa suministradora del equipo realizaria
las actuaciones correctivas en caso de incidencia en el equipo.

La instalacién disponia de contratos firmados con ENRESA, para la retirada de

las fuentes de los equipos.

Disponian de procedimiento de calibracion y verificacion del monitor, en el que se
reflejaba la calibracion con periodicidad cuatrienal y la verificacion con
periodicidad anual.

Se disponia de registros de la entrega del Plan de Emergencia, Reglamento de
Funcionamiento y caracteristicas de funcionamiento de los equipos al personal de

la empresa.

El informe anual de la instalacion correspondiente al afio 2010, se habia remitido
al Consejo de Seguridad Nuclear y al Servicio Territorial de Energia en el mes de
mayo de 2010.
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que sefala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas; el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento de Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes, y la referida
autorizacion, se levanta y suscribe la presente acta por duplicado en L'Eliana, en el
Centro de Coordinacion de Emergencias de la Generalitat a siete de junio de dos

mil diez.

Fdo.:

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la

empresa INFIA PLASTIC, S.L., para que con su firma, lugar y fecha manifieste su

conformidad o reparos al contenido del Acta.
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