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ACTADE INSPECCION

Inspector del Consejo de Seguridad Nuclear,

CERTIFICA: Que se ha personado el dia ocho de noviembre de dos mil once, en
TYCO MARINE S.A, sita en la desembocadura del rio Guadarranque en Los
Barrios, Cadiz.

Que la visita tuvo por objeto efectuar la inspeccién de una instalacién radiactiva,
destinada a la radiografia industrial de cable submarino, ubicada en el
emplazamiento referido y cuya autorizacion (MO-1), fue concedida por la
Direccion General de politica energética y minas del Ministerio de Industria
comercio y Turismo, con fecha 13 de enero de 2009.

Que la Inspeccion fue recibida por Dofia SRS, supervisora de
la Instalacién, en representacion del titular, quién aceptd la finalidad de la
inspeccion en cuanto se relaciona con la con la seguridad y proteccion

-al inicio de la inspeccion que el acta que se levante de este acto, asi como los
omentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la consideracion de

§ docimentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a instancia de cualquier

na fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de que el titular exprese

§igué informacion o documentacion aportada durante la inspeccién podria no ser
publicable por su caracter confidencial o restringido.

Que de las comprobaciones efectuadas por la Inspeccién, asi como de la
informacion requerida y suministrada por personal técnico, resulta que:
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- La instalaciéon radiactiva propiamente dicha esta ubicada en unas naves
situadas en la central térmica de ENDESA en la desembocadura del rio
Guadarranque en Los Barrios, Cadiz

- La citada instalacion consta de:

- Sala de empalmes del depédsito de Cables en la nave de TYCO
MARINE en la desembocadura del rio Guadarranque

- Sala de empalmes a bordo de los buques Cableros operados por TYCO
MARINE S.A

- Los equipos de rayos X que posee la Instalacion provienen de las dos
instalaciones que tenia autorizadas anteriormente la empresa TYCO MARINE
S.A; 1aIRA /1587 con sede en VIGO y la IRA/2101 con sede en Valencia y con
autorizacion de clausura de mayo de 2009

- Los monitores de rad|a0|on de Ios que_ dlsone la mstalacmn son : tres
monitores modelo EEEEEE _ v L serie 900
X" (uno de ellos se encuentra avenado) Constan cahbracnones en plazo en de
los monitores de radiacion

- Segun manifiesta el supervisor de la Instalacion han adquirido un monitor de
g %;radlaCIon digilert 100 nuevo y manifiestan disponer de numero suficiente de
"*’Eéserva por la contingencia de averias de los mismos

L@s% detalles de procedencia de equipos de Rayos X y del traslado se

,enguentran en las Actas de Inspeccion CSN-GV/AIN/09/IRA-2101/08 y CSN-
&/ ‘ GIAIN/14/IRA-1587/08

f*;lﬁos tipos de equipos de R-X autorizados la instalacion a fecha de Inspeccion

son:

- Cuatro equipos de la firma [ ;;;_;-
mA de tension e intensidad maxima (n s serie 600 , 0084/26-
077, 6084/20-067, C025/39-144A, )

- Un equipo con dos tubos de la firma—

13 MK-IIl de 34 Kv y 3 mA de tension e intensidad maximas (n° s serie
014046B-014046A
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- Dos equipos de la firma We 36 Kvy 3 mA de
Voltaje e Intensidad maximas (n - ,

- Ha habido movimiento de equipos en la Instalacién radiactiva, quedando el
balance de ellos como sigue: Consta envio a Baltimore de los siguientes
equipos, los cuales causaran baja en la instalacién (ver Anexo).

- Dos equipos de la firma ) 3 mA de tension e
intensidad maxima ( con nlimeros de serie 6084/26-077, y 6084/20-067,)

- Un equipo de la ﬁrmaW 3 mA de Voltaje e Intensidad
maximas (n° serie CO -

- También consta que dos equipos exactamente iguales con marca y modelo a
los autorizados seran trasladados de Baltimore a la instalacion radiactiva
autorizada en Espafia, de modo que a fecha de Inspeccion los equipos que
guedan actualmente en la instalacion con los numeros de serie
correspondientes son:

N° serie Situacion Origen
6084/04-053 propia instalacion
014046-A/B” propia instalacion
C025/18-114 W propia instalacién
013948-A/B Baltimore
C025/39-144A desguace Propia instalacion
Solo tubo y repuestos
013947-A/B Baltimore

| arevision de los equipos de Rx esta procedimentada cada seis meses--—---—--

- Dlsponen a fecha de Inspeccién de una licencia Supervisora a nombre de:
: . |y de siete licencias de operador en vigor y una en

tramlte
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- Tienen controlados dosimétricamente a 10 usuarios, de las dosis acumuladas
a septiembre de 2011 se deduce que tres usuarios acumulan dosis
administrativa por no envio. Resto de usuarios Fondo

- . .| coordinadora de proteccion ambiental, dispone
de licencia de superwsora y actua como tal de la mencionada instalacién

- Los distintos recintos de la Instalacién se encontraban sefializados y provistos
de acceso controlado. operativas las medidas de seguridad a fecha de
Inspeccién. Los equipos portatles se encontraban controlados
administrativamente y custodiados en condiciones seguras en un recinto con
llave

- Fueron exhibidos los diarios de operacién de las instalaciones de procedencia.
Los diarios de la presente instalacion se encuentran en el CSN para su
diligencia

- Disponen de dosimetria oficial contratada con—para todos los
operadores y supervisor:

e la revision de los registros dosimétricos de dosis acumulada anual
erficial o profunda a fecha de inspeccion, figura un usuario con dosis
aé'ignada . El Supervisor inicié acciones para averiguar circunstancias del caso-

Y
Manifiestan que todo el personal con licencia que inspecciona con rayos x
§ one de dosimetro personal en centro autorizado
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos que
sefiala la Ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear; la Ley 25/1964 sobre Energia Nuclear; el RD 1836/1999
(modificado por RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001, por el que se aprueba el
Reglamento sobre Proteccién Sanitaria contra las Radiaciones lonizantes y la
referida autorizacién, se levanta y suscribe la presente acta por triplicado en
Madrid y en la Sed | Consejo de Seguridad Nuclear a catorce de noviembre

7
TRAMITE. E @ fimiento de lo dispuesto en el articulo 45.1 del RD
1836/1999, se™ifvita a un representante autorizado de "TYCO MARINE S.A",

para que con su firma, lugar y fecha, manifieste su conformidad o reparos al
contenido del Acta.
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DILIGENCIA

En relacion con el Acta de referencia CSN/AIN/03/IRA/2971/2011, de fecha ocho de
noviembre de dos mil once, el Inspector que la suscribe declara con relacion a los
comentarios formulados en el tramite a la misma, lo siguiente:

Comentarios: Se aceptan los comentarios




