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ASUNTO: INSTRUCCIONES TECNICAS COMPLEMENTARIAS A LAS AUTORIZACIONES DE
EXPLOTACION Y DE FABRICACION DE LA FABRICA DE COMBUSTIBLE DE
JUZBADO

Por Orden del Ministerio de Industria, Energia y Turismo de 27 de junio de 2016, se otorgaron
las Autorizaciones de Explotacion y de Fabricacién de la Fabrica de Combustible de Juzbado
(Salamanca).

El Pleno del Consejo, en su reunién del dia 26 de julio de 2016, en el ejercicio de las
competencias que la legislacion vigente atribuye a este Organismo en materia del control del
funcionamiento de las instalaciones nucleares, en base a la propuesta que en el ambito de sus
competencias ha efectuado la Direccion Técnica de Seguridad Nuclear y a lo previsto en la
Orden Ministerial de 27 de junio de 2016, del Ministerio de Industria, Energia y Turismo por
la que se conceden las Autorizaciones de Explotacion y de Fabricacién vigentes de la Fabrica
de Combustible de Juzbado (Salamanca), ha acordado establecer a la Fabrica de Combustible
de Juzbado, las Instrucciones Técnicas Complementarias que figuran en el Anexo.

Contra el presente acuerdo, podra interponerse recurso contencioso-administrativo en el
plazo de dos meses desde el dia siguiente al de la notificacion del mismo, ante la Sala de lo
Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, conforme a lo establecido en el articulo
46 y en la disposicion adicional cuarta de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdiccion Contencioso-Administrativa, sin perjuicio de la posibilidad de interponer recurso
potestativo de reposicion ante el mismo Consejo de Seguridad Nuclear en el plazo de un mes
a contar desde el dia siguiente al de la notificacién del presente acuerdo, segun lo dispuesto
en los articulos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Juridico de las
Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Comun.

Madrid, 26 de julio de 2016
LA SECRETARIA GENERAL
pP L.

Maria Luisa Rodriguez Lopez
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ANEXO
1. Instruccién técnica complementaria asociada a la Condicién 3:

Todas las revisiones de los documentos referenciados en la Autorizaciéon de
Explotacion deberdn llevar identificados los cambios introducidos y se acompafiaran
de un documento en el cual se justifique cada uno de dichos cambios.

En el caso del Reglamento de Funcionamiento, las revisiones que incluyan cambios en
la organizacion de explotacién se acompafiaran de un documento sobre gestion del
cambio con el siguiente contenido: analisis de los cambios organizativos, identificacion
de los documentos afectados y programa para su actualizacién, formacién requerida
por las personas afectadas por los cambios y los planes para su obtencién, analisis del
impacto de los cambios sobre la capacidad técnica de la organizacién y descripcién del
proceso y programa de implantacién de los cambios”.

2 Instrucciéon técnica complementaria asociada a la condiciéon 3.3 referente a las
revisiones del Manual de Gestion de Calidad.

Las revisiones del programa de gestion de calidad relacionadas con aspectos
editoriales, o con los aspectos que se indican a continuacién, no suponen reduccién de
compromisos, a efectos de requerir la aprobacién del CSN antes de su entrada en vigor:

a) Utilizacion de normas aceptadas por el CSN mas recientes que las aplicadas en el
programa en vigor.

b) Utilizacién de criterios de garantia de calidad aprobados por el Ministerio de
Industria, Energia y Turismo como consecuencia de un dictamen del CSN, siempre
que las condiciones para la aprobacién sean similares.

¢) Modificaciones en la descripcién de los puestos y funciones de la organizacion,
siempre que la autoridad y responsabilidad en aspectos de gestién de calidad
quede claramente definida.

d) Eliminacion de requisitos que duplican los recogidos en normas y guias, respecto
a las cuales el titular tiene un compromiso de cumplimiento.

e) Modificaciones de la organizacién, siempre que se garantice que las personas y
organizaciones responsables de las funciones de gestién de calidad contintian
teniendo la autoridad vy libertad organizativa necesarias, incluyendo
independencia respecto a los costes y programaciones cuando se opongan a
consideraciones de seguridad.
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Instruccion técnica complementaria asociada a la Condicién 3.4 referente a las
revisiones del Manual de Proteccidon Radiolégica:

Los aspectos que se indican a continuacion afectan a normas o criterios basicos de
proteccién radioldgica, a efectos de requerir la aprobacion del CSN antes de su entrada
en vigor:

a) Incorporacion de cambios derivados de la aplicacidon de nueva reglamentacién
nacional basica sobre proteccion radiolégica.

b) Aplicacion practica de los preceptos reglamentarios relacionados con la
clasificacion radioldgica de zonas y personal.

c) Requisitos de acceso y normas de permanencia de trabajadores y miembros del
publico en zona controlada.

d) Niveles de referencia utilizados en el control radiolégico de materiales y de
personas a la salida de personas de zona controlada.

e) Aspectos de organizacién relacionados con la dependencia funcional del Jefe de
Servicio de Proteccion Radioldgica de la Direccién de la instalacion.

Instruccion técnica complementaria asociada a la condiciéon 3.5 referente a las
revisiones del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos:

Las revisiones del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos requieren apreciacion
favorable del Consejo de Seguridad Nuclear antes de su entrada en vigor, en los
siguientes casos:

- Generacion de tipos de residuos que difieran en su origen, naturaleza o
caracteristicas fisico quimicas o radioldgicas de los incluidos en la revisién en vigor
del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos.

- Seleccion de vias de gestion de los residuos radiactivos diferentes de las previstas
en la revision en vigor del Plan de Gestion de Residuos Radiactivos o que
supongan la alteracién de los compromisos adquiridos por el titular en relacion
con las actuaciones de gestion.

- Modificaciones de la instalacién que supongan variaciones significativas en las
cantidades de los residuos radiactivos generados o en las actividades de gestion
de los mismos.

- Las modificaciones en la metodologia para la clasificacion de la instalacidn en
zonas de residuos que afecten a los criterios para su establecimiento, o a los
criterios para llevar a cabo las evoluciones temporales de las zonas y su retorno a
la clasificacion inicial, o a los criterios para llevar a cabo las evoluciones definitivas
de las zonas, y

- Las modificaciones que supongan la evolucion definitiva de una zona clasificada
como "zona de residuos radiactivos" a una zona clasificada como "zona de
residuos convencionales”.




Pedro Justo Dorado Dellmans, 11. 28040 Madrid
Tel.: 91 346 01 00

Fax: 91 346 05 88

WWW.CSN.es

CONSEJO DE CSN/C/SG/JUZ/16/01
C s N SEGURIDAD NUCLEAR

5. Instruccion técnica complementaria asociada a la condicién 3.6 referente a las
revisiones del Reglamento de Funcionamiento:

Los cambios en el Reglamento de Funcionamiento relacionados con los aspectos que
se indican a continuacion, podian suponer reducciéon de requisitos, a efectos de
requerir aprobacion por la Direccién General de Politica Energética y Minas, previo
informe del Consejo de Seguridad Nuclear, antes de su entrada en vigor:

a. Modificacién de la estructura organizativa que afecte a las dependencias
jerarquicas o funcionales requeridas en la normativa para unidades que tienen
asignadas funciones o responsabilidades en dreas especificas.

b. Modificacién de las funciones o responsabilidades asignadas a |la organizacion de
cese de explotacién cuando tenga implicaciones en la seguridad nuclear o la
proteccion radioldgica en condiciones normales o en caso de emergencia.

c. Modificacién de la composicién o funciones del CSF o CSE.

d. Modificacién de los programas de formacion y reentrenamiento del personal con
licencia o del personal con funciones en la organizacion de respuesta del titular en
caso de emergencia, cuando tengan impacto en la cualificacion especifica
requerida para este personal.

e. Modificacion de la relacion de informes o notificaciones a remitir a la
administracién o de libros o registros que documentan la ejecucion de actividades
relacionadas con la seguridad y la proteccion radioldgica de la central o del
contenido establecido para esos documentos.

6. Instruccion técnica complementaria asociada a la condicién 5.1 referente al informe
anual sobre Experiencia Operativa Propia y Ajena:

El informe anual de experiencia operativa propia y ajena contendra lo siguiente:

a) Sucesos internos.

Se presentara una tabla de todos los sucesos notificados en el afio, haciéndose
constar referencia del ISN, fecha, titulo del suceso y, para cada uno, descripcion
somera de las acciones correctoras o correctivas y estado de implantacion de cada
una de ellas.

El titular realizard andlisis de causa raiz de todos los sucesos notificables,
exceptuando aquellas causas que sean exclusivamente atribuibles a factores
externos a su control. Dicho andlisis serd realizado con metodologia
internacionalmente reconocidas y con un alcance conmensurado a su importancia
para la seguridad en el plazo mas corto que sea razonablemente posible desde la
ocurrencia del suceso y los resultados seran reflejados en las revisiones de los ISN
correspondientes.
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b) Sucesos en otras instalaciones nucleares espaiiolas.

Se presentara una tabla de todos los sucesos emitidos por otras IINN Espaiolas en
el afio, que se han considerado aplicables con el mismo contenido que la anterior.
Cuando resulte no aplicable, se indicara la justificacion de no aplicabilidad.

c) Experiencia externa.

Se presentara una tabla resumen de las experiencias recibidas de los organismos
que se citan posteriormente en el afio, que se han considerado aplicables en un
primer cribado. Para cada experiencia, la tabla indicara referencia, fecha y titulo de
la experiencia, se ordenara por tipo de experiencia y fecha de emisién, haciendo
constar el resultado final del andlisis de aplicabilidad: cerrado, abierto.

Los distintos tipos de experiencias externas a considerar son:

e Notificaciones de defectos e incumplimientos de suministradores, en
aplicacion del 10 CFR parte 21, remitidos a la US Nuclear Regulatory
Commission (NRC sobre componentes, equipos y servicios suministrados al
explotador.

e Recomendaciones escritas de los suministradores relativas a componentes,
equipos y servicios de seguridad.

e Notificacion de informes de sucesos que apliquen a las instalaciones bajo el
10CFR70 (Event Notification Reports).

e Comunicaciones genéricas que apliquen a las instalaciones bajo el 10CFR70
(Information Notice).

e Sucesos notificados a la OIEA ( News y Finas de la OIEA)

d) Experiencias cuya evaluacion haya sido requerida formalmente por el CSN.
Para cada experiencia, sea interna o externa, requerida por el CSN, se presentara
un analisis individualizado, de contenido similar al del apartado b) anterior.

En los cuatro apartados:

- Para cada experiencia, sea interna o externa, requerida por el CSN, se
presentara un analisis individualizado, donde se reflejara un breve resumen
de la experiencia, las conclusiones razonadas del andlisis de aplicabilidad
realizado por el explotador y, la descripcion, estado de implantacion de cada
accién correctora o correctiva asociada, fecha de cierre o fecha prevista de
cierre, segun su estado, y la justificacion de los retrasos en su ejecucion que
impidieran su cierre en la fecha en que estaba previsto.

- Se presentard el estado de las experiencias correspondientes, no cerradas en
informes anuales previos y su analisis individualizado.

- Una experiencia se considerara cerrada cuando se hayan ejecutado todas las
acciones correctivas derivadas de ella, incluyendo las de formacion y la

5
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actualizacion de los documentos oficiales de Explotacion, a excepcién del
Estudio de Seguridad para el que bastara su entrada en el proceso de control
de cambios.

- Para cada accién correctiva pendiente se incluird una fecha estimada de
cierre.

7 Instruccion técnica complementaria asociada a la condicién 5.3 referente al informe
anual sobre Nueva Normativa:

Se realizard un informe anual sobre nueva normativa que incluird el anélisis
sistematico de los documentos que se mencionan a continuacion:

a) Disposiciones reglamentarias nacionales aplicables a las Instalaciones Nucleares.

b) Instrucciones Técnicas y Guias de seguridad requeridas del Consejo de Seguridad
Nuclear.

¢) Requisitos formulados por el organismo regulador de EEUU, en particular:

e Modificaciones de los apartados de la parte 20 y 70 del capitulo 10 del cédigo
de regulaciones federales (10 CFR) de USA requeridas por el CSN.
e (Cartas genéricas de la NRC nuevas o revisidon de las existentes aplicables a
instalaciones licenciadas bajo el 10CFR70.
e Boletines de la NRC nuevos o revision de los existentes aplicables a
instalaciones licenciadas bajo el 10CFR70.
d) El informe debe recoger un apartado en el que se incluyan otros documentos
emitidos por el organismo regulador del pais de origen del proyecto y que no son
emitidos con cardacter de requisito normativo, aunque se solicita del titular un anélisis
y posicionamiento en cuanto a su aplicacién a la instalacion:

1. Revisiones de guias reguladoras (RG) emitidas por la NRC que forman parte de las
bases de licencia de la Fabrica de Combustible.

2. Nuevas guias reguladoras (RG) que se emitan como consecuencia de cambios o
nuevos requisitos formulados por el organismo regulador de EEUU, y cuyo
cumplimiento haya sido requerido por el CSN.

3. Otras guias reguladoras (RG) distintas de los dos categorias anteriores, que el titular
considere de especial interés la aplicacion a su instalacidn, sin que formen parte de sus
bases de licencia.
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4. Resumen de cuestiones reguladoras (RIS) que apliquen a las instalaciones bajo el
10CFR70.

Para cada nuevo requisito/ recomendacion emitido durante el periodo que cubre el
informe, asi como aquellos correspondientes a afios anteriores que se encontraban
pendientes de cierre en el informe anterior, se presentara un analisis individualizado.
Dicho anélisis contendra al menos referencia, fecha, titulo, un resumen del requisito/
recomendacidn, las conclusiones razonadas del analisis de aplicabilidad realizado por
el titular identificando antecedentes si los hubiera, el estado abierto o cerrado y en su
caso, las acciones correctoras previstas o ejecutadas indicando el estado de cada una,
la fecha de compromiso para el cierre y la justificacién de los retrasos en su ejecucion
que impidieran su cierre en la fecha en que estaba previsto. En el caso de que las
acciones correctoras consistan en la realizacion de estudios o analisis debera indicarse
el resultado de los mismos una vez finalizados.

Asi mismo, el informe anual de normativa incluird una tabla histérica ordenada por
tipo de requisito/ recomendacién y fecha de emisién, haciendo constar para cada uno
su referencia, fecha, titulo, y el estado (abierto o cerrado) del mismo. Para el caso de
las guias reguladoras y sus revisiones, se incluira un listado completo de aquellas que
formen parte de las bases de licencia de la Fabrica de Combustible, y de aquellas otras
que considere de aplicacion sin formar parte de las bases de licencia, especificando
esta distincion; realizandose un andlisis retrospectivo con el alcance que se haya
definido en el marco de la RPS, actualizandose el listado de RG en el siguiente Informe
Anual tras su finalizacion.

8. Instruccién técnica complementaria asociada a la Condicidon 5.5 referente al informe
anual sobre resultados del Programa de Vigilancia Radiolégica Ambiental.

Como conclusion de la evaluacion de la Revision Periodica de la Seguridad (RPS) de
Juzbado, se considera necesario que Enusa incluya los siguientes aspectos en los
Informes Anuales del PVRA, que envia al CSN:

- En el Plan de Vigilancia Quimica Ambiental (PVQA) debe incluirse formalmente la
vigilancia, que ya se realiza, de los cuatro pozos de inspeccion de elementos de
combustible situados en el interior de la nave de fabricacion.

- Las determinaciones de elementos mayoritarios que Enusa ha incluido en su
programa desde 2002 deben recogerse en las tablas 1 y 2 de determinaciones del
PVQA.

- En los informes anuales debe aportarse informacion sobre las determinaciones
radioldgicas realizadas y el analisis isotopico de las muestras que superen un umbral
determinado.
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- La elaboracidn de la informacion obtenida en el PVQA debe incluir una correlacién
de los datos de las caracteristicas fisico-quimicas y radiolégicas de las aguas, con las
fluctuaciones del nivel freatico y con los registros de pluviometria. Este anlisis es
clave para interpretar los resultados de los programas PVQA y PVRA vy llevar a cabo
el seguimiento de la informacién aportada. Esta interpretacion debe incluirse en los
informes anuales. Deben utilizarse los datos trimestrales obtenidos, no las medias
anuales de dichos datos, y que se representarse estos en graficos con datos de
series temporales mds amplias para estudiar su evolucién en el tiempo.

9. Instruccién técnica complementaria asociada a la condicién 5..6 referente al informe
anual sobre resultados del Control Dosimétrico de los Trabajadores:

9.1.  Se presentara un resumen de la dosimetria externa (oficial), de acuerdo con el
formato de la tabla adjunta, desglosandola segun personal de plantilla, de
contrata y total.

Intervalo de dosis (mSv/a) NUMERO Dosis colectiva
DE (mSv.p)
TRABAJADO
RES

Dosis < N.R(")

N.R < Dosis £1.00

1.00 < Dosis < 2.00

2.00 < Dosis £3.00

3.00 < Dosis < 4.00

4.00 < Dosis <£5.00

5.00 < Dosis £ 6.00

6.00 < Dosis £10.0

10.0 < Dosis £ 20.0

20.0 < Dosis £50.0
Dosis > 50.0

Total

Total (dosis < 20 mSv/a)
Total (dosis <50 mSv/a)
Total (dosis > N.R.)

*) Nivel de registro
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9.2. Se presentard un resumen de los resultados de la dosimetria interna, de
acuerdo con el formato de la tabla adjunta, que se desglosara segun personal
de plantilla, de contrata y total:

Dosimetria Dosimetria de
Individual Area

N2 de personas controladas
N2 personas con dosis > 1 mSv
N2 personas con dosis >5 mSv
Dosis colectiva (mSv-p)

9.3. Sepresentara un analisis de las tendencias de las dosis ocupacionales (externas
e internas) en los Gltimos cinco afos en base a los indicadores que se muestran
a continuacion:

- Dosis colectiva anual.

- Dosis colectiva anual por Tm. de material procesado.

- Dosis individual maxima y media.

- Dosis individual en los puestos de trabajo mas relevantes desde el punto de
vista radioldgico.

En dicho analisis se incluird cuanta informacién adicional resulte necesaria
para la correcta interpretacion de dichas tendencias, tales como
circunstancias particulares de la explotacidn, incidencias operacionales, etc.

9.4. Con vistas a facilitar la preparacion del Informe Anual al Congreso y Senado se
remitiran al CSN, antes del 20 de febrero de cada afio natural, los datos
disponibles en relacién con lo indicado en los apartados 9.1y 9.2.

10. Instruccion técnica complementaria asociada a la condicion 6 referente a
Comunicacion de Expediciones de sustancias fisionables con entrada o salida de la
instalacion:

10.1 Comunicacion previa a expediciones (7 dias) que contendra, al menos, la
siguiente informacion:

a) Laidentificacion del expedidor y de los transportistas y del destinatario, en el
caso de las salidas.

b) La fecha estimada de entrada o salida de la instalacion.

c) Datos sobre el material a transportar: naturaleza, cantidades,
enriquecimientos, actividad, n? de elementos combustibles (se consideraran
los parametros identificados en los limites de contenido definidos en
los correspondientes certificados de aprobacién de los modelos de bulto).

d) Numero de bultos y su identificacion espanola y la del pais de origen.

9
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e) Régimen del transporte.
f) Informacidn sobre las condiciones de transporte:

Distribucién de los bultos en los medios de transporte.
- Indice de seguridad con respecto a la criticidad en cada medio de
transporte.

10.2 Informe posterior a expediciones que contendra, al menos, la siguiente
informacion:

a) Los datos exactos sobre las cantidades de material finalmente transportado.

b) Fechas de entrada o salida de la instalacién a las que finalmente se
ajusto la expedicidn.

c) Los resultados de la vigilancia radiologica llevada a cabo: intensidad de
dosis y contaminacion superficial en bultos y medios de transporte.

d) Incidencias detectadas en la recepcion de los bultos, independientemente
de que para las no conformidades identificadas en el punto quinto de la IS-
34 del CSN sobre criterios a aplicar a actividades relacionadas con el
transporte de materiales radiactivos se haya de seguir el procedimiento
de notificacion urgente vy de adopcion de medidas definido en dicha
Instruccion del CSN.

Para los transportes sujetos a autorizacion de acuerdo a la reglamentacion
vigente y en los que Enusa Industrias Avanzadas, S.A. sea titular de la
autorizacién, el contenido de la notificacion previa y el informe posterior
deberan ajustarse a lo establecido en el condicionado de dichas autorizaciones.

10.3 Planificacién trimestral de expediciones. Para cada transporte se recogera la
informacion disponible en el momento de remitir el informe, incluyendo, al
menos, lo siguiente:

a) Identificacion del expedidor y de los transportistas y del destinatario, en el
caso de las salidas.

b) Naturaleza y cantidad de material prevista.

c) Modelo de los bultos de transporte (identificacion espaiiola y del certificado
de origen).

d) Indice de seguridad con respecto a la criticidad total de la expedicién.

e) Fechas estimadas de entrada o salida de la instalacion.

10
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11.  Instruccidn técnica complementaria relativa a las conclusiones alcanzadas tras la
evaluacion de la Revision Periddica de la Seguridad (RPS) presentada con la solicitud
de renovacion de las Autorizaciones de Explotacion y Fabricacién de la instalacién.

En el plazo de seis meses desde la fecha de concesién de larenovacion de las
Autorizaciones de Explotaciéon y Fabricacion, el titular deberd remitir al CSN una
revision del documento de la Revisidn Periddica de Seguridad, Afio 2015, en la cual se
hayan incorporado todos los cambios derivados de la evaluacion realizada por el CSN.

12.  Instruccion técnica complementaria relativa al Andlisis Integrado de Seguridad.

El titular ha llevado a cabo el Analisis Integrado de Seguridad (AIS) de acuerdo con los
requisitos establecidos por el CSN.El AIS desarrollado contiene los principales
elementos contemplados en la metodologia de referencia para este tipo de analisis y
permite identificar los Elementos Basicos de Seguridad (EBS) en los que se confia para
evitar la ocurrencia de un suceso iniciador o mitigar las consecuencias en secuencias
accidentales de mayor riesgo.

En relacion con el AlS el titular debera:

1. Finalizary enviar al CSN, en el plazo de dieciocho meses desde la fecha de concesién
de la renovacion de las Autorizaciones de Explotacién y Fabricacion, una revisién
del AIS en la que se hayan incorporado todas las modificaciones derivadas de la
evaluacion realizada por el CSN sobre la revision cero del andlisis, asi como un
informe resumen del mismo que contenga, al menos, la siguiente informacién:

a. Larelacién de las secuencias analizadas procedentes de los sucesos iniciadores
creibles considerados, incluyendo desviaciones del proceso, sucesos internos
(incendios e inundaciones) y sucesos externos (terremotos, inundaciones
externas, condiciones meteoroldgicas adversas, etc.) que pudieran conducir a
aquellos dafios a los trabajadores, al publico y al medio ambiente que se
pretende evitar.

b. La relacién de Elementos Basicos de Seguridad, EBS, identificados para cada una
de las secuencias anteriores.

c. Las medidas de gestion y control establecidas sobre los EBS identificados que
permiten garantizar que su fiabilidad se mantiene durante la vida de la
instalacion.

2. Para esa misma fecha el titular debera informar al CSN sobre la sistematica definida
para mantenimiento, actualizacion y revisién del AlS.
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3. Presentar al CSN, en el plazo de doce meses desde la fecha de concesion de
la renovacion de las Autorizaciones de Explotacion y Fabricacion, un programa cuyo
objetivo sea la integracion del AIS como parte de la evaluacion de seguridad de la
Fabrica de Juzbado y su consecuente incorporacién en los procesos de gestion de la
seguridad. La implantacion del programa debera quedar finalizada antes del 31 de
diciembre de 2019. Los resultados de este programa asi como el informe resumen
a que se refiere el apartado 1 anterior se recogerdn en el Estudio de Seguridad de
la instalacion.

El programa considerara la integracion del AlS, al menos, en los procesos de gestion
de modificaciones de disefio, analisis de la experiencia operativa, formacion del
personal, programa de Organizacion y Factores Humanos, programa de
mantenimiento, y control de la configuracion de procedimientos y de documentos
de diseio, incluyendo el proceso de registro de los EBS y sus fallos. De la misma
forma debe considerar la adaptacion de las Especificaciones de Funcionamiento
paraincorporar, de acuerdo con los resultados del AlS, los requisitos aplicables a los
EBS que sean precisos, asi como para reanalizar los requisitos vigentes. El
documento NUREG-1520 "Standard Review Plan for the Review of a License
Application for a Fuel Cycle Facility" es una referencia valida para su realizacion.

Instruccion técnica complementaria relativa a Verificacion de la Eficacia del
Mantenimiento.

El titular debe implantar, en el plazo de un afo desde la fecha de concesion de la
renovacion de las Autorizaciones de Explotaciéon y Fabricacién, un programa que
garantice que el comportamiento y el estado de los elementos importantes para la
seguridad estan siendo controlados a través del mantenimiento preventivo. Dicho
programa debera incluir, al menos, los siguientes aspectos:

- Definicién de los elementos dentro del alcance y de las funciones que desempefian.

- ldentificacion de sucesos que supongan fallos y periodos de indisponibilidad de las
funciones definidas.

- Seguimiento de las tendencias en el numero de fallos funcionales y horas de
indisponibilidad sobre cada elemento.

- Cuando se detecte un comportamiento inaceptable, una tendencia negativa o
sucesos repetitivos, se debera realizar un analisis para determinar las causas, y en
el caso de que éstas sean evitables por mantenimiento, se debera:

e |dentificar las acciones correctoras adecuadas para modificar el

mantenimiento preventivo, con la finalidad de eliminar o minimizar dichas
causas.
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e Realizar una vigilancia especifica sobre los elementos que fallaron o
estuvieron indisponibles, hasta que se garantice que las acciones
correctoras adoptadas son eficaces.

Para la realizacion de dichos analisis se tendrd en cuenta la experiencia operativa
propia y de la industria, analisis de extension de causa, cuando proceda, y se deberd
mantener un adecuado balance entre fiabilidad e indisponibilidad de los elementos,
dentro del alcance del programa.

Cuando se identifiquen, en el marco de la experiencia operativa ajena, problemas
relativos a mantenimiento, se realizard un andlisis para determinar su posible
aplicabilidad a las practicas de mantenimiento que se realizan en la Fabrica de Juzbado.

Instruccion técnica complementaria relativa a desarrollo de Documento Estratégico
de Formacion del Personal.

El titular elaborard y aprobara un documento estratégico de formacidn del personal
que, al ejercer sus funciones, puede afectar a la seguridad nuclear y proteccion
radioldgica de la Fabrica de Juzbado. Este documento, que incluira un plan de
actuacion, lo remitira al CSN con anterioridad al 31 de diciembre de 2016. El plan de
actuacion debera resolver los aspectos relativos a necesidades de integracion,
estructura organizativa especifica, disefio, implantacion y evaluacién de la formacién
del personal en Juzbado. La implantaciéon completa del plan de actuacion debera estar
finalizada antes del 31 de diciembre de 2019.

Instruccion técnica complementaria relativa a Andlisis Conjunto de Sucesos
relacionados con Requisitos de Vigilancia.

En el plazo de doce meses desde la fecha de concesion de larenovacidon de las
Autorizaciones de Explotacion y Fabricacion, Enusa debera remitir al CSN un analisis
conjunto de los sucesos notificables relativos a incumplimientos de Requisitos de
Vigilancia (RV) de las Especiaciones de Funcionamiento (EF), ocurridos en el periodo
2010 a 2016. Dicho analisis tendra como objeto analizar la existencia de causas
comunes a los mismos y adoptar acciones tendentes a evitar que se produzcan nuevos
sucesos de incumplimiento de RV. El analisis deberd incluir una discusién de la
asignacion de responsabilidades de gestion y supervision de la aplicacion de las EF en
la instalacion, especialmente de la ejecuciéon de los RV, y de la idoneidad de los
procedimientos para llevarlas a cabo.

Instruccion técnica complementaria relativa al Sistema Meteorolégico.

El sistema meteoroldgico de |la Fabrica de Juzbado debe adaptarse, en un plazo maximo
de dieciocho meses desde la fecha de concesidn de la renovacion de las Autorizaciones
de Explotacion y Fabricacion, a lo establecido en la USNRC RG 1.23, rev. 1, de mayo de
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2007, y en el ANSI/ANS- 3.11-2005, excepto en lo referente a la frecuencia de
calibraciones que podra seguir siendo anual; siempre que Enusa justifique que no es
necesario aumentar esta frecuencia para garantizar el correcto funcionamiento del
sistema. Una vez completada la adaptacidn, la RG 1.23 rev. 1 se incorporara a la base
de licencia de la Fabrica.

17. Instruccién técnica complementaria relativa al Sistema de Control de Nivel Sismico.

El titular presentara al CSN, antes del 31 de diciembre de 2017, la documentacién de
licenciamiento justificativa de que se ha incorporado el acelerometro de campo libre
al Sistema de Control de Nivel Sismico, que sera de Clase Sismica | y tendra
consideracion de sistema seguridad. La documentacion a presentar incluira:

- Nueva ubicacién del acelerémetro.

- La capacidad de almacenamiento de este equipo, que debera ser suficiente para
asegurar el registro del evento principal, premonitorios y réplicas.

- Propuesta de revision de la Especificacion de Funcionamiento asociada, que
incluira criterios de excedencia de un ‘valor de actuacién’ basados en el registro
instrumental, segun lo indicado en la USNRC RG 1.166; dicho ‘valor de actuacion’
serd claramente inferior al Terremoto Base de Disefio.

- Propuesta de revision del Estudio de Seguridad para incluir el sistema Control de
Nivel Sismico, definir la base de disefio del equipo instalado (acelerémetro, alarmas
y elementos de registro), e incluir como base de licencia el alcance aplicable de las
USNRC R.G. 1.12, Rev. 2, y R.G. 1.166".

18. Instruccion técnica complementaria relativa al Estudio Hidrogeolégico del
Emplazamiento.

El titular debera realizar y presentar al CSN en el plazo de dos afios desde la fecha de
concesion de la renovacion de las Autorizaciones de Explotacion y Fabricacién, un
estudio hidrogeoldgico adecuado que permita determinar el comportamiento de las
aguas subterraneas en el emplazamiento, tomando como referencia lo indicado al
respecto en el NUREG-1520, Rev. 2 (2015). Dicho estudio incluira: piezometria apoyada
en una red representativa de la zona local del emplazamiento de la Fabrica; direcciones
y velocidades de flujo; inventario de manantiales en el entorno préximo; relacién entre
las cotas del nivel fredtico y las instalaciones de la Fabrica, en planta y perfiles;
evolucidn previsible de dichos niveles en respuesta a lluvias intensas.
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19.  Instruccion técnica complementaria relativa a Proteccidn Radiolégica Ocupacional.
Antes del 31 de octubre de 2016, el titular debera presentar:

- Una propuesta de revision del Manual de Proteccion Radiolégica para incorporar
que el método para la determinacién de la dosis interna sea la determinacion de
uranio en orina mediante espectrometria alfa y la necesidad de realizar dicho
control a los trabajadores antes del inicio de las actividades con riesgo de
contaminacién interna. Se revisaran también los valores de referencia (registro,
investigacion e intervencidon) para la dosimetria interna oficial y de area.
Finalmente, se modificara el valor de alerta de los equipos de medida de
contaminacion ambiental de drea ABPM.

- Una propuesta de revision de las Especificaciones de Funcionamiento para
modificar el valor de alerta de los equipos de medida de contaminacion ambiental
de area (ABPM), en coherencia con el punto anterior.

- El estudio final necesario para cerrar el punto 3 de la Instruccion Técnica de
referencia CSN/IT/DSN/JUZ/15/01 sobre requisitos de dosimetria interna de los
trabajadores expuestos de la fabrica de Juzbado. Dicho estudio establecera los
niveles de referencia para los muestreadores ambientales que permitan a Juzbado
adoptar las medidas oportunas en caso de resultados elevados.
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