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El titular de la central nuclear Ascó II (Tarragona) ha notificado al Consejo de Seguridad 

Nuclear, siguiendo el procedimiento establecido que, dentro de las tareas asociadas a la 

última recarga de combustible (durante el mes de noviembre de 2023), se sustituyeron tres 

válvulas de seguridad del presionador. Estas tres válvulas reemplazadas se enviaron a los 

laboratorios en EE.UU., para sus pruebas de tarado y ajuste. El titular ha recibido el resultado 

de una de ellas, que supera el margen del +3% previsto en las especificaciones técnicas de 

funcionamiento sobre el criterio de aceptación.  

En cada parada de recarga estas válvulas se sustituyen y se envían a laboratorio para 

pruebas de tarado y ajuste, quedando preparadas para ser instaladas en la siguiente recarga. 

En la actualidad, el laboratorio continúa con el análisis de las otras dos válvulas. El suceso 

no ha tenido impacto alguno en la seguridad de los trabajadores, ni en los miembros del 

público, tampoco ha supuesto ninguna liberación de actividad al medio ambiente. 

Con la información disponible hasta este momento, se clasifica con nivel 0 en la Escala 

Internacional de Sucesos Nucleares y Radiológicos (INES). 

 

 

 

*Consulta aquí el glosario de términos técnicos* 

 

 

https://www.iaea.org/sites/default/files/ines_sp.pdf
https://www.iaea.org/sites/default/files/ines_sp.pdf
https://www.csn.es/glosario
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INFORMACIÓN DE CONTACTO 

Consejo de Seguridad Nuclear 

C/Pedro Justo Dorado Dellmans, 11 

28040 Madrid (España) 

Teléfono: +34 91 346 02 00 

www.csn.es 

prensa@csn.es 
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