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El titular de la central nuclear Ascó II ha comunicado al Consejo de Seguridad Nuclear 
(CSN), siguiendo el procedimiento reglamentario, que se ha producido una reducción de 
potencia del 50% no programada. 
 
Esta reducción de potencia se ha debido a la entrada de algas del rio Ebro en el canal de 
toma de agua, que ha provocado la interrupción del funcionamiento de las bombas de agua 
de circulación. 
 
El suceso no ha supuesto riesgo para los trabajadores, la población o el medio ambiente y 
ha sido clasificado como nivel 0 en la Escala Internacional de Sucesos Nucleares (INES). 
 


