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Actuación automática de los dos generadores diesel de emergencia de cada Unidad por baja 
tensión en las barras de salvaguardias debido a una oscilación en la red de alimentación 
eléctrica exterior. Este hecho, que aplica a las dos unidades, no ha tenido repercusión en los 
trabajadores, la población ni en el medio ambiente. 
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