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CONSEJO DE
P SEGURIDAD NUCLEAR

ACTA DE INSPECCION

- . i funcionaria de La Generalitat y acreditada por el
Consejo de Segundad Nuclear para actuar como mspectora para el control del
funcionamiento de las instalaciones radiactivas, la inspeccion de control de los
Servicios de Proteccion Radiolégica y de las Empresas de Venta y Asistencia
Técnica de equipos de rayos X con fines médicos, y la inspeccion de transportes de
sustancias nucleares o radiactivas, en la Comunitat Valenciana.

CERTIFICA: Que se ha personado el dia quince de novnembre de dos mil once, en
las instalaciones de la CONTROL DE CALIDAD \ ON Y OBRA
PUBLICA, S.L. (Laboratorio COCEOP), sitaenelff i = {Hel municipio
de Massanassa, en la provincia de Valencia. ,

Que la visita tuvo por objeto la inspecciéon de control de una instalacion
radiactiva destinada a medida de densidad y humedad en suelos y radiografia
industrial, ubicada en el emplazamiento referido.

Que la inspeccion fue recibida por D.E
Técnico y Supervisor de la instalacion, quien acepto la finalidad de la mlsma en
cuanto se relaciona con la proteccién radiolégica.

Que la instalacion dispone de la autorizacion de puesta en marcha
concedida por la Direccién General de la Energia con fecha 4 de agosto de 1994 y
Gltima autorizacién de modificaciéon concedida por el Servicio Territorial con fecha
27 de abril de 2011. '

Que los representantes del titular de la instalacion fueron advertidos
previamente al inicio de la inspeccién que el acta que se levante de este acto, asi
como los comentarios recogidos en la tramitacion de la misma, tendran la
consideracion de documentos publicos y podran ser publicados de oficio, o a
instancia de cualquier persona fisica o juridica. Lo que se notifica a los efectos de
que el titular exprese qué informacién o documentacién aportada durante la
inspeccién podria no ser publicable por su caracter confidencial o restringido.

De las comprobaciones efectuadas por la inspeccion, asi como de la
informacién suministrada por el personal técnico responsable de la instalacion,
resulta que:

OBSERVACIONES
UNO. DEPENDENCIAS, EQUIPOS Y MATERIAL RADIACTIVO.

- Lainstalacién constaba de los equipos siguientes:

- Equipo de la firma [l modeio BB, nimero de serie 350502635,
que albergaba dos fuentes radiactivas encapsuladas de Americio-241/Berilio y
Cesio-137, con actividad nominal méaxima de 1,85 GBq (50 mCi) y 370 MBq
(10 mCi), respectivamente. _
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- Equipo de la firmal B modelo BB numero de serie 360203043,
que albergaba dos fuentes radiactivas encapsuladas de Americio-241/Berilio y
Cesio-137, con actividad nominal méxima de 1,85 GBq (50 mCi) y 370 MBq
(10 mCi), respectivamente.

- Equipo de la firma BN, modelo i nimero de serie 370603756,
que albergaba dos fuentes radiactivas encapsuladas de Americio-241/Berilio y
Cesio-137, con actividad nominal méxima de 1,85 GBq (50 mCi) y 370 MBq

(10 mCi), respectivamente.

- Equipo de la firma B modelo S nimero de serie 22837, que
albergaba dos fuentes radiactivas encapsuladas de Americio-241/Berilio y
Cesio-137, con actividad nominal maxima de 1,48 GBq (40 mCi) y 296 MBq (8
mCi), referidas a fechas 17/09/93 y 7/09/93.

- Equipo de la firma & i, modelo 1] numero de serie 23718, que
albergaba dos fuentes radiactivas encapsuladas de. Americio-241/Berilio y
Cesio-137, con actividad nominal maxima de 1,48 GBq (40 mCi) y 296 MBq (8
mCi), referidas a fechas 14/05/94 y 19/05/94.

- Equipo portétil de radiografia industrial, de la firma Ell, modelo
numero de serie PSC 02 A 296 121 00063, con condiciones de trabajo
maximas de 220 KVp y 5 mA.

- Todos los equipos se encontraban en el interior del binker y del recinto de
hormigén de la instalacion en el momento de la inspeccién.

- El bunker se encontraba construido en una dependencia de la planta baja de la
instalacion, construido en el interior de un recinto de hormigon provisto de acceso
controlado N senalizada conforme
norma UNE 73.302 como Zona Vigilada.

- Los equipos se encontraban alojados en sus respectivos contenedores de
transporte etiquetados con la categoria ll-Amairilla, IT 0,4 y dentro del bunker.

- Segun se informé a la inspeccion los equipos pernoctaban en la instalacion.

- La instalacion disponia en las proximidades del bunker, de medios para la
extincion de incendios.

- La instalacién disponia de cmco equnpos para la deteccion y medida de la
radiacion, dos de la firma oy nimeros de serie 1133 y 1808, y tres de

la fir SR nUmeros de serie 32008, 38955 y 38956,
DOS. NIVELES DE RADIACION.

- Los niveles de radiacibn maximos registrados por la inspecciéon fueron los

siguientes:
o Puerta interior del bunker con los equipos en el interior................... Fondo
o Puerta exterior recinto de hormigon...........cccccovvveiiiiinienic e, 0’8 uSv/h
o Contacto con las maletas con [0S €qQUIPOS ......ceeveuvenieniniinnin. 55'2 uSv/h
o A 1metro de las maletas con I0S eqUIPOS ........ccccuveiiiriieniniennnnn. 72 uSvh
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- Semestralmente se realizaba la vigilancia radiolégica ambiental en once puntos
del entorno de los equipos y del buinker, quedando reflejada en las hojas de
registro y en el diario de operaciones.

TRES. PERSONAL DE LA INSTALACION.

- La instalacién disponia a fecha de la inspeccién de una licencia de Supervisor y
una licencia de Operador todas ellas en vigor, aplicadas a medida de densidad y
humedad.

- La instalaciéon disponia hasta septiembre de cuatro dosimetros personales de
termoluminiscencia asignados al ersonal rofesuonalmente e uesto procesados
mensualmente por la firma &8 : . .|, estando
disponible el ultimo informe oorrespondlente a septlembre de 2011 sin incidencias
significativas en sus resultados.

- Estaban disponibles los certificados de Apto de los reconocimientos médicos del
personal profesionalmente expuesto, realizados durante el 2011 por la empresa

i
CUATRO. GENERAL, DOCUMENTACION.

La instalacion disponia de siete Diarios de Operaciones, debidamente
diligenciados por el Consejo de Seguridad Nuclear, siendo uno general de la
instalacion y seis asignados a cada uno de los equipos.

- En el Diario de Operaciones General de la instalacion se registraban las revisiones
realizadas a los equipos, la recepcion de los informes correspondientes y la
Vigilancia Radiolégica Ambiental semestral realizada por el Supervisor.

- En el Diario de Operaciones de cada uno de los equipos, se registran los
desplazamientos de los equipos haciendo referencia a las horas de salida y
llegada, destino y operador del equipo.

- Segqun figuraba en estos diarios de operaciones, el equipo /s 360203043
estaba fuera de uso desde noviembre de 1999, el equipo Eiiiiin/s 22837
desde 22 de julio de 2010 y el equipo de radiografia industrial desde el 24
noviembre de 1997.

- Estaba disponible el procedimiento de calibracién cuatrienal y verificacion anual de
los equipos para la deteccién y medida de la radiacion.

- Se mostré a la inspeccion la documentacnon justificativa de las peticiones de
lla Ultima de fecha 9 de noviembre de
2011, en las que se indicaba que se pondrian en contacto con la mstalamén para
indicarles el dia de calibracion.

- Las verificaciones de los equipos de medida de radiacion se realizaba anualmente
pom se mostré a la inspeccion los informes realizados con fecha 4
de octubre de al equipo n/s 38955, 3 de noviembre de 2011 a los equipos n/s
39856, 1377 y 1133 y el 4 de noviembre de 2011 al equipo n/s 32998.
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Estaban disponibles los certificados de calibracion, realizados por el
B con fechas 19/12/2006 al equipo n/s 38956, 17/01/2008 al
equipo n/s 32998, 19/12/2006 al equipo n/s 1377 y 17/01/2008 al equipo n/s 1133.

Estaban disponibles los informes de las revisiones de la mecénica funcional y
electronica y las pruebas de hermeticidad, realizadas con penodlmdad semestral y
la calibracién con periodicidad anual, por la firma .

EQUIPO n/s Fechas
B 23718 24 de marzo de 2011 4 de octubre de 2011

B | 350502635 19 de enero de 2011 3 de noviembre de 2011

B | s70603756 26 de enero de 2011 4 de octubre de 2011

Estaban disponibles los informes de la_ mseccuon de las vanllas
liquidos penetrantes realizados por
SAU, con fecha 29 de marzo de 2010.

Se disponia de documentacién justificativa de entrega del Reglamento de
Funcionamiento y Plan de Emergencia al personal de la instalacion.

Se disponia de sefializacién reglamentaria para el transporte de los equipos, asi
como material de sefalizacién y balizamiento.

La instalacién disponia de Consejero de Seguridad para el transporte de
mercancias peligrosas, segun el Re Decreto 1566/1999 de 8 de octubre,

contratado con la empresa i . £, registrado en la Conselleria de
Infraestructura y Transportes con fecha 29 de abnl de 2009.

El Consejero de Seguridad para el transporte habia impartido un curso de
formacion en materia de carga, transporte y descarga de mercancias peligrosas,
con fecha 23 de marzo de 2011, estando disponible el registro de asistentes y la
programacion.

Estaba disponible el recibo correspondiente de pago de la Péliza de Cobertura de
Riesgos por Darios Nucleares y Radiactivos, suscrita con la compadia il
* en vigor hasta el 22 de diciembre de 2011.

Estaba disponible el informe anual de la instalacién correspondiente al afio 2010,
enviado con fecha 25 de marzo de 2011 al Servicio Territorial de Energia y al
Consejo de Seguridad Nuclear.

N rl)eb de
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Que con el fin de que quede constancia de cuanto antecede y a los efectos
que senala la ley 15/1980 (reformada por Ley 33/2007) de Creacion del Consejo de
Seguridad Nuclear, la ley 25/1964 sobre Energia Nuclear, el RD 1836/1999
(modificado por el RD 35/2008) por el que se aprueba el Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, el RD 783/2001 (modificado por el RD
1439/2010), por el que se aprueba el Reglamento de Proteccion Sanitaria contra las
Radiaciones lonizantes, la Instruccion 1S-28 del CSN sobre especificaciones
técnicas de funcionamiento que deben cumplir las instalaciones radiactivas de
segunda y tercera categoria y la referida autorizacién, se levanta y suscribe la
presente acta por duplicado en L'Eliana, en el Centro de Coordinacién de
Emergencias de La Generalitat a diecisiete de novie g de dos mil once.

TRAMITE: En cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 45 del Reglamento sobre
Instalaciones Nucleares y Radiactivas, se invita a un representante autorizado de la
instalacion CONTROL DE CALIDAD EN LA EDIFICACION Y OBRA PUBLICA,
S.L. (Laboratorio COCEOP), para que con su firma, lugar y fecha mamfleste su
conformidad o reparos al contenido del Acta.

Pw Messevesss,




