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Auditorías internas sobre la organización ALARA y el SPR. Programa de Acciones Correctoras 
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1. Reunión de apertura 

2. Desarrollo de la inspección. 

3. Reunión de cierre. 
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Anexo de la Agenda: listado de documentos que se solicitan para el correcto desarrollo de la 
inspección 
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Página 7 de 11 octavo párrafo, apartado "Término fuente" 

Donde dice: 

"Con la apertura de las válvulas de bypass del sistema N23 se aumenta la 
temperatura del vapor del condensador, por lo que se reduce el nivel de vacío 
en el condensador y disminuye la velocidad del flujo de agua y, por tanto, el 
arrastre de hierro al agua de alimentación". 

Debe de decir: 

lberdrola 

COFREWI"

"Con la apertura de las válvulas de bypass del sistema N71 se disminuye el vacío 
del condensador al aumentar la temperatura del agua del sistema. Este efecto 
provoca aminorar la velocidad del flujo del vapor desde la turbina al condensador 
y por lo tanto minimizar la erosión de la superficie metálica en el cuello del 
condensador, que tiene como efecto disminuir la concentración de hierro en el 
agua de alimentación". 

Página 7 de 11, antepenúltimo párrafo, apartado "Término fuente" 

El compromiso adquirido por parte de CN Cofrentes 
incluir el vacío del condensador como indicador 
seguimiento del término fuente, está recogido 
100000038271. 

Firmado 
digitalmente por 

 
Fecha: 2023.11.16 
09:23:54 +01'00' 

de estudiar la posibilidad de 
del PDRD, en el pilar de 
en el registro del PAC 
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DILIGENCIA 

Hoja 1 de 11, antepenúltimo párrafo 

CSN/DAI N/COF/23/1046 
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Hoja 2 de 11, séptimo párrafo, apartado "Indicadores radiológicos e incidencias de la recarga": 

Hoja 6 de 11, penúltimo párrafo, apartado "Visita a zona controlada": 

Hoja 7 de 11 octavo párrafo, apartado "Termino fuente": 

Hoja 7 de 11, octavo párrafo apartado "Término fuente": 

Hoja 7 de 11, antepenúltimo párrafo, apartado "Término fuente": 



             



             


















