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1. APARTADOS 2.1, 2.2 y 2.3 DE LA AGENDA 

1.1. Aspectos relacionados con la inspección de 2022, CSN/AIN/COF/22/1011 
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1.2. Prueba de tasa de fugas integral de la contención (ILRT) 
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1.2.1. Pruebas previas (ILRT de la recarga de 2013 y acciones GESPAC) 
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1.2.2. Instrumentación 
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número, situación y ponderación de los sensores de temperatura 
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1.2.3. Criterios de aceptación y tratamiento de los datos 
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Fase de la ILRT ANSI/ANS-56.8-1994 PS-0145M (CNC) 

Presurización 

Estabilización 

Prueba 
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Fase de la ILRT ANSI/ANS-56.8-1994 PS-0145M (CNC) 

Verificación 
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1.2.4. Organización de la prueba. 

1.2.5. Actividades previas y prerrequisitos ILRT. 

Ref. Prueba Frecuencia Fecha Ej. RV 
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Ref. Prueba Frecuencia Fecha Ej. RV 

1.2.6. Otros aspectos del procedimiento de la ILRT (PS 0145M y T46-A13-SRA) 
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1.3. Prueba de estanqueidad del pozo seco 
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2. ASISTENCIA A LA PRUEBA (APARTADO 2.4 DE LA AGENDA) 

Ronda previa a la presurización 

Sala de control 
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Prueba de estanqueidad del Pozo seco 
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Prueba de fugas integrales de la contención (ILRT) 
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Entrada Hora Temperatura 
Presión Parc

Masa 
de aire Fuga LSC 
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3. REUNIÓN DE CIERRE 
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TRAMITE. - 
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ANEXO I: AGENDA DE INSPECCIÓN 

1. Reunión de apertura 

2. Desarrollo de la inspección 

2.1. Aspectos relacionados con la inspección de 2022 (CSN/AIN/COF/22/1011) 

2.2. ILRT 

2.2.1. Pruebas previas 

2.2.2. Instrumentación 

2.2.3. Criterios de aceptación y tratamiento de los datos 

2.2.4. Organización de la prueba 

2.2.5. Actividades previas y prerrequisitos ILRT 

2.2.6. Otros aspectos del procedimiento de la ILRT (PS 0145M y T46-A13-SRA) 

2.3. Otros: dudas relativas al procedimiento de prueba de fugas del pozo seco (PS 0146M) 

2.4. Asistencia a pruebas de estanqueidad de la contención (ILRT) y del pozo seco 
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3. Reunión de cierre. 

Anexo de la Agenda 

Listado de documentos que se solicitan para el correcto desarrollo de la inspección (y apartado 
asociado de la agenda) 

Información que se debe tener disponible durante la inspección: 
















 

           




 

 

 


 

            


             


 


 




 

            





         






lbe drola 

Hoja 1 de 3

COMENTARIOS ACTA CSN/AIN/COF/23/1050

Hoja 1 de 26, antepenúltimo párrafo

Respecto de las advertencias contenidas en la carta de transmisión, así como
en el acta de inspección sobre la posible publicación de la misma o partes de
ella, se desea hacer constar que toda la documentación mencionada y aportada
durante la inspección tiene carácter confidencial, afecta a secretos comerciales
y además está protegida por normas de propiedad industrial e intelectual por lo
que no habrá de ser en ningún caso publicada, ni aún a petición de terceros.
Además, dicha documentación se entrega únicamente para los fines de la
Inspección. Igualmente, tampoco habrán de ser publicados los datos personales
de ninguno de los representantes de la instalación que intervinieron en la
inspección.

Hoja 2 de 26 quinto párrafo.

La referencia del acta indicada (CSN/AIN/COF/21/993) es errónea. La referencia
correcta es CSN/AIN/COF/22/1011.

Hoja 3 de 26 sexto párrafo.

La fecha de emisión del GESPAC 100000033624 es 06/04/2022.

Hoja 9 de 26 sexto párrafo.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar el
procedimiento PS-0145M (Prueba de estanqueidad de la contención primaria)
para tener en cuenta lo indicado en el acta.

Hoja 10 de 26 tercer y séptimo párrafo.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar la
documentación de proyecto para tener en cuenta lo indicado en el acta en
relación a la situación de los sensores y la referencia errónea de las Bases de la
ETFM 3.6.1.1.

Hoja 11 de 26 tercer párrafo.

El titular quiera hacer constar que la redacción que figura en las ETFM, Bases
de las ETFM y EFS en relación con el criterio de aceptación de las pruebas de
fugas de la contención corresponde a la propuesta de cambio ET-1 nº 40-2 rev. 2
a ETFM que fue aprobada por la Dirección General de Política Energética y
Minas e incorporada en la rev. 3 de las ETFM. No obstante, se ha abierto el



lbe drola 

NR 

Hoja 2 de 3

registro del PAC 100000039094 con la finalidad de analizar y en su caso resolver
la potencial discrepancia identificada durante la inspección.

Hoja 12 de 26 Notas (*) y (**) a la tabla.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar el
procedimiento PS-0145M (Prueba de estanqueidad de la contención primaria)
para tener en cuenta lo indicado en el acta.

Hoja 13 de 26 cuarto párrafo.

Donde dice:

 “[…] el responsable de la prueba es el Jefe de Inspección y Pruebas de CNC.”.

Debe de decir:

 “[…] el responsable de la prueba es el Jefe de Inspección en Servicio de CNC.”

Hoja 15 de 26 primer y cuarto párrafo.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar el
procedimiento PS-0145M (Prueba de estanqueidad de la contención primaria)
para tener en cuenta lo indicado en el acta.

Hoja 15 de 26 tercer párrafo.

El titular quiere indicar que las mangueras T46DD009 y T46DD010 aparecen
mencionadas en la Nota 36 del P&Id del sistema.

Hoja 16 de 26 primer y tercer párrafo.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar el
procedimiento PS-0145M (Prueba de estanqueidad de la contención primaria)
para tener en cuenta lo indicado en el acta.

Hoja 18 de 26 cuarto y séptimo párrafo.

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar el
procedimiento PS-0145M (Prueba de estanqueidad de la contención primaria)
para tener en cuenta lo indicado en el acta.
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lbe d ola 

COFREHO 

Hoja 22 de 26 puntos 1. y 2. del apartado 3. Reunión de Cierre. 

Se ha abierto el registro del PAC 100000038977 con la finalidad de modificar la 
documentación de proyecto (procedimientos, informes, planos, etc.) para tener 
en cuenta lo indicado en el acta. 

Hoja 23 de 26 párrafos cuarto a noveno. 

Se ha abierto el registro del PAC 100000039094 con la finalidad de analizar y en 
su caso resolver la potencial discrepancia identificada durante la inspección en 
relación con el criterio de aceptación de las pruebas de fugas de la contención. 

Firmado 
digitalmente por 

 
Fecha: 2024.01.10 
11:30:03 +01'00' 

Hoja 3 de 3 
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DILIGENCIA 

"Trámite" CSN/AI N/COF/23/1050 

Hoja 1 de 26, antepenúltimo párrafo: 

Hoja 2 de 26 quinto párrafo 

Hoja 3 de 26 sexto párrafo 

Hoja 9 de 26 sexto párrafo 

Hoja 10 de 26 tercer y séptimo párrafo 

Hoja 11 de 26 tercer párrafo 

Hoja 12 de 26 Notas (*) y (**) a la tabla 

Hoja 13 de 26 cuarto párrafo 

Hoja 15 de 26 primer y cuarto párrafo 

Hoja 15 de 26 tercer párrafo 

su nombre no aparece presentado al lado de estos equipos en el 
citado P&ID del sistema 46 pero sí se mencionan en su nota 36 

Hoja 16 de 26 primer y tercer párrafo 

Hoja 18 de 26 cuarto y séptimo párrafo 
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Hoja 22 de 26 puntos 1. y 2. del apartado 3. Reunión de Cierre 

Hoja 23 de 26 párrafos cuarto a noveno 

















     








