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En relación con los comentarios formulados en el "Trámite" del Acta de Inspección de referencia 
CSN/AIN/ASl/17/1131, correspondiente a la inspección realizada a la Central Nuclear de Aseó 1, el día 
26 de mayo de dos mil diecisiete, los inspectores que la suscriben declaran: 

- Página l, quinto párrafo: Se acepta el comentario. El acta se modifica quedando: 

" ... D.  (Licenciamiento), D.  (Jefe de inspección en servicio 
del MIP) y ... " 

- Página 1, sexto párrafo: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta. 

- Página 2, sexto párrafo: Se acepta la información adicional. El acta se modifica quedando: 

"Unos de los objetivos de este cálculo es confirmar que el valor de 17 kg/cm2 de presión de descarga 
como criterio de aceptación del RV es correcto," 

- Página 5, penúltimo párrafo: Se acepta la información adicional, que no modifica el contenido del 
acta. 

- Página 6, segundo párrafo: No se acepta el comentario. Se trata de una interpretación de la ETF que 
no guarda relación con lo enunciado en el párrafo del acta. 

Página 6, tercer párrafo: No se acepta el comentario. El comentario del titular proporciona 
valoraciones que no se aportaron durante la inspección y expone una interpretación errónea de la ETF. 
El RV 4.6.2.1.d pide comprobar que cada tobera de rociado no está obstruida. El no cumplimiento con 
dicha situación en los modos de operación de la aplicabilidad supone la inoperabilidad del sistema de 
rociado (función de seguridad especificada). 

- Página 7, cuarto párrafo: Se acepta el comentario. El acta se modifica quedando: 

" ... aunque la termografía mostraba que no estaban obstruidas, de dos boquillas (#21 y #35) del anillo 
inferior colgaba algún tipo de material." 

- Página 7, quinto párrafo: Se acepta el comentario. El acta se modifica quedando: 

"Según el titular, las indicaciones de las boquillas se retiraron el día 1 de junio con la pinza accediendo 
desde la grúa polar''. 

- Página 7, último párrafo. Página 8, primer párrafo: No se acepta el comentario adicional. La 
superación del criterio de aceptación sin justificación cuestiona los resultados de la prueba de 
vigilancia. 

- Página 8, tercer párrafo: Se acepta el comentario, que no modifica el contenido del acta. 

Inspector CSN 

Madrid, 13 de septiembre de 2017 

Fd
Inspectora CSN 




